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Be3onacHocTb

[openku VL5.950 DP 1 VL5.1200 DP

pa3paboTaHbl Ans CKUraHWUs CBEPXIIErKOro

[AM3enbHOro TonnunBa, COOTBETCTBYIOLLETO

HaLMOHanbHbLIM cTaHAapTaMm:

AT: ONORM C1109: ctaHgapTHoe
TOMMBO U TOMMINBO C HU3KUM
coaepKaHnem cepbl;

BE: NBN T52.716: ctaHgapTHoe u NBN
EN590: ¢ HUu3knm cogepxaHvuem cepsbl;

CH: SN 181160-2: cTaHgapTHOE TONNMBO 1
TOMMUBO C HU3KUM COAEPXKaHNEM
cepbl;

DE: DIN 51603-1: ctaHgapTHOe TONMAMBO U
TOMMUBO C HU3KUM CoEepXKaHNeMm
cepbl.

Mo cBoen KOHCTPYKUUK 1

YHKLMOHMPOBAHUIO TOPENKN

COOTBETCTBYIOT cTaHaapTy EN 267.

MoHTax, nyck B aKCnnyataumio u

TeXHUYeckoe obCnyxmBaHNe JOIMKHbI

Npon3BOANTLCS TONBKO

KBaNMULNPOBAHHBLIMU TEXHUYECKUMU

crneumanucTamm ¢ cobnogeHnemM Bcex

OEeNCTBYOLLMX AMPEKTUB U NpeanucaHuni.

3T10T Npubop He NpegHasHayeH Ans

MCMONb30BaHNsA NnLamMm (BKIovasa geTen) ¢

OrpaHUYeHHbIMU HPU3NYECKUMMU,

CEHCOPHBLIMU NN YMCTBEHHbLIMU

CMOCOBHOCTSIMM UMW NULLAMW, HE UMEIOLLIMMMU

[0CTaTOYHOrO OfbiTa U 3HaHWI, Kpome

Cny4aeB, Korga OHU HaxoasATes Nog,

HabnogeHvem nuua, OTBETCTBEHHOTO 3a UX

6e30MacHOCTb, UMK NONyYarT OT HEro

npeaBapuTenbHbIE ykazaHusi Nno
ncnonb3oBaHuto npubopa.Cnenyet

HabntogaTth 3a AeTbMU, YTOObLI UCKIOUNUTD KX

urpy ¢ npubopom.

OnucaHue ropenku

openku VL5.950 DP 1 VL5.1200 DP
ABNAKOTCA MOHOGNOUYHBLIMU
TpexcTyneH4yaTeiMu npuéopamu,
paboTaloLmmMm B NOSIHOCTLIO
aBTOMaTM4eCKOM pexume. OHU NPUTroaHbI
anst obopynoBaHWs Bcex TensoreHepaTopos,
cooTBeTcTBYyOWMX ctaHgapty EN 303, nnn
HarHeTaTemnbHbIX FeHepaToOpOoB TENoro
BO3[yXa, COOTBETCTBYHLLMX CTaHAapTam
DIN 4794 vnu DIN 30697, B X MOLLLHOCTHOM
aunanasoHe. [1ns Mcnonb3oBaHWUst JaHHOM
ropernku B Apyrux Lensix Heobxoammo
nony4utb cornacue komnaxHuu ELCO.

2

KomnnekTt noctaBku

["openka nocTaBnsieTcs B ABYX yNakoBKax Ha

noaaoHe, Kyaa BXOAAT:

- KOpMyC ropenku ¢ pykoBOACTBOM MO
3KcnnyaTaumm, 3NeKTpocxXema;

- TOrioBKa ropenku ¢ ynnoTHUTENbHOM
NpoKnazakon dpnaHua u Kpenexom.

[ns obecneyeHusa nonHom 6esonacHoCTn

3KCMMyaTaumm, 3aluTbl OKpyXatLlen cpepl

1 3KOHOMUWM 3HEPIUM HeobxoanMo

cobnopate cnegyrowmne ctaHgapThl:

EN 226
MopaxknioyeHne TOMNMBHBLIX U HaaaAyBOYHbIX
rasoBblX ropesnok Kk TensioreHepaTopy

EN 60335-1, -2-102
BesonacHOCTb GbITOBBIX M @aHANOMMYHbIX
ANeKTpU4EeCcKnx npndopos

MecTo ycTaHOBKM
3anpeLleHo aKkcnnyaTnpoBaTh ropernky B
NMOMELLEHUSIX C MOBbILLEHHON BNAXHOCTbLIO
BO3Jyxa (Hanpumep, B NpaYveyHbIx), C
BbICOKMM COAEpXXaHUeM Mbifn Unm
arpeccuBHbIX NapoB (HanpuMep, NakoB Ans
BOMOC, TETPAxXNopaTuneHa,
TeTpaxnopmMmeTaHa).
[omkHo ObITb MPeayCcMOTPEHO OTBEPCTUE
[ONS CBEXEro Bo3fyxa ¢ NpOXoaHbIM
ceyvyeHneMm:
DE: o 50 kBT: 150 cm?
Ha KaXablli AOMNONHUTENbHbLIN KBT :
+2,0 cm?
CH: QF [kBT] x 6= ...cM2; HO He MeHee
200 cm“.
MecTHOe 3akoHOAATENLCTBO MOXET
copepxaTb JOMONHUTENBHbIE TpeGOBaHUS.
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[leKknapauunsa 0 COOTBETCTBUN
TONJIMBHbIX FrOpenok

KomnaHnwus-npoussoamTens,
pernctpaunoHHbin Homep N°AQF030,
F-74106 ANNEMASSE Cedex, co Bceu
OTBETCTBEHHOCTbIO 3asIBISIET, YTO
crnegyowas npoayKums:

VL5.950 DP

VL5.1200 DP

— cooTBeTCTBYeT TpeboBaHWAM
cTaHpgapToB

EN 50165

EN 55014

EN 60335-1

EN 60335-2-102

EN 60555-2

EN 60555-3

EN 267,

Koponesckuii yka3 benbrum ot 08/01/2004 .,

OT1a npopykuua umeeTt Mmapkuposky CE B
COOTBETCTBUM C MOMOXKEHNUSIMU CIELYIOLLNX

OVPEKTUB:
2006/42/CEE Oupektnea no
NPOMbILLIIEHHOMY
obopynoBaHuto
2004/108/CEE Oupektuea no
3MeKTPOMarHMTHOMN
COBMECTMMOCTHU
2006/95/CEE Oupektusa
no npu6opam HU3KOro
HanpsikeHus
92/42/CEE Oupektusa no KA

r. Jla Pow-ciop-®opoH

(La Roche-sur-Foron), 1 mapta 2012 r.
I'-H E. )KXYPOAH (E. JOURDAN)

MbI cHMMaeM ¢ cebsi BCAKyO
OTBEeTCTBEHHOCTbL 3a NOBPEXAeHUs,
nonyyeHHble B pe3ynbTare:

- HeHagnexallero UCnonb30BaHus;

- HEenpaBUIIbHOW YCTAHOBKM, BKIOYas
YCTaHOBKY AeTanemn opyrux
npoussoauTenemn, u/mnm peMoHTa
0bopyaoBaHus, OCYLLECTBIIEHHBIX CAMUM
nokynartenem unm CTOPOHHUMM NMUaMW.

HocTtaBka o6opyaoBaHuA 1
pekomeHAaLMKU No aKcnnyaTauum
YCTaHOBLLMK TONMUBHOM cucTeMbl 06a3aH
nepeaaTb 3aKka34yuKy BMECTE C YCTaHOBKOM
WHCTPYKLMW NO ee 3KCnnyaTauum n
TEeXHU4ecKoMy obCnyxuBaHu. OTn
VHCTPYKLMUW HAAMEXUT Pa3MecTuTb Ha
BMOHOM MecTe B kKoTeNbHoW. Kpome Toro, B
MecTe pacrnofioXeHNst yCTaHOBKW JOMKeH
6bITb YKa3aH Homep TenedoHa n agpec
GnvKanLero LeHTpa TEXHNYECKOro
obcnyxuBaHus.

PekomeHaauuu Bnagenbuy

He meHee ogHoro pasa B rog o6opynoBaHue
OOMKHO NPOBEPATHLCA KBaNMULMPOBAHHLIM
crneumanucTomM. B 3aBucMmMocTn oT Tuna
YCTaHOBKM MOTYT ObITb HEOBX0AMMbI Gonee
KOPOTKNE UHTepBasbl TEXHUYECKOTO
obcnyxuBanus! [ins obecneyeHus
MaKcUMarnbHon 6e30MacHOCTY U perynspHbIX
NPOBEPOK Mbl HACTOSITENBHO PEKOMEHAYEM
Bam 3aknounTb OrOBOp Ha npoBeaeHne
TEXHUYECKOro OBCIyKMBaHUS.
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OnucaHue ropenku
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A1 Brnok ynpaeneHus n 6e3onacHocTu

A4 [Owucnnewn

B3  [etekTtop nnameHu

F6  Pene paBnenus Bo3gyxa

F12 TennoBoe pene

K1 Pene/anektpoasuratens

M1  OnekTpogsuratens BeHTUNSTOpa

M2  OnektpogsuraTens Hacoca

T1  YcTponcTeo poaxura

TC  TynbT ynpaBnexHus

Y1,Y2,Y3
OnekTpoMarHuTHble knanaHbl

Y10 CepBoasuraTenb BO3AYLIHOM
3aCrOHKK

3 Pyuka perynuposku pasvepa Y

4 LLinaHry B CTOPOHY NUHWMM OOPCYHKM

5 Kopnyc

7 Bbixoa wnaHros

8 Conno ropenku

10 OnekTpuyeckoe NoaknyeHne
(koHTakTHasa nnaTa)

18  Koxyx

19  KHonka pa3btnokupoBku

20  BWHT KpenneHus Koxyxa

102 TonnuBHLIA Hacoc

113 Kopob Bo3ayxo3abopa




Ha3HauyeHue

Pabounn pexunm

Pexxum 6e3onacHocTH

3anyck ropernku

- Korpa perynsitop nonyyaet 3anpoc Ha
Tenno, 6rok ynpaeneHus n 6esonacHocTn
3arnyckaeT npotecc.

- BknioyeHue anektpoasuratens
BEHTUNSITOPa, NPOBEpKa AaBreHust
BO3ayXxa.

- [lpepBapuTenbHas BEHTUNALUS C
OTKPbITON BO3AYLUHOWN 3aCIOHKOWM
(BO3AyLUHAsA 3acnoHKa 3aKpbiTa, TONbKO
Korga roperka oTKMoYeHa).

- M1 OnekTpoaBuratens BeHTUNSTOpa 1
Hacoca.

- OTKkpbIBaeTCs 3N1eKTPOMarHUTHbIN KranaH
5, perynupoBaHue AaBreHns CO CTOPOHbI
perynaTopa faBneHus 2.

- ®opmupoBaHue nrnameHu.

- Po3axur 3aBepluaetcs.

PaboTa ropenku, perynuposaHue B
AnanasoHax 1-omn, 2-ou u 3-e cTyneHeun
[openka paboTtaeT ¢ AByMs (hOpCyHKaMM U
Ha [ABYX YPOBHSIX AaBneHus Ans 3 cTyneHew.
[aBnexune Tonnuea perynupyercsi ¢
MOMOLLbIO ABYX PEryNnsaTOPOB AaBMEHUs B
Hacoce.

B cnyyae nonyyeHus 3anpoca co CTOPOHbI
perynstopa KoTrna, ropesika He paHee YeMm
yepes 13 cekyHA nepexoguT ¢ 1-oi CTyneHn
Ha 2-yi0.

- BospywHas 3acnoHka 11 ¢ nomoLLbo
cepBoBuraTens nepesognTcs B
norioxeHne, COoTBETCTBYIOLLEe paboTe Ha
2-011 CTyneHw.

- Ha onpeneneHHOM NonoxeHWU 3aCnoHku
(perynupyemasi), an1eKTpOMarHuTHbI
KnanaH BTOpOW hOpPCyHKM OTKpbIBAETCS.

BosagywHas 3acnoHka npoaomkaeT

nepemeLLaTbCs A0 NONOXeHWs paboTbl Ha 2-

on ctyneHn.OcyuecTtensieTcst paboTa Ha 2-

OW CTyNEeHW.

B cnyyae nony4eHust 3anpoca co CTOPOHbI
perynsTopa KoTna, ropenka nepexoaut ¢ 2-
OW CTYNEHN Ha 3-t0 CTyMNeHb.

- [Npu onpegeneHHOM NONOXeHUn
BO3AYLLHOW 3aCMNOHKM (HacTpamBaemMomMm)
OTKpbIBaeTCA anekTpoknanaH 14,
HacTpolika AaBneHns ocyLLecTBNsSeTcs
perynatopom gasnexHus 15.

- BosgywHas 3acnoHka 11 ¢ nomoLLbio
cepBoBuraTens nepesoanTcs B
NorioXeHne, COOTBETCTBYOLLee paboTe Ha
3-enn ctynenn. Ocylyectensietcs pabota
Ha 3-eln CTyneHu.

Pexum 6e3onacHocTu

Mepexod B pexxum 6e3onacHocTu

NPOUCXOAWT:

- ecnv BO BpeMmsi NpeaBapuTensHON
BEHTUNSLMM 3aperncTpupoBaH curHarn
nnameHu (KOHTpPOrb NapasuTHOro
nnameHn),

- ecnv B MOMEHT 3anycka (paspeLlueHue
nofayv Tonnuea) no ucteveHun 5 cekyHa
(Bpemsi 6esonacHocTH) He nosiBNsAeTCs
nnams,

- ecrnu Bo BpeMsi paboTbl UcHe3aeT nnamsi u
OHO He MOSIBNSETCS NPU NMOBTOPHOM
posxure.
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[Mpn nepexoae B aBapuiiHbI pexum
3aropaeTcsi curHanbHasa namna
HeucnpaBHocTW. [Nocne ycTpaHeHus
NPUYUHBI HEUCNIPABHOCTM 610K MOXHO
pa3bnokMpoBaTb HaXaTWeM Ha KHOMKY
pa3GroKMPOBKHU.

anIHLlMHVIaanaiI cxema

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

[ByxcTyneHyaTbIi Hacoc
PerynsTtop gasnexus Tonnuea
(1-o1 1 2-o1 cTyneHen)

Hacoc

OneKTpoMarHWTHbIN KnanaH (1-ov
CTYyMeHu)

OneKkTpoMarHuTHbIN KnanaH (2-on
CTyneHun)

JInHna dpopcyHku

OednekTop

Conno

OnekTpoaBuraTens BEHTUNATOPA
BosayliHas 3acnoHka
CepBogBuratens BO34YLUHON
3aCMNOHKN

OBuratenb Hacoca
OneKTpoMarHWTHbIN KnanaH (3-ou
CTyneHu)

PerynsaTtop gasnexus Tonnmea (-oi
CTyneHun))



Ha3HauyeHue

NMaHenb ynpaBneHus TC

TC —J
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MaHenb ynpaeneHusa TC

Bce ycTpoiicTBa ynpasneHust BUAHbI €
BHeLLHel YacTv obopynoBaHus. MNpospayHas
CbeMHas KpblLLKa, 3aKpernneHHas Ha KoxXyxe,
AaeT JOoCTyn K pasnuyHbIM YCTPoUcTBam
yNpaBfeHUst U KOHTPONsA

ANs HAaCTPOWMKM 1 ynpasneHns paboTon
ropernkKu.

Ha nanenwu ynpasnenust TC HaxoguTtcsa
TaKke MOCTOBas U3MepuTenbHas cxema Ans
N3MepeHns curHana nnaMeHn 1 3almTHbIN
NnaBKvi NPeAOXpaHUTENb.

YT06bI CHATb KPBbILLKY, Crerka HaxmuTe ¢
O[HOW CTOPOHbI UNn ¢ 06enx CTOPOH 1
O[HOBPEMEHHO NOTSAHUTE ee.

YT106bl yCTAHOBUTb KPbILLKY HAa MECTO,
YCTaHOBUTE ee TakK, YTobbl 00a A3blyka
oKasanucb HanpoTVB NPeayCMOTPEHHbIX ANst
HUX OTBEPCTUIA, U Crierka HagaBuTe Ha
KPbILLIKY.

10/2012 - Art. Nr. 4200 1047 9500A

®DyHKUMM NnaHenu ynpaenenus TC

A2

A4
F10

S1

Mecta nogknioveHuns 48x48 nnum 48x96
MM A5151 yCTaHOBKW perynsitopa
MOLLHOCTM (ONUUoOHanbHo)

ru

Oucnnen

MpepoxpaHutens navenu TC
[IByXNO3MLUMOHHbIN BbIKMOYaTenb
O6wmin BbikNtoYaTens naHenu TC

0 BHe HanpsbkeHus

1 Mop HanpsikeHnem

ropuT 3eneHas curHanbHas

namna H10

S28 Bbibop mecTa ynpasneHus

J Pexum ynpasneHus Ha mecte
JKCMyaTauum ycTaHoBKM

H [ANCTaHUMOHHBIN pexnm
(onumansHo)

5



Ha3HauyeHue

Brnok ynpasneHusa n 6esonacHoctn TCH 3xx

TonnueHbI 610K ynpaBneHus n
6e3onacHoctn TCH 3xx oTcnexusBaeT u
ynpaBnsieT paboTon ropenku ¢ BO3AYLUHbIM
Hagaysom. bnarogaps Tomy, 4To X04

BnokupoBka 1 pa36nokupoBka

8 Bnok ynpaeneHus MoxeT 6bITb
3abNOKMPOBaH C MOMOLLIbIO KHOMKM
pa36rIoKMPOBKU UK pa3brnokupoBaH npu

nporpamm ynpasnseTcs ycnoBuu, 4To Brok HaxoauTcs noa
MMKponpoLieccopom, obecneynBaeTcs HanpsikeHneM.
cTabunbHasa paboTta Ha 4NUTENbHOM
NPOMEXYTKEe BPEeMeHM, He3aBMCMMO OT Mepep TeM Kak OCyLLECTBUTb MOHTaX
N3MEHEHUSI HanpPsXKeHUs AMEKTPOCeTH U NNy geMoHTax 61oka, oTKnYnTe
oKpyxatoLen TemnepaTypbl. Briok sawmieH YCTPOWCTBO OT 3NEKTPONUTAHUSI.
OT NajeHnst ANEeKTPUYECKOro HanpsXKeHUs. OTKpblBaTh 610K MW NPOU3BOAUTL
Ecnun HanpsbkeHne ceTu najaeT Huxe pPeMOHTHbIe paboTbl 3anpeLleHo!
MUWHUMarnbHOro 3HaveHus (< 185 B), 6nok
ynpaBneHus BbIKNOYaeTcA U nogaeT curHan
HeucnpaBHocTU. Kak Tonbko HanpsikeHne
pocrturaeT pabouero 3HaveHus (> 195 B),
610K ynpaBneHns BKMoYaeTcs
aBTOMATUHECKN. @ MepeMelLeHe Kypcopa BBEpPX.
@ [MepemeLleHune kypcopa BHUS.
HaxaTuve Ha ...BbI3bIBaET...
KHOMKY
pa3GHOKMPOBKY B EJ gfﬁsﬁg:ﬁ:me oTobpaxaemoro
TeYeHue... :
N3aveHeHne/noaTBEpXACHNE

...1 cekyHabl... pa36rokmposky 6rnoka @ yKa3bIBAEMOTO 3HAYeHMsI.

ynpasrneHus.

M3ameHeHune/nogTeepxaeHne
Ka3blBaEMOro 3Ha4eHus.

...2 CEKyHR... 6rokunpoBky 6roka y

ynpasneHus.

Pas6nokmpoBka 6noka.

...9 cekyHp. .. yaanexue

CTaTUCTUHECKNX

AHHbIX. .
4 A :‘('{f_ KpacHbii cBeTogmopn (MuraeT B criyyae
“/TN" HewcnpaBHOCTW).
SKpaH OnucaHue OnucaHue

OxungaHue 3anpoca Ha BbiIpaboTky
Tenna KoTnomM

OTKprTVIe TOMNMBHOIO KrnanaHa n
BpemMA 6e3onacHocTn

OTKpbITME BO3AYLLUHOWM 3aCIOHKU
ONs npeABapuTenbHON NPOAYBKY.

MpepBapuTenbHas BEHTUNALMS U
npeaBapuTernbHbIi PO3XKUT

3aKprTVIe BO3,EI,yIJJHOﬁ 3aCnoHKM oo
NoJIoXXeHUA po3xura
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Hanuune nnamexun n oxuaaHve
paspeLleHnst Ha perynmposaHue

openka paboTtaeT Ha 2-o1
cTyneHu. B svenke BHU3y
oTobpaxkaeTcsi cuna curHana u
Bpemsi paboTbl roperku.

lopenka paboTtaeT Ha 3-ei
cTyneHun. B sauenke BHU3y
oTobpaxaeTcs cuna curHana u
Bpemsi paboTbl ropernky.




Ha3HauyeHue

Brnok ynpasneHusa n 6esonacHoctn TCH 3xx

OpQHOBPEMEHHO C 3TUMM ABYMS (DYHKLUUSIMU 1-yt0 CTyneHb);

ynpasnexus n 6esonacHocty 6nok TCH3xx - MOJIOXKEHMS BO3AYLUHOM 3aCrOHKM Npu

obecneynBaeT perynMpoBaHuve: pabote Ha 3-eil cTyneHu;

- MOMOXEHWs1 BO3AYLLUHOW 3aCNOHKM Npu - TMONOXEHUs1 BO3AYLLIHOW 3aCNOHKM Npu
po3xure; COOTBETCTBYIOLLENO 3aKPbITMIO KrnanaHa

- MONOXEeHWs BO3AYLUHOW 3aCrOHKM Npun 3-o¥i cTyneHu (ans nepexopa ¢ 3-eil Ha
paboTe 1-o11 CTyneHu; 2-y10 CTYMEHb).

- MOMNOXeHWs BO3AYLUHOW 3aCNOHKM Mpu MapameTpupoBaHue koMaHz Grioka
COOTBETCTBYHLLEE OTKPBITUIO KranaHa ynpaBneHUsi OCYLLECTBSETCS C MOMOLLbIO
2-o1n cTyneHn (ons nepexoga c 1-on Ha 5-kHono4Horo ancnnes. Paboune 3HavyeHus
2-y10 CTyneHb); oTobpaaloTcst Ha aucnnee B peanbHOM

- MOMOXeHWs1 BO3AYLLUHOW 3aCMOHKM npu BpEeMEHM.
paboTe Ha 2-01i CTyneHu;

- MOMNOXeHWs1 BO3AYLLUHOW 3aCNOHKM Mpu HaxaTtvem Ha aTu kHonku obecneynBaeTcs
COOTBETCTBYHOLLETO 3aKPbITWIO KNanaHa [OCTyn K 9 MeHto:

2-o1n cTyneHn (ons nepexoga ¢ 2-oi Ha

* MEHI0 HAaCTPOMNKM
cepBoBuraTens;

* MEHI0 Ansi HaCTPOWKHN
BapuaHToB
NPOMBILLIIEHHOTO
NpUMeEHeHNs™;

el

* MEHI0 XpaHeHus
perynMpoBOYHbIX
3HaYeHUNn
cepBofBuratens B
avcnnee;

* MEHI0 Ansi Py4YHOro
ynpaBneHuns*;

TBE

* MEHI0 ANarHOCTUKM
HencnpaBHOCTEW;

* MeHIo pexuma
napameTpupoBaHus*

BEE

* MEHI0 CTaTUCTMKM paboThl; * MEHI0 Ans HaCTPOMKK
KOHTPaCTHOCTU U
OCBELLEHHOCTN 3KpaHa

avcnnes.

B 3TMX MEHIO MOXHO
HasHa4yaTb cepuiiHble
KOHMrypauum 6noka. OHu
npeaBapuTensHO
HaCTPOEHbI Ha 3aBofe.
Tio6oe nx nsmeHeHue Ha
MecTe [OSKHO

][]

* MEHI0 Ans HacTponku/ BbINOSHATLCS TOMBKO
N3MeHeHUsi cTaHAapTHbIX nocrne KoHcymnbTaLumm ¢
KOHMUrypauuin®; ELCO. Kog poctyna un

yKasaHusi No HacTpoiike
3TWX MEHIO MOTYT BbITh
Mony4eHbl Mo 3anpocy.
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Ha3HauyeHue

Brnok ynpasneHusa n 6esonacHoctn TCH 3xx
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®dasbl paboyero umkna: 8: 3anyck ropenku: oTKpbITNe 15:  3akpblTve BO3OYLUHOW 3aCnoHKM 0
1: OTcyTCTBUE HanpshkeHUs 3MeKTPOMarHWTHOro KranaHa, OOCTWXEHU] NONOXEHUS 3aKpbITUA
2 Mopaya HanpspKkeHus, oTCyTCTBUE hopmMMpOBaHVe NnaMeHun, Bpems knanaHa 3" ctynexu
3anpoca Ha Harpes 6esonacHocTn 16: Pa6ota Ha 2V cTynenu B
3: 3anpoc Ha BblpaboTKy Tenna, NogbLeM 9: Bpewms ctabunusaumu, Bpems COOTBETCTBMM C curHanom T8
BO3JYLLUHOW 3aCIOHKN [0 NOMNOXEHUS! nocneayoLero posxwura 17:  3aKkpbiTve BO3AYLUHOW 3aCNOHKN [0
npeaBapuTenbHON BEHTUNALNM 10:  OxupaHue paspelueHns Ha OOCTWXKEHUS NONOXEHUS 3aKpbITUA
4: MpoBepka COCTOAAHUSA MOKOsI pene perynuposaHue knanaHa 2" grynexun
[asneHus Bosayxa 11:  OTKpbITWE BO3AYLUHOW 3aCIOHKN [0 18:  Pa6ota Ha 1% cTynenu B
5: [Mopava HanpshkeHus Ha [IOCTUXKEHWS!, MONOXKEHUS OTKPBITUS COOTBETCTBUM C CUrHanom T7
anekTpoABuraTenb BEHTUNSATOpa, knanaHa 2" grynenu 19:  OxwpgaHwe HOBOro 3anpoca Ha
npoBepKa AaBneHus Bo3ayxa 12:  Pabota Ha 2" cTyneHu BbIpaboTky Tenna
6: lMpensapuTensHas BEHTUNSALNS 13:  OTKpbITVME BO3AYLUHON 3ACMOHKN A0
I 3aKpbITVe BO3/YLLUHOMN 3aCMNOHKU, ee OOCTUXKEHUS, NONOXEHNS OTKPLITUSA
nepexon B NOJIOXKEeHUA po3xura, knanaHa 3™ CTYNeHu
npeaBapuTenbHbIA POIKUT U Nogava 14: Pa6ota Ha 3™ cTynexn
HanpshkeHWs Ha anekTpoasurartenb
Hacoca, OTCreXxuBaHue napasnTHoOro
nnameHun
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Ha3HauyeHue

Cxema Ha3Ha4YeHUA KOHTaAKTOB
NMopknroyeHunsa 230 BONbT

AnekTpomariu ?;1:';75:1’:"3;:" AnekTpomarHut
THbIN KNanaH 1- ) HbIA KnanaH TepmocTaTt 3anpoc Ha
ABuratens ropenku ol CTyneHu 2-0M CTyneHu 3-eii CTyneHn Pozxur 2_°pﬁ crynen noporpes
Pasvem 4 ] 2 3 5 | 14/7/8 |19
1 Il 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 18 19 20
wen | @OQO@OOOO@® O O
L LI L L
Pene .
KoHTpons AncTtaHumoHHas UHankaums AnekTponutaHue TonnueHbIi
nnameu AABNEHUS  pasGnokmp ru Moporpesarens |1 emns 3eMnA  3pekrpoHacoc

Bo3agyxa
Pasbem
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BbiBOA HasHaueHue Paszbem BbiBOA HasHaueHue Pasbem

1 da3a anekTpoaBuraTens ropenku 21 CurHan KoHTpons nnamexm

2 3emnsa 4 22 Hentpanb 1 1

3 Hentpanb 23 da3sa

4 dasa aneKTpoMarHMTHOro KranaHa 24 da3za 1 0
19" cTynenm

5 3emns 1 25 CuvrHan pene gaBreHust BO3ayxa

6 Hentpanb 26 da3sa

7 Pasza aneKTPoOMarHUTHOro KranaHa 27 CurHan AucTaHLUMOHHOW pa3brokMpoBKu 20
2°" cTyneHn

8 3emns 2 28 Hewitpane 2 1

9 HewnTtpanb 29 dasa curHana HemcnpaBHOCTU

10 daza aneKTpPOMarHMTHOro KnanaHa 30 da3sa
3% cTyneHn

11 3emnsa 3 31 MogorpeBaTtenb / KOHTAKT nycka 25

12 Hentpansb 32 3emns

13 dasa ycTponcTea po3xura 33 Heuntpanb

T4 [3emnn 5 34 [Pasa L1

15 HenTpanb 35 3emns 6

16 ®asa Tepmoctata 2°/3%" ctynenm (T6) 36 HenTpans

17 Curnan T7 (2°" cTyneHu) T6/7/8 37 3emns

18 Curnan T8 (3% ctyneHn) 38 3emns

19 da3a TepmocTaTa 1°" cTynenu (T1) 39 dasa anekTpoHacoca

20 CurHan 3anpoca Ha BblpaboTky Tenna 19 40 3emns 35
(onuus T2)

41 Hentpanb
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Ha3HauyeHue

Cxema Ha3Ha4YeHUA KOHTaAKTOB
NMoaknovyeHNst HU3KOro HanpsiXkeHus

BbiBog

Pasbem
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Pasbem
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
BbiBop
o0 000 000000
CepBOHBMraTeﬂb
BO3AyI.IJHOI7I 3aCNOHKM
BbiBOA HasHaueHue Paszbem BbiBOA HasHaueHue Pasbem
1 He ucnonbsyetcsa 18 He ncnoneayetcs 3 1
2 He ucnonb3syetcs 17 19 He ncnonbayetcs
3 He ncnonbayetcs 20 He ncnonbayetcs
4 He ucnonbsyetca 21 He ncnoneayetcs 30
5 He ucnonb3syeTtcs 27 22 He ncnonbsyetcs
6 He ucnonb3syeTtcs 2 8 23
7 He ucnonbsyetca 29 24
8 He ucnonb3syetcs 25 o
5 He VicrionbayeTes 6 CepBogsuraTesnb BO3AYLUHOW 3aCMOHKM 15
10 27
11 28
12
12 Ouncnnen — nHtepdenc MK 16
15
16
17




Ha3HauyeHue

Hacoc
Hacoc sBnsietcs wectepeHyatbiM. OH
<41 42  [ONXeH NpUCOeANHATLCS K IBYM 1 BcacbiBatowmii wyLep G 1/4
32 TpyGonposofam Yepes uibTp Ans . 2 HarHeTaTenbHbIiA WTyLEp G1/4
yAaneHus ra3os. B Hacoce nmeeTcst BXoaHoM 3 BLIX0/1 AaBMEHNS! M8 x 1
MnbTP U perynsaTop AaBreHns ToNnmBea. 3.1 LUTyuep wnaHra B CTOPOHY ru
Mepepn nyckom B paboTy ycTaHOBUTE dopcyHkm 1 G1/8
MaHOMETp Ansl U3MepeHUst AaBnenus 4 n 3.2 LUTyLep WwnaHra B CTOPOHY
paspexeHns 5. cbopCyHku 2 G1/8
4 Touka nogknyeHnss MaHoMmeTpa
[ TH <1 42 5 Touka NoaknYeHUst BakyyMmeTpa
= 44 6.1 Hactpoitka perynsitopa 1
: 6.2 Hactpoika perynsitopa 2
Y1 OneKkTpoMarHUTHbIV KnanaH 1-oi
CTyneHu
Y2  3OneKkTpoMarHWTHbIN KnanaH 2-om
CTyNeHM
Y3  3OnekTpoMarHUTHbIA knanaH 3-ew
CTyneHu
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MoHTax

MoHTax ropernku

MogroToBka NULEBOW CTOPOHbI KOTNa

* lMoaroToBbTe KpenexHyto NnacTuHy
ropenku/geepuy KoTna, kak nokasaHo Ha
cxXeMme criesa.

» OGecneybTe gMameTp a OTBEPCTUS B
avanasoHe 195 mm.

* YT06bI 3aKpennTb drnaHeL ronoBk1
ropenku, BbinonHuTe 4 pe3b60oBbIx
oTtBepcTma M10 (guameTp OKpYXHOCTU
pacnonoXeHusl LEHTPOB OTBEPCTUIA OT
220 pgo 260 mMm), Kak Noka3aHo Ha cxeme
psaoM.

Ownam. a | Ouam. b [ A
195 220-260

Fny6uHa ycTaHOBKM COMJia ropenku 1
OorHeynopHoe ynnoTtHeHue

[ns koTnoe 6e3 oxnaxaeHus nepeaHen
CTEHKM U NPpU OTCYTCTBUW APYrUX yKasaHUii
CO CTOPOHbI NPOM3BOAUTENS KOTNA
HeobX0AMMO BbINOMHUTL OrHEYMOPHYHO
BCTaBKy MM TENNIOMU30MNSALMIO 5, Kak
rnokasaHo Ha pucyHke crnesa. OrHeynopHas
BCTaBKa He AOMKHa 3aX0ANThb 3a nepeaHuin
Kpai conna ropernku, a yron ee KOHM4eCKoro
ckoca He J0ImKeH npesbiwaTb 60°.
Bo3ayLwHbIN NpoMexXyTok 6 AoMmKeH BbiTb
3anonHeH aNacTUYHbIM 1
HeBOCMNIaMEHSIEMbIM TEMMOU30MALMOHHBLIM
mMaTtepuanom.

[1ns KOTNOB C FMyXON KaMepoW CropaHust Npu
BblIbOpe MUHUManbHOM rnybuHel A conna
ropenku Heo6xoanMo pyKOoBOACTBOBATLCA
yKa3aH1siMu NpousBoaMTENs KOTna.

12 10/2012 - Art. Nr. 4200 1047 9500A

YcTaHOBKa ronoBKW ropenku

+ 3aBepHUTE LUMUIBbKN B KPEMNEXHYo
nnacTuHy ropenku/asepb Kotna u
YCTaHOBUTE M3ONSALMOHHYIO NPOKNaAKy.
[Ona gnameTtpa otBepcTMn < 260 Mm
BbIpeXbTe NPOA0IIroBaTble 0TBEPCTUS
Heobxoaumoro pa3mepa.

* W3Bnekunte opraHbl ropeHUs 13 ronoBku
ropenku.

« 3akpenuTe ronoBky ropernku 4 rankamm (4).

MoHTax kopnyca ropenku

* Ha kopnyce ropenku makcumanbHO
OTBEPHWTE ABE BEPXHUX ranku Z1 un
CHUMWUTE ABE HWXHUX rankn Z2.

* HaknoHuTe Kopnyc Bnepes v BCTaBbTe BE
BEPXHUX LUNWIbKU B Ba Bbipe3a Ha
dnaHLe KpenneHns ropenku.

« [lpwwxmMuTe KOpnyc ropenku K
NPOMEXYTOYHOWN BCTaBKe 1 3aTAHUTE BCE
yeTblpe ravku.

» [lpun HeobxoANMOCTU KOPNYC MOXET BbITb
YCTaHOBIEH C BEPXHUM PaCMONOXeHUeM
YNUTKN BeHTUNATopa. B aTom cnyyae npu
MOHTaxe AeicTBy1Te B 06paTHOM
nopsigke.

Huikakoe gpyroe nonoxeHue kopnyca

HEBO3MOXHO.

/AE [ns ycTaHoBKM C BEPXHUM
pacnonoXeHWeM yrnuTku BEHTUNSTOpa
ocBoboauTe OT 3allenoK AUcnnen,

noeepHuTte ero Ha 180° n yctaHosuTe
Ha mecTo.

Cucrtema oTBOAA NPOAYKTOB ropeHus
[ina npepoTBpaLLeHns HENPUSATHOTO LyMa
He peKoMeHAyeTCs NPUMEHSITb Anst
CcOoeIMHEHUS KOTNna C AbIMOXO40M
coeanHuTenbHble aeTanu ¢ NpoxXo4HbIM
KaHamnom, N3orHyTbIM Nog NpsiMbIM Yriom.



MoHTax

KoHTponb cmecutens
ANeKTponoAKnYeHUs

B
VL5.950 DP 8
VL5.1200DP | 3
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OneKTPOMOHTaX U Bce paboTbl No
NOAKIOUYEHUIO K CETU AOSIKHbI
OCYLUECTBNATLCS TONbKO
KBanupuLuMpoOBaHHbIM 3JIEKTPUKOM.
O6s3aTenLHO cobnopanTe
AeAcTByloLWMe NpeanMcaHus U
OUPEKTUBBI, a TaKKe 3JIeKTPoCcxXemy,
nocTaBnsieMylo ¢ ropernkom!

AnekTponoaKnYeHus
* YbeauTech, YTO HanpsikeHve
3MEKTPONMTaHNs COOTBETCTBYeT
yKkasaHHOMY paboyeMy HanpsXeHuo:
230 B — 50 'y, ogHOobasHbIN TOK C
HyNieBbIM NPOBOAOM U 3a3eMIIEHNEM.
MpenoxpaHuTens Ha koTne: 6,3 A
HomxHa 6bITb o6ecneyeHa BO3MOXHOCTb
OTKITHOUEHMSI TOPENKUN OT CETU C MOMOLLLIO
BCEMOJIIOCHOro pasmblkaTerns, COOTBETCTBY-
loLLero AecTBYOWUM cTaHaapTam.
Kpome Toro, Ha Bxofie 3nekTponuTaHusi
ropernkv JOMMKHO ObITb YCTaHOBIIEHO YCTPOW-
CTBO 3aLUUTbl OT KOPOTKOrO 3aMblKaHUS.
Kabenu anektponutaHus anektpoasuratens
rOpenky 1 Lenu ynpasreHns JOMMKHbI ObITb
3aKpenneHbl M NPoBeAEHbI Yepes kabernbHblie
MypTel 1 1 2. OHM gormxHbl BbITb Npucoean-
HeHbl K KOHTAKTHOW MnaTe B COOTBETCTBUM C
3ANEKTPUYECKON CXEMOMN.

YcTaHOBKa opraHoB ropeHusi

* BcraBbTe ronosky ropenku B conso.

» 3artsaHuTte Tpu BUHTaA W.

» TogkntounTe kabenu poxura H Kk
YCTPOWCTBY po3Xura.

* YcTaHoBWTE WNaHmm F Mexay HacocoMm u
NHUEN OPCYHKM.

* YcTaHoBuUTe POTOPE3NCTOP B3 Ha KPbILLKY.

KoHTponb cmecutens

Mepen MoHTaXXoM cmecuTens

Heo6X0AMMO BbIMOMHWTL criegytowne

NpPOBEPKMU.

* lNpoBepbTe pazmep POPCYHKU; B
cnyyae HeobxoauMOCTN 3aMeHNTe ee
B COOTBETCTBUM C Tabnuuen Ha
cTpaHuue 14.

 [poBepbTe U OTperynupymnTe B
COOTBETCTBUM C PUCYHKOM HaCTPOWKY
©roka aneKkTpoaoB 3aXuraHus u
YPaBHUTENbHON LWaN6bI.

 [poBepbTe U OTpErynupynTe B COOT-
BETCTBUWN C PUCYHKOM PacCTOsiHNE
Mexay OOpCYHKOM U YpaBHUTENBHOMN
wanbon.

[ns aToro cobntogante crnegyome
pa3mepbl Ce4YeHUN NPOBOAHUKOB:

MuHumanbHoe MakcumanbHoe
ceyenne [Mm?] ceyeHune [Mm?]
OpHocbasHoe nuTaHune 15
(HanpsbkeHue Lenu ynpasneHust) ’ 4
TpexdasHoe nuTaHve 25
(anekTpoaBuraTenb BEHTUNSATOPA) ’

MopkntouyeHue anekTpoaBUrarens

roperniku

["openka noctaensieTcs Ans cetn Tpexdas-

Horo Toka 400 B — 50 'y, ¢ HyneBbIM

NPOBOAOM U 3a3EMMEHNEM.

» [lpoBepbTe HanpaBreHve BpaLleHus
3neKTpoABUraTens BEHTUNSTopa, BO3Aei-
CTBYS Ha NepekroyaTens ropesnku.

10/2012 - Art. Nr. 4200 1047 9500A




BBoa B akcnnyaTtauuio

NMpoBepku nepen NyCKOM B IKcnnyaTtauuro
PerynmpoBoyYHble 3Ha4YeHus
NMopaBoa AusenbLHOro TONNUBA

MpoBepku nepen Nnyckom B

aKcnnyaraumio

Mepen nepBbIM 3anyckom criegyeT

npoBepuTh cregytoLlee:

+ YbeauTtech, 4TO roperka yctaHoBneHa
COrNacHO HacTosILLE! UHCTPYKLIUW.

+ [NpepBapuTtenbHas perynnpoBka ropernku
BbIMOSIHEHA NPaBUIIbHO, COrNIacHO
yKa3aHHbIM B Tabnuue perynmpoBok
3HaYeHVAM.

* HacTpolika opraHoB ropeHus.

+ TennoreHepaTop AOMKeH ObITb rOTOB K
paboTe cornacHo MHCTPYKLMM MO ero
MCMOMb30BaHMIO.

» Bce anektpunyeckve coegmHeHus
BbINOMHEHbI MPaBUILHO.

» Hanpasnexune Bpalyenuns gsuratens

BEHTUNsITOpa (CM. CTPerky Ha kopryce
ropenkw).

+ TennoreHepaTop U cuctema oToneHus
3anornHeHbl 4OCTATOYHbIM KONMYECTBOM
BOAbl. LIMpKyNsLMOHHbIE Hacochkl
OeNCTBYIOT.

+ PerynsaTopbl TemnepaTypbl U AaBneHus,
YCTPOWCTBO 3alLMThl OT HegocTaTka BoAbl,
a Takke apyrue npefoxpaHuTenbHbIe 1
3aLUMTHbIE YCTPOMCTBA, MCMOMb3yeMble Ha
yCTaHOBKe, NPaBuIbHO NOACOEANHEHDBI 1
OeNCTBYIOT.

* BbiTsxHas Tpyba gomkHa ObiTb
npoyuileHa. YCTponcTBo AN noaayn
[AOMOMHUTENBHOrO BO3AyXa, €Cin OHO
yCTaHOBINEHO, B pabo4em COCTOSIHUN.

» [apaHTMpoBaHa nogava CBeXero BO3ayxa.

+ [lony4yeH 3anpoc Ha Tenno.

Baku 3anonHeHbl TONSIMBOM.

+ TonnueonpoBoAbl yCTaHOBMNEHbI COrMacHO
TEXHUYECKUM HOpMaM, MPOYULLEHBI, 1
npoBepeHa Ux repMeTUYHOCTb.

+ CornacHo CyLIeCTBYOLWMM HOPMaM, Ha
BbITSKHOM Tpybe JomKHa HaxoanTbCs
TouKa nsmepeHnus. [lo atoro mecta Tpyba
[ormkHa OblTb repMeTUYHON Ans Toro,
4YTOOLI MOACOC HAPYXXHOTO BO3AyXa He
NOBMNUSAN Ha pe3yrnbTaTbl U3MEepPeHUI.

MoLLHOCTL GopoyHkadsB,
roperk, Pacxqn Torrvea, ki 60°B, [earerve Hacoca, 6ap Mroterv/e BogOyLLHOA 38CTOHM
KBr raroHy (Darfoss) Pasvep
Toperka Y. v
e | 2aA 3an 1en 2 3an 1-a 2an 1-a 2 3aA Paawr 1an Mepem 2an Mepeo 3aA
CTyNerb | CTyreHb | CTyNeHb | CTyneHb | CTYNEHb | CTyNeHb | CTYMNeHb | CTYNeHb | CTYTEHb | CTYNeHb | CTyreHb cynerb VERTY cTynerb VY cTynerb
CTyreHAwm CTyreHsawm
240 | 440 50 | 20| B0 | 500 55 35 11 2 5 10 10 20 0 b 45
M59%00P | 280 | 500 70 | 250 | 430 | &20 6,5 45 11 2 20 15 15 0 40 45 0
P | 640 | 90 | D0 | 20 | B9 75 6,5 11 2 5 18 18 D 40 % 0
20 | 40 | 680 | 260 | 400 | 560 6,5 35 11 2 2 10 10 18 25 K 40
M512000P| 330 | 600 | 900 | 00| 540 | 8,0 75 6 11 2 0 20 2 28 3H 0 70
R | 720 | 0| A0 | 60 [ A0 | 85 75 11 2 40 2 2 D 40 % 0
HpHsM Lprdrovt CocTosHve 3asqacka nocteed;, 1k aysrorn v 10 °C = 11,86 kB

lMpuvBeaeHHbIE HXE PErynMpoBOYHbIE
3HaYeHns ABMATCA

6a3oBbIMM. 3Ha4eHUs

3aBO[ICKON PErynUpPOBKM NPUBEAEHDI B
XXWUPHOWN pamke

1 Ha cepom oHe. B 0BbIYHbIX YCNOBUSIX 3TU
perynupoBku obecneymsaioT Myck B
aKcnnyarauuo

ropenku. B nobom cnyyae TwarensHo
npoeepbTE

perynpoBoYHble 3HaveHus. B Lenom,
KOPPEKTUPOBKM JOMKHbI ObITh BbINMOMHEHbI B
3aBWCKMMOCTU OT BUAA YCTAHOBKM.

MopBoA AnsenbHOro TonnMea

MopBog TonnuBa AOMKEH BbINOMHATLCA C
1cnornb3oBaHMeM punbTpa yaaneHus
BO34yxa. OTOT punbTP AOMMKEH
yCTaHaBnMMBaTbCA Tak, YTOObI
obecneymBanach npaBuibHas Npoknaaka
wnaHroB. LLUnaHri He OoMmKHbI
nepexumarTbes.

MpenenbHble 3HaYeHUs AnnH
TpybonpoBOAOB U BLICOT BCaCkIBaHUS
npuBeaeHbl B AMPEKTUBE NO YCTPOWCTBY U
pa3mepaM BCacblBatOLLMX YCTaHOBOK.

OTa AnpeKTnBa ABNSETCS COCTABHOM YacTblo
npoekTHon 6a3sbl hmpmbl ELCO.
BcackiBarowuin punbTp He JOSMKEH
HaxoguTcs 6nvke 5 cMm oT gHa
Kyb6oobpasHoro pesepByapa u 6nvxe 10 cm
OT AiHa LUMMUHAPUYECKOTro pe3epByapa.

14

MoaBopn An3enbHOro Tonnuea

YT06bI rapaHTUpoBaTb 6e30MacHOCTb
3KCMyaTaumm yCTaHOBKU, TLaTeNbHO
BbIMOJIHSAWITE MOHTaX TOMMBONPOBOAOB C
y4yeTom TpeGoBaHmMii MECTHOIO
3aKkoHoAaTenbLCTBa.

BaxHo:

» MakcumanbHoe aaBrieHve Ha Bxoae
Hacoca < 1,5 6ap.

* MakcumanbHoe pa3pexeHue Ha Bxoae
Hacoca < 0,4 6ap.

+ [MpucoeanHnTe WNaHrM K Hacocy.

 [pocneguTte 3a NPaBWUbLHOCTLIO
npucoeavHeHNs NOABOASILLErO U CIMBHOIO
TpybonpoBoaoB.
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Mepen NyckoMm B aKcnnyaTaumio
noakadavite TOMNMBO NPU NOMOLLM
PY4YHOro Hacoca u npoBepbTe
repMeTUYHOCTb TOMIMBONPOBOAOB.

A




BBoa B akcnnyaTtauuio

HacTtpouka nogaum Bo3ayxa
PerynupoBaHue faBrneHus Au3enbLHOro Tonsvea

PerynupoBka nogaun Bo3gyxa B rofoBKYy

ropernku, NoMYMO pacxofa Bo3gyxa, BnmseT

Takke Ha 30Hy CMeLLVBaHUS U AaBneHve

BO3/yxa B conne ropenku. Bpalienve

perynmpoBOYHOro B1HTa A

- BMpaBO: yBENMYeHve nogavun BO3ayxa;

- BIIEBO: yMeHbLUEeHWe Nofjayv Bo3ayxa;

+ oTperynupyinre pasmvep Y,
PYKOBOACTBYSICb Tabnuuemn perynmpoBok.

HacTtpowka nogaum Bo3gyxa
Perynuposka nogayv Bo3gyxa,
noaaepXuBaroLLEro ropeHue,
OCyLLeCcTBNSAETCA B ABYX TOYKaX:

* CO CTOPOHbI HAarHeTaHUA: U3MeHAS
BENUYMHY OTBEPCTUS Mexay
0ednekTopom 1 COMnIoM ropernku;

* CO CTOPOHbI BCaCbIBAHUS: BO3OYLLHOM
3acrnoHKowW, ynpasnsiemomn
cepsogguratenem Y 10.

PerynupoBka nogauuv Bo3gyxa
NocpeaAcTBOM BO3AYLUHOW 3aCIIOHKMU
M3MeHnTb nogady Bo3aiyxa Co CTOPOHbI
BCacCblBaHWNsi MOXXHO MOCPELACTBOM
M3MEHEHMS HAKIMOHa BO34YLLUHOW 3aCIOHKW.
BosayliHas 3acnoHka npyBoAnTLCS B
pewncteue cepsogsuratenem Y 10.

Perynupoaal-me AaBrneHunsa guseribHoro

1 BcacbiBatowmin wtyuep G1/4 Tonnuea
<1 42 2 HarHetatenbHblii LWTYLIEp G1/4 [aBneHune avMsenbHOro Tonnvea
a5 3 Bbixog paBneHus M8 x 1 perynupyeTcs ¢ MOMOLLbI0 PerynsTopoB
3.1 LWTyuep wnaHra B CTOPOHY [aBneHus AnsenbHoro Tonnmnea 6.1 ans 1-nu
hopcyHkM 1 G1/8  2-i cTyneHen u 6.2 ana 3-it ctyneqn. na
3.2 Wryuep wrnaxra B CTOPOHY OCYLLLECTBINEHNS KOHTPOMS MOAKMIoUMTE
opcyHkm 2 G1/8  maHomeTp co wTyLepom R1/8" k Touke
4 Touka nogknoyYeHnss MaHoMeTpa namepeHmns 4.
5 Touka NogkntoyYeHns: BakyymmeTpa MoBopoT:
o 6.1 Hacrtponka perynsitopa 1 - BMpaBO: yBeNu4yeHve AaBneHus;
(<41 43 6.2 Hacrpoiika perynstopa 2 - BIEBO: YMeHbLUEHNe JaBneHus.
R ¥ Y1  3OnekTpoMarHWTHbIN knanaH 1-on
CTyneHu KoHTponb paspexeHus
Y2  OneKkTpomarHUTHbIN KnanaH 2-oi BakyymmeTp 115t KOHTPONS paspexeHus
yCTaHaBMMBAETCS B TOUKE U3MepeHWs 5,
Y3 %Ty”eHM o 3 eil pe3bba R1/8". MakcumanbHoe gonyctimoe
NIEKTPOMArHUTHLIM Knanax S-en paspexeHrue: 0,4 6ap. [pu GorbLeM paspe-
CTynexu XEHUW TOMNMMBO NPEBPAaLLAETCs B ra3, Yto
NpVBOAWT K BO3HUKHOBEHWIO TPECKa B Hacoce
U ero NOBPEXAeHUI0.
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lNpepBapuTenbHasa HacCTpoMKa 6e3 nyamMeHu

HacTpoiika BbinonHseTcs B 2 aTana: BaxHo!

- npepgBapuTenbHas HacTpolika 6es
nnameHw;

- HacTpovika ¢ nnameHeM Ans
OKOHYaTeNbHOro YyTOYHEHNSA pabounx
napameTpoB B 3aBYCMMOCTU OT
pe3ynbTaToB NpoLecca ropexHus.

* Ha nynbTe ynpasnexus: nogante
HanpshkeHue Ha BbIKIoYaTenu
S1/H10.1-S28J.

[pn nogaye HaNpPsXXeHNsa Ha ropenky Ha

Grioke ynpasrneHunsi BbICBEYNBAETCA Moka-

3aHHbBIV HDKE SKpaH.

* HaxmuTte nobyto KHOMKy,
NOSIBUTCA CrieaytoLLnin 3KpaH:

OTobpaxatoTcs Bce MeHI, 1
BbIOPaHO MEHIO HACTPOMKK
NOMOXEHUIN BO3AYLLHON
3aCMOHKH.

* OTKpOWNTE MEHIO HAaCTPOEK
KpaTKOBPEMEHHBLIM HaXKaTUeMm
knasunw (.

Tenepb HY>XHO BBECTU KOA
pocTyna (CM. 3TUKeTKy Ha 3aaHen
CTOpPOHe aucnnes).

» CryneHyaTo yBENM4YMBawiTe
WINN yMeHbLUaNTe 3HayYeHne
nocnefoBaTenbHbIMU
HaxaTuaMu Ha | ¥ | nnn m

» Korpa nepsasi undpa 6ynet
yCTaHoBIeHa, nepemecTuTe
KVDCOp BMpaBO HaXaTueMm Ha

>

» IToBTOpWTE ONepauuto Ans
BCEX LMp OO0 nocrneaHen.

» lMoaTteepauTe kon goctyna
HakaTMeM Ha | .

Mpwn aToM 610K OTKPBIBAET PEXMM
HacTpovikn. Ha akpaHe nosiBnsi-
t0TCS NpeABapuTesbHble
3aBOACKME HACTPOeYHbIe
3HaYeHUs ANs pasnnyHbIX
MONOXEHU BO3AYLLIHON
3aCMOHKMU.

MpencraBneHsbl cnegyowme
NOJIOXKEHUS1 BO3AYLLHOW
3aCMOHKU:

B 9TOT MOMEHT HM OHO N3 HAaCTPOEYHbIX
3Ha4YeHUn cepBoaBUraTens He onpeaeneHo,
W1, cnegoBaTenbHO, B 3TUX YCITOBUAX 3anyCK
roOpenkn HEBO3MOXEH.

- MonoXxeHue posxura (npu
OTKPbIBAHUW MEHIO KypCop
yCTaHaBMMBaETCsl Ha 3TO MOJo-
XeHue);

- MONOXeHWe BO3ayLLIHOM
3acnoHku npu pabote Ha 1-on
CTyMneHu;

- MONOXeHWe BO3yLUHOM
3aCIOHKM BO BPEMS OTKpbIBa-
HWS TONNMBHOTO KnanaHa 2-on
CTyMeHu;

- MOJIOXeHWe BO3ayLUHOM
3acrnoHku npu paboTe Ha 2-01
CTyrMeHu;

- MONoXeHne BO3ayLLUHOW
3aCMNOHKN BO BPEMSI OTKpbIBA-
HUS TONNIMBHOTO KnanaHa 3-em
CTyneHu;

- MOJNOXEeHVe BO3ayLUHON
3acrnoHku npu paboTe Ha 3-o1
CTYMEeHW.

U3meHuUTe perynupoBoYHOE 3Ha4YeHue NonoXeHus

cepBogBuUraTens:

- [Ins n3meHeHUs 3Ha4YeHWs NOMOXeHWS NpuBeanTe KyDcop B
COOTBETCTBYIOLLEE NOMOXEHWE C MOMOLLBIO KNaBuL | A | nn m

- BbibepuTe nsmeHsiemoe 3Ha4YeHne ¢ NOMOLLbIO KIaBULLN @ -
BblbpaHHOe 3Ha4yeHne HaunHaeT MuraTb.

- CTyneHyaTo yBEenuuMBamTe Unu yMeHblUanTe 3Ha4yeHue (C Larom
0,1°) nocnegoBaTeNbHLIMU HAXaTUSIMU Ha mnu (e [1ns
3HaYMTENbHbIX U3MEHEHWI yAEpXKMBaWTE KNaBuLLy nunm E
HaxaToW, 3Ha4YeHne BbICTPO U3MeHsIeTCst B 6onbLUyO Unn
MEHbLLYHO CTOPOHY.

- MNoaTeBepauTe HOBOE 3HaYEHWE C MOMOLLLIO KIaBULLIK @ Mpun
3TOM 3HauYeHue nepecraeT MuraTb.

MpumeyaHue:

Pa3nuyHble HaCTPONKN MOXHO BbINOMHUTL B LUMPOKOM AuanasoHe
3HayeHun. B To xe Bpems, u3 coobpaxeHun 6esonacHoctu, 6nok
ynpaBsneHusi 06513biBaeT cobnogate MUHUManbHbIN MHTepBan B 2°
MexXay pas3nuyHbIMU MOMOXEHNAMMN (KPOMe MHTepBana Mexay
NOMNOXEHMEM PO3XKUIa U NONOXeHeM Ans paboTbl Ha 1-01 CTyneHwn).
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BBoa B akcnnyaTtauuio

lNpepBapuTenbHasa HacTponKa 6e3 nramMmeHu
O6Lue ykasaHusi, BbiNONHAEMbIe nepen 3arnyckom ropersiku

OKOHYaHMe MeHIo npeaBapuUTeNibHOM HAaCTPOMKU 6e3 NnameHun

Koraa Bce nonoxeHusi cepeoasuraTtens onpeaeneHbl B COOTBETCTBUM C HYXXHbIMU HACTpOikamu, MOXHO
nepexoauTb K CreaytoLemy aTany nycka B aKcnnyaTauuio — «HacTpoiika ¢ nnameHem».

[ins aToro vcTaHoBuTE Kypcop B HWXXHEW YacTu aKpaHa Ha cumBoOrie nnoareepanTe Bbl60p HaXaTnem Ha

knasuLy |¢d|.

cumBone

Ecnu noTpebyeTcs BbINTU U3 MeHI0 6e3 pernctpauumn npeaBannTenbHbIX HACTPOEK, YCTaHOBUTE Kypcop Ha
1 nofTBepAnTe BbIGOP HaxXaTueM Ha knaBuLly |¢d|.

MoproToBKa 3anycka ropenku

Mepepn nyckom B paboTy nogkavawTe
TOMMUBO PYYHbIM HACOCOM A0 NOMTHOro
3anonHeHus unbTpa. 3aTtem 3anycrTuTe
ropernky, BKIO4YMB perynstop kotna. Ans
obecneyeHnst NONHOro yaaneHns Bo3ayxa u3
TONMUBOMNPOBOAA BO BPeMsi (hasbl
npeaBapuTeEnbHOW BEHTUNSALMU OTKPOUTE
BWHT NPOAYBKU Ha TONNUBHOM chunbTpe. Mpu
3TOM paspexXeHne He A0IMKHO OMnycKaTbCs
Huxe 0,4 6ap. Korga pmnbTp NONHOCTLIO
3anonHUTCS TONMBOM U TONMBO MOSIBUTCS
Ha NoBepXHOCTU 6e3 Ny3bIpbKOB BO3AyXa,
3aKpoWTE BUHT NPOAYBKM.

OnTUMM3aLmA nokasaTenen cropaHus
Mpn HeobxoAMMOCTM ONTUMU3NPYITE
3HaYeHWss NapaMeTpPOB rOPEHUs!, U3MEHSAS
nonoxeHus gednekropa (pasmep Y).

OTO NO3BOMNUT BNNATL HA NOBEAEHWE Npun
3anycke, NynbCauuio 1 XapaKTepuUCTUKN
ropeHusi. YMeHbLLUeHne koopanHaThl Y BeaeT
K yBenuyeHuio 3HadyeHust CO,, pabota npu
3anycke (po3xur) ctaHoBuTcs bonee
XKECTKOW.

Mpn Heobxo0aAMMOCTN KOMNEeHCUpyTe
n3MeHeHue pacxofa Bo3ayxa, perynupys
NoSoXeHNe BO3AYLLIHON 3aCNOHKY.

BHumaHue: CobnioganTte MUHUMaNbHYIO
Heo6xoauMyIo TemnepaTypy TONOYHbIX
rasos, crnegys ykasaHusiM
nNpou3BoAUTens KOTna U NpMHUMas BO
BHUMaHMUe TUN BbITSKHLIX TPY6, YTOOLI
n3bexartb agppekTa KOHAEHCALUMN.

Ecnu paamep Y fomkeH 6biTb cHOBa .,
CKOPPEKTUPOBaH Npu perynposke 3¢/
CTyneHu, cregyeT NpoBepuTh .
pecynpoBoYHble 3HaueHns 1V

en CTyMNeHu u
25" cTyneHu.

/A§ OnacHOCTb BCNbILWKK!

[MocTOAHHO KOHTpONUPYMTE coaepxaHue
CO, CO, n AbIMOBbIE BbIGPOCHI B
npouecce perynupoBku. B cnyyae
obpasoBaHua CO onTuMU3npymnTe
napameTpbl ropeHus. Cogepxanue CO He
AOJDKHO NpeBbiwaTtk 50 nponpomunne.

KoHTponb pa6oThbl

TexHUYeCcKMin KOHTporb 6e3onacHoro

rOPEHUst JOMKEH OCYLLECTBNSATLCS Kak Npu

nepBOM Mnycke, Tak U nocre NpoBeAeHUst
peMOHTa, OCMOTPOB UMW NPOAOIHKUTENBHOIO
npocTosi 060pyaoBaHus.

- [MonbiTka 3anycka ¢ 3aTEHEHHbIM
[EeTEKTOPOM MNaMeHu:
no ucteyeHun BpeMeHmn 6esonacHocTu
6ok ynpaeneHusi n 6esonacHocTy
OOSKEH NEPENTM B aBapUNHBIN pexnm!

- 3anyck ¢ OCBELLEHHBbIM AETEKTOPOM
nnameHu: nocne 10-cekyHaHON
npeaBapuTenbHOM BeHTUNsUum 6rnok
ynpaBneHns n 6e3onacHOCTU JOMMKeH
nepenTn B aBapuiiHbIN pexmm!

- HopmanbHbIii 3anyck; ecnu roperka
HaxoauTcs B paboTe, 3aTeHUTe AeTeKTop
nrnameHu: nocre HOBOro 3anycka no
ncTevyeHun BpemeHn 6esonacHoctu 6nok
ynpaBneHus u 6e30nacHoCTV LOSMKEH
nepenTn B aBapuiiHbIn pexmm!
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HacTpowka c nnameHem

18

- Ecnu HeT 3anpoca Ha
BbIpaboTKy Tenna KoTnom,
ropernka octaeTcsi B pexvume
oXuaaHus.

B atom cniyyae elye MOXHO

BEPHYTbCS K NpeblayLeMy MEHH

"MpenBapuTenbHas HacTpomnka

6e3 nnamenn". na aToro

aHOBMWTE Kypcop Ha CYMBON

E 1 noagTBepanTe BbIbop

HaXkaTueM Ha KnasuLly @

- Mpw Hannumm 3anpoca Ha
BbIpPaboTKy Tenna KoTrnom
(koHTaKT T1-T2 3aMKHyT)
ropernka 3anyckaeTcs.

BOS/J.yLIJHaFl 3acClioHKa
OTKpbIBaeTCA U CTAHOBUTCA B
nonoXeHwe npeaBapuTenbLHON
BEHTUNALNN.

MpoBepka pene AaBneHus
BO3ayxa

MpeaBapuTenbHas BEHTUNSALMS U
npeaBapUTESIbHbINA PO3XUT

BO3D,yLUHaF| 3aCnoHKa CTaHOBUTCSA
B NMOnoXeHne ana posxura.

OTKpbIBaeTCSA TONMMBHBIN KPaH.

OXunagaHue curHana KOHTpONA
nnamMmeHu

Ecnu K KOHLY BpeMeHU
6e3o0nacHOCTM Nnamsi He
obHapyxuBaeTcs, 6nok
yrpaBneHusi NepexoanT B PEXUM
6esonacHocTu.

Ecnu nnamsi o6Hapy»keHo,
cTabunusauus nnameHun

Brnok ynpaeneHus oxugaet
paspeLUeHnsi Ha peryrimpoBaHue.
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BBoa B akcnnyaTtauuio

HacTpowka c nnameHem

HacTpoliika 1-oi cTyneHu

Ecnu nnams 6b1no o6HapyxeHo 1 cTabunuanpoBanock, 6510k ynpaBneHus nepeBoauT ropernky Ha paboTy Ha

1-01 CTyneHw, Kak TONbKO OH MomyyaeT pa3peLleHne Ha perynmpoBaHue.

- Hacrtpoiite AaBneHve Tonnuea ans paboTbl Ha 1-01 CTyneHu, B 3aBUCMMOCTM OT HY>XHOWM MOLLIHOCTY KOTha,
C nomoLplo perynsitopa 6 Ha Hacoce. [py npoBeaeHWM AaHHbIX PaboT NOCTOSAHHO KOHTPONUPYWTE
xapaktepucTtuku ropeHust (CO, COo, npoBepka Ha 3aTeMHeHue). [1pn Heo6XOAMMOCTN CKOPPEKTUPYINTE
pa3mep Y u/unu nogadvy Bosgyxa.

[ns aTOro u3amMeHnTe NonoXeHne cepsoasuratens Ans pabotsl Ha 1-o cTyneHn. [lencTBynTe, Kak ykasaHo

Ha cTpaHuue 16, B pasgene «M3ameHeHue perynupoBOYHOro 3Ha4YeHUs1 NOJNOXKEHUA cepBoABUraTens».

- BHumaHwue: npun nsmeHeHMn HaCTPOEYHOrO 3Ha4YEHNs cepBOABUraTeNb NepemeLLaeTcs B pexume
peanbHoro BpemeHu. CnepgoBaternbHO, HE0H6X0AMMO NOCTOSIHHO KOHTPONMPOBATL NapamMeTpbl NpoLecca
ropeHus.

Oco6as pyHKUMA: NpoBepka po3xura

Ecnuv nonoxeHve ans po3xura 661110 U3MEHEHO, MOXHO BbINOMHUTL HOBbIM 3aMyCK ropenku Afs NpoBEPKU
HOBOTO MOJIOXEHUS ANSi PO3XKUra, AN YEro HET HEOGXOAMMOCTY BbIXOAUTL U3 MEHIO H O€K.
[ns aToro nocne n3MeHeHUs NONOXeHUs A8 DO3XKUra yCTaHOBUTE Kypcop Ha CVIMBOJ'IaIEQDM 3anyctute
HOBBIV LMK PO3XWra C MOMOLLbIO KIaBuLLIK I4.I

HacTtpoiika nonoxeHus Bo3ayLWHOW 3aCNIOHKU, COOTBETCTBYIOLLEro OTKPbIBaHMIO TONJIMBHOIO

KnanaHa 2-ou CTyneHu

Mocne HacTpoVikn 1-01 CTyNeHN MOXXHO HAaCTPOUTbL 3HAYEHUE OTKPbIBaHWS AMA TONMBHOIO KnanaHa 2-on

ctynenun. CHoBa [eWiCcTBYWTe, Kak ykasaHo Ha cTpaHuue B pasaene «U3meHeHue perynmpoBOYHOro

3Ha4YeHUsi NOJNOXEHUsA cepBOABUraTens».

- BHumaHwue: B aTOM cryyae cepBoABuraTtenb He NepeMeLlaeTcs HeMeAJIeHHO, a cCHavarna ocTaeTcs B
nonoxeHun Ans paboTsl Ha 1-oi CTyneHn (peanbHoe MOMoXeHne cepBoABUraTens MOCTOAHHO
oTobpaxkaeTcs B HKHEN YacTu gucnnes). KnanaH 2-on CTyneHn Takke ocTaeTcs 3akpbiTbiM. [pexae
BCEro MOXXHO U3MEHUTb 3HaYeHUe OTKPbITUS BO3AYLLHOW 3aCNOHKM AN paboTbl Ha 2-01 CTYMNEHW.

HacTpoWika 2-o1 cTyneHm

[InA HacCTPOMKKN NONOXEHUs BO3AYLUHOW 3acroHKW Ans paboTbl Ha 2-0¥ CTYNeHn yCTaHOBUTE Kypcop Ha

COOTBETCTBYIOLLYIO CTPOKY Ha AMCMNee C MOMOLLbIO KNaBuLLn y . Mpn HeobxoaMMOCTW N3MeHUTe

perynmpoBoYHOe 3HaveHuve. [IeNcTByTe, Kak yka3aHo Ha CTpanuLe B pasgene «MA3aMeHeHue

perynupoaquoro 3HaYeHUs1 NONOXKEHMs cepBoABUraTens».
[ns peanbHoro nepesoaa roperki Ha paGoTy Ha 2-01 CTYNEHN CHOBa HaXKMUTE Ha KIaBuLwy | [d. Mpu atom
CepBOABUraTesib CTaBUT BO3AYLUHYIO 3aCNOHKY B (DUKCUPOBaHHOE NOsIoxXeHue. B 1o xe BPEMS TOMMMBHbIN
KnanaH 2-oli CTYNeHN OTKPbIBAETCS, KaK TOMbKO NPOWAEHO MOMOXEHNe OTKPbIBAHUS, 3aAaHHoe Ans
cepsogsuraressi. MocTosHHO nposepsiiTe napameTpsl roperis (CO, COy, TecT Ha 3aTemHeHue). Mpu
HeobX0ANMOCTY CKOppeKTUpYITe pasmep Y n/unv nogady Bosagyxa.

[insA aTOro M3MeHUTe NonoXxeHWe cepeoaBuUraTens Ana paboTsl Ha 2-oi cTyneHun. [leicTByiiTe, Kak yKkasaHo

Ha cTpaHuue 16, B pasgene «M3meHeHUe perynmpoBOYHOro 3Ha4Y€HUS NONOXEeHUs CepBOABUraTeNns».

- BHMMaHue: npy 3MeHeHN HaCTPOEYHOTO 3HAYEHNA CepBOABUraTenb NepeMeLLaeTcs B pexnme
peanbHoro BpemeHu. CnepgoBaTternbHoO, HEOH6X0AMMO NMOCTOSIHHO KOHTPONMPOBAaTL NapamMeTpbl npoLecca
ropeHusi.

Oco6as hyHKUMNA: ycTaHOBUTE pasnuyHble 3Ha4eHUA OTKPbIBaHWUA U 3aKpbIBaHUA TONMUBHOIO

KnanaHa 2-ou CTyneHu

(Takke AeMCTBUTENbHO AN TONMMBHOIO KnanaHa 3-en CTyneHm).

Brok 6e3onacHoOCTM faeT BO3MOXHOCTb (OUKCMPOBATL NOMOXEHVE OTKPbIBAHWUSA KnanaHa 2-oi CTyneHu Bo

Bpemsi nepexofa ¢ paboTbl Ha 1-0M CTyNeHn Ha 2-yto CTyNeHb, OTINYHOE OT NOSIOXEHUS 3aKPbIBaHUSI BO

BpeMs Bo3BpaTa ¢ paboTbl Ha 2-01 CTyneHu Ha 1-yto CTyneHsb.

- [ns aToro, kak onucaHo Bbllle, yCTAaHOBUTE CHaYana nonoxeHne OTKPbIBAHWS Ans TONMWMBHOTO Knanaxa
2-011 CTyneHu.

- HakoHel ycraHoBUTe Kypcop Ha CUMBON ﬂ 1 NOATBEPANTE HaXaTvem Ha Knasuiy |¢d :j BbiGpaHHbIN
CVMMBOM U3MEHSETCA HA TAKoN — .7

- C nomoLLbto KnasumLIn [A] yCTaHOBUTE KypCOp Ha perynnpoBOYHOE 3HaYeHne TOMMMBHOMO knanaHa 2-on
CTyMNeHu 1 3adMKCUpyNTE HOBOE MOMOXEHNE 3aKpbiBaHUS, Kak yka3aHo B pasgene «M3meHeHune
perynmpoBOYHOro 3Ha4eHUA NONOXeHUsA cepBoaBUraTens».
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Hactpounka ¢ nnameHem
Pexum pabothbl

HacTpoliika 3-o1 cTyneHu

[ns HacCTPOWMKN NONOXEHWNs1 BO3QYLUHOMW 3aCroHKM Ans paboTbl Ha 3-ell CTyNeHn yCTaHOBUTE Kypcop Ha

COOTBETCTBYIOLLYYIO CTPOKY Ha AMCnee C NOMOLLbIO masmmméy . Mpn HeobxoanMmMoCT n3MeHuTe

perynupoBo4YHoe 3HaveHve. [lecTByinTe, Kak ykasaHo B pasferne «M3meHeHne perynmposoYHoro

3HaYeHUsi NOJNOXEHUsA cepBOABUraTens».

- [ns peanbHOro nepeBoAa ropenku Ha paboTy Ha 3-0¥ CTYNeHW CHOBa HaXXMUTE Ha KNnaBuLLy I,.I Mpn atom
CepBOABUraTerib CTaBUT BO3AYLUHYIO 3aCIOHKY B PMKCMPOBAHHOE MOMOXKEHWE. B TO e BPeMS TONNMBHbIN
KrnanaH 2-oi CTYNeHW OTKPbIBAETCS, Kak TONMbKO NPOAAEHO MOMOXEHNE OTKPbIBAHUS, 3aAaHHoe Ans
cepsoasuratens. [octosHHO nposepsnTe napameTpbl ropeHns (CO, CO,, TecT Ha 3aTeMHeHune). MNpu
HeobX0ANMOCTH CKOPPEKTUPYITE pa3mep Y u/unu nogady Bosgyxa.

[ns aTOro n3MeHnTe NoNoXeHne cepBoaBuraTens anst paboTbl Ha 2-ov CTyneHn. [lencTBynTe, kak ykasaHo

Ha cTpaHuue 16, B pasgene «UA3meHeHue perynmpoBOYHOro 3Ha4€HUA NONOXEHUA cepBoABUraTens».

- BHumaHwue: npun nsmeHeHMn HaCTPOEYHOTO 3Ha4YEHNs cepBOABUraTeNlb NepemeLLaeTcs B pexume
peanbHoro BpemeHu. CnepgoBaternbHO, HEOH6X0AMMO NOCTOSIHHO KOHTPONMPOBATL NapamMeTpbl NpoLecca
ropeHus.

3akpbiTue MeHro «Hactponka c nnameHem»

Tenepb HacTpolka ropernkyi MoXeT bbITb 3aBepLueHa. [py HeobXoAMMOCTU MOXHO CHOBA M3MEHUTL KaXao0e
U3 PerynmMpoBOYHbIX 3HaYEHWI. [Ina 9TOro ycTaHoBUTE Kypcop Ha U3MeHsieMoe 3HayeHve C MOMOLLbIO
KnaBuLL [l] wnm | V.

Ecnun ato He HY>XHO, B no6oe BpeMs OOCTYMHbI crieayoume BO3MOXHOCTU 3aKpbiTb MEHIO <<HaCTpOﬁKa Cc
nramMmeHem»:

- [MoBTOPMTL C HaYana HaCTPOIIKY roperku C NPOXOXKAEHWeM aTana npeaBapuUTesibHoi HacTpoiky (6es
BBOAA Napons). [ins 3Toro ycTaHoBMTE Kypcop Ha cumeor |G v noATBepauTe BLIGOP HaXaTUeM Ha
KnasuLy I‘.I Takum 06pasom, BCe yxe 3apervcTpupoBaHHBIE PErYIIMPOBOYHbIE 3HAYEHUS! OCTaloTCS
[OCTYNHBIMM.

- 3aperucrovpoBaTh YCTAHOBIIEHHbIE 3HAYEHUS U 3aBEPLLMTE HACTPOIIKY. [1Nsi 3TOro yCTaHOBUTE Kypcop Ha
cumeon [&] v noaTeepauTe BLIGOP HaxaTeMm Ha knasuwy . Teneps ropenka rotoea k pabote u ¢ aTOro
MOMeHTa MOXeT YNpaBnsTbCs CUCTEMON perynupoBaHusi paboTsbl koTna.

- BbIifTn 13 MeHio HacTpoek 6e3 3aBepLUeHNs HACTPOIKKW. [1NA 3TOro yCTaHOBUTE KypCOp Ha CUMBON E "
NoATBEPANTE HaXaTNEM Ha KnaBuLLy I4.l Bce 3aperncTpypoBaHHbIE 4O 3TOTO MOMEHTA MOMOXEHUS
cepBoaBuraTens GyayT BO30GHOBMEHbI NPY HOBOM BbI30BE MEHIO HACTPOEK.

Pexum pa6oTbl — OTOGpaxeHue paboyero COCTOSIHUA, CUrHaNa nameHn u BpemMeHu paboTbl
Mocne 3aBepLUEHNst HACTPOWKM FOpesiki OHa NEePEXoanT B pabounin pexum.

Tekyuwee paboyee coctosiHue ropernku (PaboTa Ha 1-oi, 2-o1 nnu Ha 3-eli CTyneHu) oTobpaxaeTcs CBETMon
MOnOCON.

B suelike BHM3y oTOOpaxaeTcs MHTEHCUBHOCTb curHana. BoaMoxHbIn AnanasoH nHavkauum coctaensiet 0—
13 MKA. CurHan xopoLlero kayecTBa yCcTaHaBNMBaETCA NPU 3HaYeHUN ToKa Bbllle 3 MKA.

OencTBUTENbHBI CneayoLwme npeaernbHble 3HaYeHus:

* Bo BpeMsi KOHTPONS Napa3nTHOroO NamMeHu: curHan AomkeH obiTb < 0,7 MKA.

* B TeuyeHue BpeMeHn 6e30nacHOCTU: CUrHarm gormkeH bbiTb > 1,3 MKA

» Bo Bpems paboTbl: curHan gormkeH 6biTb > 1,1 MKA.

B ayeike BHWN3Y cnpaBa 0To6pa>KaeTc;1 TeKyuiee 3Ha4yeHune BpemeHun pa60TbI ropenkun.
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BBoa B akcnnyaTtauuio

PerynupoBka pene gaBneHusi Bo3gyxa
Perncrpauunsa HacTpoeyHbIX AaHHbLIX Ha Aucnnee

PerynupoBka perynstopa gaBneHus

Bo3fyxa

* YcraHoBuTe npnbop Ans namepeHus
AaBneHust. [lns aToro yctaHoBUTE
COENHUTENbHbIN TPONHUK Ha
BO3/yXONpoBOA.

. I'Iel;PeBepuATe ropenky B paboTy Ha
1% ctynenn.

* HacTpoiTe TouKy OTKMIOYEHNSI MPUMEPHO
Ha 15% HWXe yCTaHOBMEHHOIO OMbITHLIM
nyTem AaBrneHnst OTKIIOYEHNs.

Jnne
U

4eo®

Nl

|~ [t
/1% 3 450°
| { it  H20°

= B N

Pernctpaums HacTpoeyYHbIX AaHHbIX Ha Aucnnee

Ecnu HacTpoinka ropenku 6bina ycnewHo 3aBepLueHa, NonoXeHnst
cepBofBuraTens Ans Bcex paboymx COCTOSIHWIN 3adunKCnpoBaHbl B 6rioke
6e3onacHocTu. Pe3epBHas KOMUA 3HaYEHWI NPU 3TOM COXPaHSeTCs B
avcnnee.

[Ins 3TOro HaxMuTe Ha knasuly (1l nosBUTCA aKpaH, NokasaHHbI
HanpoTus. C NOMOLLbIO KMaBWLLN B BblbepuTe MeHio «XpaHeHune
perynmpoRoYHbIX AaHHbIX» 1 NOATBEPANTE BLIOOP HaXaTveM Ha
knasuwy |¢d|.

MosiBnsieTca akpaH HaNPOTUB. PerynMpoBoYHble 3HaYeHns1 Obinu
COXpaHeHbl B Ancnree.

B 3TOT MOMEHT MOXHO BbINTU N3 10 ABYMSs cnocobamu:

- YCTaHOBWTE Kypcop Ha CUMBOI 1 NoATBEpAnTE HaXxaTuem
knasuum |¢d);

- BblnguUTe u3 MeHto, 6e3 permcTpauun 3Ha4YeHui, NnyTeM akTuBaLum
cumBona .

@
|/ |-t
rE

| { it  H20°

o
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O6cnyxuBaHue

TexHU4yeckoe obcnyxuBaHune

PaboTbI No TexHMYeCcKoMy 06CnyXuBaHuUIO KOTNa

WU ropenikn AoKHbl NPOM3BOAUTLCA TOJTIbKO

KBanuLuMpoBaHHbIM cneunanbHO 06y4YeHHbIM
TEXHMKOM NO TennoBoMy o6opyaoBaHuio. [ins
oGecneyeHns perynsapHoro BbiNoNnHeHus paboT
no o6cnyXvuBaHWIO PpeKOMEHAYeTCA 3aKNYUTb

[0roBop Ha NpoBeAeHNe TeXHUYECKOro
obcnyxusaHus. B 3aBucMmocTu ot Tuna
YCTaHOBKM MOTYT ObITb HeO6X0AMMbI Gonee
KOPOTKWE UHTePBallbl TEXHUYECKOTO
o0cnyxuBaHus.

OTKNHO4YUTE BCe Lenun 3NeKTponnutaHus
(Lleﬂb ynpasrieHus + otaenbHasa uenb
3neKTpOABMI'aTeJ1ﬂ).

.

YacTu.

MNepeAa BbINONHeHWeM NMO6LIX paboT no
TeXHUYECKOMY 06CNyXUBaHUIO U OYUCTKE

MCFIOJ'IbSyVITe TONbKO OpUrMHanbHblE 3anacHble

MepeyeHb paboT, pekoMeHAyeMbIX K
npoBeAeHUI0 B paMKax rofoBoro
TeXHU4eCcKoro o6cnyXuBaHuUsi FOpernKu:

- VcnbiTaHne ropenku, UaMepeHust Ha Bxoae
B KOTen

- OuucTka y3rnoB ropeHusi, 3ameHa, npu
HeobXx0QuMOCTM, HEUCTPaBHbIX AeTanen

- OuucTka TypObUHBI U BEHTUNSITOPA U
npoBepka noAcoeAvHeHNs Hacoca

- [NpoBepka 1 npu HeobxoaAMMOCTH 3ameHa
TONNNBHON (POPCYHKMN

- [MpoBepka nnu 3ameHa TOMNMBHOIO
dunbTpa (Hacoc, Tpybonposoa)

- BwusyanbHasi npoBepka v npu
HeobXx0aMMOCTM 3aMeHa TOMMMBHbIX
LUNaHroB

- BwuayanbHbI KOHTPONb COCTOSIHUS
3neKTpoobopyaoBaHUS TOPENKKX; Npu
HeobXoANMOCTM ycTpaHeHne
HeuncrnpaBHOCTeN

- [poBepka LmKna 3anycka ropesku

- [pwu paboTatoLLeln ropernke NpoBepbTe
[OaBrieHve An3enbHoro Tonnvea u
paspexeHve Ha BXOAe Hacoca roperku

- [MpoBepka paboTbl AeTekTopa NnameHun u
6noka ynpasneHust n 6e3onacHocTu

- Koppekuus, npu HeobxogmmocTu,
perynupoBOYHbIX 3HAYEHNI

- CocTtaBneHune npoTokona namMepeHui

O6Lwwme npoBepkmn

- npoBepka paboTbl KHOMKN aBapUNHOWN
OCTaHOBKU;

- BMW3yarnbHbI KOHTPOMb TONSIMBONPOBOAOB
B KOTIE.

MNpoBepka y3noB ropeHus

* CHUMUTE KOXKYX FOPesku.

* W3Bnekute doTtoanemeHT B3 1 ounctute
€ro CyXOW YMCTOW TKaHbH.

» OtBepHuTe TONNMUBHBbIE WnaHrn.OcnabbTe
TPY BUHTA KpbILKn W.

* BbIHbTe yCTpONCTBaA ropeHus

» [NpuBegute NUHUIO POPCYHKN B
NonoXeHne Ansa TeXHN4eCcKoro
obcnyxmBaHusi.

+ 3ameHuTE (HOPCYHKN.

+ [NpoBepbTe 3ananbHble AaNEKTPOAbI 1
nposofa, Npy HeobxoaAMMOCTH
3aMeHnTe UX.

* Ounctute gedrekrop.

» [locne obpaTHOM yCTaHOBKM NPOBEPbLTE
perynupoBKu.

CHsATMe NaHenu

+ OTknounTe aneKkTponuTaHne
anekTpogsuratens (4-nomocHbIN
pasbem).

» [1ns aToro oTBepHUTE, HE CHUMas, 7
BMHTOB X KpenneHns naHenu
anekTpoaBuraTensi.

» [loBepHuTe nnactuHy (banoHeTHas
cucTemMa), OCTOPOXHO M3BMEKUTE U
nonoxuTe ee (He NOBpeauB LWTYyLEp Ans
3amepa [aBrieHVs B TOMOYHOW Kamepe).

» Oyunctute Kopnyc, ynuTky BEHTUNATOPa U
BO3AYLUHbIN KOPOO, NpoBEPLTE OTCYTCTBUE
NOBPEXAEHWUN.

» [N o4McTKW, Npu HeobXoAMMOCTH,
CHVUMWTE y3en peumpKynsuum Bo3ayxa;
ANs 9TOro CHUMKTE 4 BUHTa Z 1 U3BNeEKnUTe
y3en peumpKynsaumum.
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* Ounctute TypOUHY BeHTUNATOPA U
npoBepbTe OTCYTCTBME e NOBPEXAEHUI.

YcraHoBKa pabouero koneca
BeHTUNATOpA

Mpwn 3ameHe anekTpoaBuraTens vnu
paboyero koneca BeHTUNATOpa CBEPANTECH
C MpVYBEAEHHON PSiAOM CXeMOW. BHyTpeHHMi
dnaHel A paboyero koneca AOMmKeH ObiTb
COBMeLLEH C NaHernbio B. BctaBbTe nuHenky
Mexay nonaTtkamu paboyero koneca u
npuseamTe Todku A 1 B k ogHoM BeicoTe
BblCOTe. 3aTAHUTE 3a0CTPEHHbIN BUHT
KpenneHns paboyero koneca BeHTUNSTOpPA.



O6cnyxuBaHue

TexHU4yeckoe obcnyxuBaHune

3ameHa conna

[na npoBeaeHus aTon onepauun

noHagobuTbest NGO OTKPLITL ABEPLYY

KaMepbl CropaHusi, NMMbo CHSITb FOpPeskKy.

- BapwuaHT 1. [locTyn Yyepes aBepb Kamepsbl
cropaHus

* CHVMUTE ronoBKy roperku.

» OTBepHUTe Ha oauvH unu aBa obopoTa 3
KpenexHbiX BUHTa S Ha BxoAe conna
ropenku. (CamoHapesHble BUHTbI
"Inbus" 3)

» OTKpoviTe ABEpLY Kamepbl CropaHus.

* W3BnekuTe conmno, NpoBepbTE U O4YUCTUTE
€ero, B Criyyae NoBpeXAeHNs — 3aMeHuTe.

* YcTaHoBUTe geTanu B nopsigke obpaTHOM
CHATUIO.

» 3anonHuTe NpocTpaHCTBO MEXAY CONsiom
1 ABepLen kKamepbl cropaHus
OrHeynopHbIM MaTepuarnom.

+ 3akpoiTe ABepLy kaMepbl CropaHusi.

- BapwuaHT 2. Pa3bopka ropenku

* CHVMUTE rofnoBKY FOperku

+ OTCOEAMHUTE 3NEKTPONOAKIIOHEHUS.

* OcBoboauTte OT KPEneHuin U CHUMUTE
kopnyc ropenku (4 ravikn M10). Byabte
BHUMaTerbHbI, HE NoBpeanTe
anekTpuyeckne kabenu!

» OTBepHUTE FrONOBKY rOpernku n cregymnTe
fJanee ykaszaHusM BapuvaHTa 1.

» YcTtaHoBWTe geTanuv B nopsigke obpaTtHom
CHSITUIO.

/Ai Conno MoXxeT GbITb FOPAYUM.

OuuncTka HacocHoro unbTpa

dunbTp HaxoaMTCA B Kopnyce Hacoca.

PunbTp creayeT ounLiaTh NPU Kaxaom

obcnyxmBaHun, ANS 3TOro:

+ 3akpoWnTe kpaH nepekpbITUs nogayu
TOMnuBa.

* YcTaHoBMTe Noj HAacOCOM eMKOCTb ANst
BbITEKaIOLLIero Tonnmsea.

* CHUMUTE BMHTBI W 1 KPBILLKY.

» [ocTtaHbTe UNbLTP, O4YUCTUTE UNN
3aMeHwuTe ero.

* YcTaHoBWTE Ha MECTO PUNbTP U KPBILLIKY C
HOBOW NPOKNazKown.

» 3aTaHuTe go ynopa.

» CHoOBa OTKpOWTE TOMMMBHBIN KpaH.

+ [NpoBepbTe AaBneHne N repMeTUYHOCTb.

TonnuBHbIe KNanaHbl

TonnueHble KnanaHbl He TpebyoT
crneumanbHOro TEXHUYECKOTO
obCcnyXmMBaHus.

He ponyckaeTcst HUKaKoW PEMOHT, 3a
UCKIMIOYEHNEM 3aMeHbI KaTyLUEK.
HewncnpaBHble knanaHbl OMKHbI 3aMeHSTCS
TOJIbKO CMELManucTom, KOTopbIi nocne
3aMeHbl krnanaHa BHOBb NpoBepsieT
repMeTUYHOCTb, PaboTy ropenku 1 KayecTBo
ropeHus.

OuuncTka kopoba Bo3gyxosabopa

* CHumuTe naHenb (7 BUHTOB X).

* CHVMUTE 31eKTpUYecKyto naHenb
(4 BuHTa V).

* CHumuTe kopob Bo3gyxo3abopa
(4 BuHTA T), OMNCTUTE €70 M YCTAHOBUTE HA
MECTO, AeWCTBYS B 06paTHOM nopsiake.

» [lpoBepbTe NPaBUMbLHOCTL NONOXEHUS
BO3JYLLHOW 3aCIOHKN 1 cepBoABUraTens.
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OumncTKa Koxyxa

* He nucnonbayiite xnopcogepxaiime mnm
abpasuBHble cpeacTaa.

* OYMCTUTE KOXKYX BOLOW U MOIOLLIMM
CpeAcTBOM.

. %CTaHOBMTe Kanor.

A BaxHo!

Mocne BbINONHEHUA NOGLIX paboT
BbINOMHWUTE NPOBEPKY NapaMeTpoB
ropeHusi B pearnbHbIX YCNOBUAX
3aKcnnyaTauuu (4Bepu 3aKpbITbl, KPbILLKa
Ha mecTe U T. A.). 3acdmkcupynte

pe3ynbTaTbl B COOTBETCTBYHOLMX
OOKyMEeHTaXx.

MNpoBepka TemnepaTypbl TONOYHbIX Fa30B

+ PerynapHo nposepsinTe Temneparypy
TOMOYHbIX ra3oB.

+ OuwnwwanTe KoTen, ecnu TemnepaTtypa
TOMOYHbIX ra30B NpeBbILLAeT 3HaYeHne
npu 3anycke B akcnnyartauuio 6onee yem
Ha 30°C.

» [Ina obneryeHns NpoBepoK UCMONb3yhTe
VHAMKATOP TeMMNepaTypbl TOMOYHbIX ra30B.
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O6cnyxuBaHue

YcTpaHeHue HeucrnpaBHOCTEN

MpuymnHbI HeMcnpaBHOCTEN U CNOCOBbI UX
ycTpaHeHus

pW OTKNOHEHUSIX OT HOPMbI AOSTKHbI GbIThb
npoBepeHbl HOpMarnbHbIE YCNOBUS A
paboTbl ropenku:

EcTb anekTpuyeckuii Tok?

EcTtb TONNMBO B 6ake?

Bce 3anopHble KpaHbl OTKPbITbI?
MpaBunbHO N HaCTPOEHbI BCe
perynupyioLime n
npeaoxpaHvTerbHble YCTPOMCTBa,
Takve Kak TepMmoperne KoTna,
npeaoxpaHvTesnb OT HeJocTaTka
BO/bl, ANIEKTPUYECKNE KOHLIEBbIE
BbIKMoYaTenn?

Ecnu HencnpaBHOCTb He yCTpaHsieTcsi nocne
3TUX NPOBEPOK, MpoBepbTe paboTy

pONM=

Bce BaxHble KOMMJIeKTyouime, oTHocsALlmnecs
K cuctemam 6e3onacHoCcTu, He noanexar
PEMOHTY. OHu nognexat 3ameHe getansmu

C TeM Xe KaTanoxHbIM HOMEPOM.
Wcnonb3yiTe Tonbko

OpUrnHanbHble 3anacHble YacTu.
OTknouUTe JnekTponuTaHue nepen

BbiMNOSIHEHUEM pa60T no

TeXHU4eckomy OGCﬂy)KVIBaHVIIO n

ouucTKe.
Mocne BbINOMHEHUA NOGbLIX paboT

BbINOJIHUTE NPOBEPKY NapamMeTpoB

ropeHusi B peanbHbIX YCIOBUAX

JKcnnyaTauyuu (.depM 3aKpbIThl, KpbILLKa

Ha mecTe U T. A.). 3acdhmukcupynTe
pe3ynbTaTbl B COOTBETCTBYHOLNX
AOKyMeHTax.

Pas3nnYHbIX KOMMNOHEHTOB rOpPEesikn.

CumBon CocTofiHMA

MpuynHbI

Cnocob ycTpaHeHus

[Mocne 3aMblkaHus
TepMocTaTa roperka He
3anyckaeTcsi.

HeT curHana owmnbkn Ha
Oroke ynpaBneHunsi n
6e3onacHocTu.

[MoHWXeHne HanpspKkeHns
ANeKkTponnuTaHna nnu ero
OTCyTCTBUE.

HeucnpaBHocTb 6noka.

lMpoBepbTe NPUYNHY NOHMXEHUA HanpsaXeHua nnum

€ro OTCyTCTBUA.

3ameHuTe 6nok.

TepmocTart He 3anyckaeT
roperky.

HeT 3anpoca ot TepMocTaTos
Ha NPOM3BOACTBO Tenna.

Bnok HeucnpaeeH.

lMpoBepbTe/3aMmeHnTE TEPMOCTAT.

3ameHuTe 6nok.

IMpy nogayve HanpskeHns
ropernka 3anyckaeTcs Ha

O4YeHb KOPOTKOE BpeMSs U
BbIKIOYaEeTCs

Brok 6bin HaMepeHHO
3a6n0KMPOBaH BPYYHYHO.

Pasbnokupynte 6rok.

['openka He 3anyckaeTcs.

Pene naBneHusi Bo3gyxa: He
HaxoAuTCH B NMOMOXEHUN
BbIKIMIOYEHNS.
HenpaBunbHasa HacTpoiika.

CnunaHue KoHTakTa.

OcyLLEeCTBUTE HOBYIO PETYNPOBKY perne
[aBneHus.
MpoBepbTe 3NEeKTPONpPOBOAKY.

3ameHunTe pene AaBneHust.

24

['openka 3anyckaeTcs u
OCTaHaBnuBaeTcs rnocne
npeaBapuTenbHON
BEHTUNALMK

Mapa3nTHOE Nnams BO BpeMs
npeaBapuTensHo
BEHTUMSALMU UNV BO BpeEMsI
npenBapuTerLHOTO PO3XNra.

lMpoBepbTe Hanuumne 3ananbHON UCKPbI/
oTperynupyinTe anekTpoabl/3aMmeHuTe.
lMpoBepbTe/3aMeHNTE ANEKTPOMAarHUTHbIN
TOMNMBHbIV KNnanaH.
MpoBepbTe/3ameHnTe HOTOINEMEHT.
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O6cnyxuBaHue

YcTpaHeHue HeucrnpaBHOCTEMN
MeHI0 AMarHoCTUKMU HeMcnpaBHOCTEMN

CumBon

CocTofiHuA

MpuyKnHbI

Cnocob ycTtpaHeHus

['openka 3anyckaeTcs u
ocTaHaBnuBaeTcs nocne

OTCyTCTBME NNAMEHM K KOHLLY
BpemeHu 6esonacHocTu

lMpoBepbTe ypoBeHb ToNsMBa B bake.
Ecnu ypoBeHb HejocTaToueH, 3anonHuTe

OTKpbIBaHNA
ANEKTPOMarHUTHbIX
KnanaHoB.

LMCTEpPHY.
OTKpoK1TE KNanaHsbl.

lMpoBepbTe gaBneHve Tonnunea u paboTy Hacoca,
NoAcoeAnHEHUst hunbTpa 1 3NeKTPOMarHTHOro
KknanaHa.

MpoBepbTe Lenb po3xura, anekTpoabl U nx
perynmpoBku. O4nCTUTE 3NEKTPOABI.

HeuncnpaBHOCTb CUCTEMBI [nams racHeT BO Bpems

KOHTPONS NfaMeHu BO BpeMsi | paBoTbi. Ouuctute n 3ameHnTe PoTOINEMEHT.
paboThbl.
Mpu HeobxoaMMOCTM 3aMmeHUTe criegyowne
netanu:
3NeKTpoabl PO3XKMUra/po3xuroBble kabenen/
YCTPONCTBO po3xura/dopcyHKy/Hacoc/
3NEeKTPOMarHUTHbIV KnanaH/6nok ynpaBneHusi n
6e3onacHocTu.
HeuncnpaBHoCTb 3arpsisaHeHve BO3ayLUHOW 3ameHuTe cepBoaBUraTenb
cepBogBuraTens 3aCIOHKU
3aknnHuBaHve BO34yLLHON
3aCIOHKU
BHyTpeHHsIsi HemcnpaBHOCTb
cepBoaBuraTtens

MeHio AnarHoCTUKM HeucnpaBHOCTEN

[Ons focTyna K MeH0 AUarHOCTMKU HEMCNPABHOCTEN HaXMUTe MioByHo KnaBuLLy, KOraa roperika rotoBa k
paboTe, Koraa oHa paboTaeT UM KOrAa oHa HaxoAMTCst B COCTOSIHUM Ge3onacHocTy. [JocTyn K MeHto
[ANarHoCTUKW HEUCNpaBHOCTEN HEBO3MOXEH BO BpeMSI Liukna 3anvcka ropernku!

MosiBRSeTCS MMaBHbIN 9kpaH MeHio. C NOMOLLbIO kraBuLu | A |, m B unm @yCTaHOﬂTe Kypcop Ha cumBOn
MEHIO ANarHoCTUKM HeNCNpaBHOCTE 1 NOATBEPANTE BLIDOP C MOMOLLLIO Knasuum | .

MHdopmaumsa o nocnegHern NosBMBLLENACS HEUCTIPABHOCTM OTOBpaxaeTcsi MUratoLLMmM CMMBOSoM. Huxke
oTOBpaKaeTCs MHTEHCMBHOCTb MMaMeHW, HanpsXXeHne B CETU, NOMOXeHWe BO3AYLLUHOW 3aCMOHKW, YUCIO
3anycKoB ropersku, a Takke Bpems paboTbl ropenkn Ha MOMEHT nepeBoja B COCTOsiHME B6e3onacHocTy.

C nomolLLbIo KnaBuLL m " [A] MOXHO Bbl3BaTb MHOPMaLIO 0 5 NOCNEAHNX NOSABUBLLNXCS HEUCTPABHOCTAX
(HoMep HeuncrnpaBHOCTM OTODpaXxxaeTcsi B IeBOM BepxHeM yrny aucnnes). MNocne nHdopmauum o 5
nocneaHyX HeMCrNpPaBHOCTAX NOSABMAETCA HoMep TenedoHa cnyx0Obl NocnenpoaaxHoro obcnyxmsanus, a
TaKke HOMep A0roBopa Ha TexHMYeckoe obcnyxunBaHue (H1 0QHO M3 3HAYEHUI He BBOAMTCH Ha 3aBOAe).

* BbliiguTe 13 MEHIO C MOMOLLIO KNaBuLn @

BBoa HomMepa TenecoHa NnpeanpuUATUS TEXHUYECKOro 06CNyXXUBaHUS U HOMepa JOroBopa Ha TeXHU-
yeckoe obcnyxuBaHue

Koraa cooTBeTCTBYIOLWNI CUMBOI NOSBATCA Ha AWCNIee:

* YpepxuBaiiTe knaBuLly | HaxaTol 0 MOMEHTa, Koraa HaYHeT MUraTh NepBast Lmdpa (Ans Beixoaa 13

MEHIO HY>KHO MPOCTO KPaTKOBPEMEHHO HaxaTb KnaBuLuy).
* C nomoLLbo KnasuLm [l] nnm m YCTaHOBUTE HYXHYIO Lndpy (HWKHEe Tupe = nyctoe none).
» C nomoLubio KnasumLLn E nepenaguTe K crneayloLen uudpe. -
* Korpa Homep NonHOCTbIO HabpaH, 3aperncTpUpyMTe ero C NOMOLLbLIO Knasuwv ¢ .
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O6cnyxuBaHue

MeHI0 cTaTnUCTUKH pa6OTbI

MeHI0 cTaTUCTUKM PaBoThI
,HJ'IH [O0CTyna K MEHKO CTaTUCTUKN paGOTbI HaXXMUTe Ha m06y}o KnaBully, Korga roperska rotoBsa K pa60Te, Korga
OHa paboTaeT UM HaxoaMTCsl B COCTOSIHUM Ge3onacHocTy. [locTyn K MEHIO CTaTUCTUKUN paboTbl BO BpeMS!
LMKna 3anycka ropernku. ) . .

MosiBnsieTCcs rmaBHbIN 3KpaH MeH0. C MOMOLLbIO KraBuLu [A] [T] t Unu | - yCTaHoBWTE Kypcop Ha CUMBOI
MEHIO IMarHOCTUKN HeNCNpaBHOCTe M NOATBEPANTE BbIGOP C MOMOLLbIO KNaBuLWK |¢d
F I\]Aeng]mmeeTcg 7 aKkpaHoB. [MouCK pa3nnyHbIX 3KPaHOB BbINOSHAETCS C MOMOLLbIO KraBuLL

Aln|v|

- Bpemsi oBHapyeHus dpakena npv nocrieaHem 3anycke

- CpegHee BpeMsi oBGHapyxeHUs dakena npu nocreaHux 5 sanyckax

c2
[

- Obuwee uncno 3anyckoB ropersku

- O6bwwee konM4ecTBo HeuncnpasHoOCTeN

c2
C

c2

O6LLee KONMYeCTBO YacoB paboThbl

- O6blee KonmyecTBo Yacos paboTsl Ha 2°°" cTyneHu

c2

- O6Liee KONMYECTBO YacoB paboTbl Ha 3™ cTyneHn

- O6Luee 4Mcrno 3anyckoB ropernku nocre nocnegHero oOHyneHs NokasaHun cyeTymka

- O6Lwee KONMYECTBO HEMCNPABHOCTEN C MOMEHTa nocrneaHero 0bHyneHns nokasaHui cyeTymKa

- O6Lwee konunyecTBO YacoB paboTbl Nocne nocnegHero 0bHyNeHns nokasaHui cyeTymKa

- O6Luee kOnNMYeCcTBO YacoB paboTbl Ha 2-0 CTyNEeHW Nocrie nocrneaHero O6HyNeHnst NokasaHu cHeTYnKa

- O6Lee koONM4eCTBO 4YacoB pa60TbI Ha 3-om CTyneHun nocne nocnegHero OGHyJ‘IeHMﬂ nokasaHui cyeTymnka

- KonunuectBo HencnpasHocTel «[Mapa3utHoe nnamsa»

- KonwnuecTtBo HeucnpasHocTen «HeT nnameHn No NCTeyeHnn BpemMeHu 6e3onacHoCTU»

- KonuuectBo HeucnpasHocTen «Vic4ye3HOBEHVEe NnaMeHn BO Bpems pa6OTbI»
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O6cnyxuBaHue

MeHI0 cTaTUCTUKKN paboThblI
MeHI0 ANs HACTPOMUKN KOHTPACTHOCTU U OCBELEHHOCTH

JKpaHa Aucnnes

- Konuuectso HeucnpasHoCTEN - KonuuecTBo
«3anvnaHue KoHTaKTa pene AaBneHus HeucnpaBHoCTe
Bosayxa» «MopgorpeBarenb

Tonnuea»

- KonwnuectBo HeucnpaBHocTen «Pene
[aBreHusi BO3yxa He 3aMblKaeTcs BO
Bpemsi paboTbI»

- KonuuectBo HeucnpaBHocTEN
«M3meHeHne cocToAHNA KOHTaKTa pene

* Bomgnte nameno c
AaBneHVs Bo3ayxa BO Bpems paboTbi»

NOMOLLbI0 KNnaBuLK .

- KonwnuecTtBo HeucnpasHocTen
«CepBogsuratenb»

370 MeHIo faet [OOCTyn K HaCTpoOWViKe KOHTPACTHOCTU U OCBELLEHHOCTU 3KpaHa Aucnnes.

[locTyn K MeHI0 BO3MOXeEH, Kora ropernka ocTaHoBMeHa Unn Haxoautes B pabore.
* BbiBeauTe Ha 3KpaH 0OLLMI BU MEHIO C MOMOLLBIO KIaBuLLX ’j yCTaHOBUTE KypCOp Ha MEHI0
"HacTtpoiikn akpaHa" n noaTBepanTe BbIGOp C MOMOLLBIO KNaBmmwh ’j

* VI3MeHWTe HacCTPONKM KOHTPACTHOCTU C MOMOLLbIO KMaBuIL @ " [: (nowaroBoe n3meHeHwue yepes 2
€0UWHWLbI), OCBELLEHHOCTM C NMOMOLLIbIO KNaBuLL [A] " uj (nowaroBoe n3aMeHeHue Yepes 2 eanHULb).

* [ns noaTBEPXXOEHWS HOBOW HAaCTPOWKM YCTAHOBUTE KYpCOp Ha CUMBOS @ 1 NOATBEPANTE HaXaTuem
KnasumLm ’j

==

ninlnl
oy
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Advertencia Embalaje

Los quemadores VL5.950 DP y VL5.1200
DP se han disefiado para la combustiéon de
gasoleo extraligero de conformidad con
las normas nacionales:
AT: ONORM C1109: estandar y de
bajo contenido en azufre
BE: NBN T52.716: estandary NBN EN
590: de bajo contenido en azufre
CH: SN 181160-2: gasdleo estandar y
de bajo contenido en azufre
DE: DIN 51603-1: estandar y de bajo
contenido en azufre
Desde el punto de vista del disefio y el
funcionamiento, los quemadores cumplen
la norma EN 267.
La instalacion, la puesta en marcha y el
mantenimiento deben ser realizados
exclusivamente por técnicos instaladores
autorizados siguiendo las directivas y
recomendaciones vigentes.
Este aparato no esta previsto para su
utilizacion por parte de personas (incluidos
nifnos) cuyas capacidades fisicas,
sensoriales o mentales estén limitadas,
asi como por personas sin experiencia o
conocimientos, a menos que sean
vigiladas por una persona responsable de
su seguridad o hayan recibido
instrucciones previas relativas a la
utilizacion del aparato. Es conveniente
supervisar a los nifos para asegurarse de
que no jueguen con el aparato.

Descripcion del quemador

Los quemadores VL5.950 Dy VL5.1200 D
son aparatos monobloque de tres etapas,
cuyo funcionamiento es completamente
automatico. Son adecuados para todo tipo
de generadores de calor que cumplan la
norma EN 303 o para generadores-
pulsadores de aire caliente fabricados
segun lanorma DIN 4794 o DIN 30697, en
su intervalo de potencias. Cualquier otro
uso debe ser objeto de una solicitud de
autorizacién a ELCO.

28

El quemador se suministra en dos bultos

sobre un palet:

- Cuerpo del quemador con manual de
uso, esquema eléctrico.

- Cabezal de combustidn con junta de
brida y tornillo de fijacidn

Para un funcionamiento completamente

seguro, respetuoso con el medio

ambiente y econdmico desde el punto

de vista energético, deben tenerse en

cuenta las siguientes normas:

EN 226

Conexién de quemadores de gasodleo y de
gas de aire soplado a un generador de
calor

EN 60335-1, -2-102
Seguridad de los aparatos eléctricos para
uso doméstico

Lugar de instalacion
El quemador no debe instalarse en locales
expuestos a vapores agresivos (por
ejemplo, laca para el cabello,
tetracloretileno, tetracloruro de carbono),
con gran cantidad de polvo o alto grado de
humedad del aire (por ejemplo en
lavanderias).
Debera existir una abertura de aire fresco
de:
DE: hasta 50 kW: 150 cm?
por cada kW supl. ; + 2,0 cm?
CH: QF [kW] x 6= ...cm2; por tanto,
200 cm“ como minimo
Las disposiciones locales pueden incluir
requisitos diferentes.
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Declaracion de conformidad para
quemadores de gasoéleo

La empresa, certificada con el

n.° AQF030, Cedex, declara bajo su
responsabilidad que los productos
VL5.950 DP

VL5.1200 DP

cumplen las siguientes normas

EN 50165

EN 55014

EN 60335-1

EN 60335-2-102

EN 60555-2

EN 60555-3

EN 267

Real Decreto belga del 08/01/2004

Estos productos incluyen el marcado
CE de conformidad con las
disposiciones de las directivas

siguientes

2006/42/CE Directiva sobre
maquinas

2004/108/CE Directiva sobre CEM

2006/95/CE Directiva sobre baja
tensioén

92/42/CEE Directiva sobre

coeficiente de
rendimiento
La Roche sur Foron, 1 de marzo de
2012 E. JOURDAN

Se declina cualquier responsabilidad
en lo que se refiere a los dafios
resultantes por las siguientes
causas:

- uso inadecuado,

- instalacién o reparacién incorrectas
por parte del comprador o de un
tercero, incluido el montaje de piezas
de otros fabricantes.

Entrega de lainstalacion e
instrucciones de uso

El instalador del sistema de combustion
debe entregar al usuario de la misma,
como muy tarde en el momento de la
instalacién, las instrucciones de
mantenimiento y de uso. Estas deberan
estar expuestas de manera perfectamente
visible en la sala de calderas. Deben
contener la direccion y numero de teléfono
del servicio de atencion al cliente mas
cercano.

Aviso para el usuario de la
instalacion

Al menos una vez al afio, un técnico
especialista debera revisar la instalacion.
En funcién del tipo de instalaciéon pueden
ser necesarios intervalos de
mantenimiento mas cortos. Para
garantizar que dicha revision se realice de
una manera regular, es muy
recomendable suscribir un contrato de
mantenimiento.




Resumen

Descripcidon del quemador
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A1  Cajetin de control y de seguridad
A4  Pantalla
B3 Detector de llama
F6  Manostato de aire
F12 Relé térmico
K1 Relé/motor
M1 Motor del ventilador
M2  Motor de la bomba
T Encendedor
TC  Cuadro de control
Y1,Y2,Y3
Electrovalvulas
Y10 Servomotor de la valvula de aire
3 Boton de ajuste del valor Y
4 Latiguillos hacia la linea de
pulverizador
5 Carter
7 Salida de latiguillos
8 Tubo del quemador
10  Conexion eléctrica (regleta de bornes)
18  Cubierta
19  Botdn de desbloqueo
20  Tornillo de fijacion de la cubierta

102 Bomba de gasdleo
113 Caja de aire
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Funcioén

Funcion de explotacion

Funciéon de seguridad

Arranque del quemador

- Cuando el regulador de la caldera
registra una demanda de calor, el
cajetin de control y de seguridad pone

en marcha el desarrollo del programa.

- El motor de ventilaciéon arranca, la
presién de aire esta controlada.

- Preventilacién con valvula de aire
abierta (la valvula de aire s6lo
esta cerrada cuando el quemador
esta apagado).

- Se activan el motor de la bomba y el
encendido.

- Laelectrovalvula 5 se abre, ajuste de
la presiéon por medio del regulador de
la presion 2.

- Formacion de la llama.

- Se detiene el encendido.

Funcionamiento del quemador,
regulacion entre la 13, la 22y la 32
etapa

El quemador funciona con 2
pulverizadores y una presion de gaséleo
para las 3 etapas. La presion de gaséleo
se regula mediante dos reguladores de la
presion en la bomba.

En caso de que haya una demanda del

regulador de la caldera, el quemador

pasa de la 22 a la 32 etapa.

- La valvula de aire 11 se coloca en
posicion de 22 etapa por medio del
servomotor.

- Enunacierta posicién de la valvula de
aire (ajustable), la electrovalvula del
segundo pulverizador se abre.

La valvula de aire continla desplazandose

hasta la posicién de 22 etapa. La 22 etapa

esta en funcionamiento.

En caso de que exista una demanda del
regulador de la caldera, el quemador
pasa de la 22 a la 32 etapa.

- Enuna cierta posicion de la valvula de
aire (ajustable), la electrovalvula 14 se
abre, ajuste de la presion mediante el
regulador de presién 15.

- La valvula de aire 11 continta
desplazandose hasta la posicion de 32
etapa. La 3? etapa esta en
funcionamiento.

Funcion de seguridad

El bloqueo de seguridad se produce:

- cuando, durante la preventilacion, se
detecta sefal de llama, (vigilancia de
llama parasita),

- cuando, en el momento del arranque
(autorizacion de admisién de
combustible), no se produce llama al
cabo de 5 segundos (tiempo de
seguridad).

- cuando, en caso de pérdida de llama
en funcionamiento, no se ha formado
llama tras una repeticion infructuosa
del programa.

30
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Un bloqueo de seguridad se indica con
el encendido del testigo de fallo. Tras
eliminar la causa del fallo, puede
desbloquearse el cajetin pulsando el
botén de desbloqueo.

Esquema basico

1 Bomba

2 Regulador de la presion del

gasoleo (12 y 22 etapa)

4 Bomba

5 Electrovalvula (1?2 etapa)

6 Electrovélvula (22 etapa)

7 Linea de pulverizador

8 Deflector

9 Tubo de llama

10  Motor del ventilador

11 Valvula de aire

12 Servomotor eléctrico de la valvula
de aire

13  Motor de la bomba

14  Electrovalvula (32 etapa)

15 Regulador de la presion del
gasoleo (32 etapa)



Funcioén

Cuadro de control TC

TC D;l

@ &P
FOE
™)

S1/H10

8

Cuadro de control TC

Todos los elementos de control son
visibles desde el exterior. Una tapa
transparente desmontable con clips en la
cubierta permite acceder a los diferentes
controles y elementos de comprobacion
para el ajuste y el funcionamiento del
quemador.

El cuadro de control TC también incluye un
puente para la medicion de la sefal de
llama, asi como un fusible de proteccion.

Para quitar la tapa, debe ejercerse una
ligera presién en uno o en los dos lados
y retirarla simultaneamente.

Para volver a poner la tapa, situe los
2 clips delante de los orificios
correspondientes, y ejerza una ligera
presion.
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Funciones del cuadro de control TC

A2  Huecos normalizados de 48x48 o
48x96 mm para instalar un
regulador de potencia (opcional)

A4 Pantalla
F10 Fusible del TC
Interruptor de dos posiciones

S1 Interruptor general del TC
0 Desconectado
1 Conectado
testigo verde H10 encendido

S28 Eleccion del lugar de control
Modo local
@  Modo a distancia
(opcional)
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Funcioén

Cajetin de seguridad TCH 3xx

El cajetin de control y de seguridad de
gasoleo TCH 3xx controla y supervisa el
quemador de aire soplado. Gracias al
control del desarrollo del programa por
microprocesador, se obtienen tiempos
muy estables independientemente de
las variaciones de la tensién de
alimentacion eléctrica o de la
temperatura ambiente. El cajetin se ha
disefiado con una proteccion contra la
caida de tension eléctrica. Cuando la
tension de alimentacion eléctrica se
sita por debajo del valor minimo
requerido (< 185 V), el cajetin se detiene
sin emitir ninguna sefial de fallo. En
cuanto se recupera la tensién normal
(> 195 V), el cajetin vuelve a arrancar
automaticamente.

Bloqueo y desbloqueo

El cajetin puede bloquearse mediante el

botén de desbloqueo [E o desbloquearse

siempre que el cajetin esté conectado.
Antes del montaje o del
desmontaje del cajetin, el aparato
debe estar desconectado. No
debe abrirse ni repararse el
cajetin.

Desplazamiento del cursor hacia
arriba..

Desplazamiento del cursor hacia

Sise accionael |.... provoca ... abajo.
boton de
desbloqueo @ Aumento del valor indicado.
durante...
Modificacién/Confirmacion del
... 1segundo ... |el desbloqueo del valor indicado.
cajetin.
I Modificacion/Confirmacion del
... 2 segundos ... |elbloqueo del cajetin. valor indicado.
... 9 segundos ... |desaparicion de las Desbloqueo del cajetin.
estadisticas
y ~lz. Diodo luminoso rojo (parpadea en
“< caso de fallo).
Pantalla Descripcion Pantalla Descripcion

En espera de demanda de calor
de la caldera

Apertura de la valvula de aire
para la preventilacion

Preventilacion y preencendido

Cierre de la valvula de aire
hasta la posicion de encendido

32 10/2012 - Art. Nr. 4200 1047 9500A

Apertura de la valvula de
gasoleo y tiempo de seguridad

Presencia de llama y espera de
autorizacion de regulacion

Quemador en funcionamiento
en 22 etapa La célula de la parte
inferior presenta la intensidad
de la senal y el tiempo de
funcionamiento del quemador.

Quemador en funcionamiento
en 32 etapa La célula de la parte
inferior presenta la intensidad
de la senal y el tiempo de
funcionamiento del quemador.




Funcioén

Cajetin de seguridad TCH 3xx

Paralelamente a sus funciones de el paso de 22 a 12 etapa)

control y seguridad, el cajetin TCH3xx - la posicion de la valvula de aire en

permite regular: 3?2 etapa

- la posicion de la valvula de aire enel - la posicion de la valvula de aire en el
encendido cierre de la valvula de 32 etapa (para

- la posicion de la valvula de aire en el paso de 32 a 22 etapa).
12 etapa La configuracion de control del cajetin

- la posicion de la valvula de aire en el se realiza con la pantalla y 5 teclas. Los
apertura de la valvula de 22 etapa valores de funcionamiento se indican en
(para el paso de 1% a 2 etapa) pantalla en tiempo real.

- la posicion de la valvula de aire en es
2% etapa Pulsando estas teclas puede accederse

- la posicion de la valvulaade aire en el a 9 menus:
cierre de la valvula de 22 etapa (para

* menu de ajuste del
servomotor

* menu para el ajuste de
aplicaciones
industriales™

* menu para el control

menu de guardado de
manual*

los puntos de ajuste del
servomotor en la
pantalla

* Menu del modo de

menu de diagndstico parametros*

de fallos

menu de estadisticas
de funcionamiento

* Menu para el ajuste de la
luminosidad y del
contraste de la pantalla

* Desde estos menus es
posible ajustar las
configuraciones
estandar del cajetin.
Estas vienen
preajustadas de fabrica.
Cualquier modificacion
in situ Unicamente
deberarealizarse previa
consulta a ELCO. El
cédigo de acceso y las
consignas de ajuste de
estos menus se
encuentran disponibles
previa solicitud.

menu para el ajuste/la
modificacion de las
configuraciones
estandar*
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Funcioén

Cajetin de seguridad TCH 3xx

E
1:

ase

34

s del ciclo de funcionamiento:

Ausencia de tension
Activacion, no hay demanda de
calentamiento

Demanda de calentamiento,
subida de la valvula de aire hasta
la posicién de preventilaciéon
Comprobacion del estado de
reposo del manostato de aire
Activacion del motor del
ventilador, comprobacion de la
presion de aire

Preventilacion

Cierre de la valvula de aire,

10:
11:

12:

llegada a la posicion de
encendido, preencendido y
activacion del motor de la bomba,
vigilancia de la llama parasita
Arranque del quemador: apertura
de la electrovalvula, formacion de
llama, tiempo de seguridad
Tiempo de estabilizacién, tiempo
de postencendido

En espera de liberacion de la
regulacién

Apertura de la vélvula de aire,
hasta alcanzar la posicion de
apertura de la valvula de 22 etapa
Funcionamiento en 22 etapa
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13:

15:

16

18

19:

Apertura de la valvula de aire,
hasta alcanzar la posiciéon de
apertura de la valvula de 32 etapa
Funcionamiento en 32 etapa
Cierre de la valvula de aire, hasta
el cierre de la valvula de 32 etapa
Funcionamiento en 22 etapa, de
conformidad con la sefial T8
Cierre de la valvula de aire, hasta
el cierre de la valvula de 22 etapa
Funcionamiento en 12 etapa, de
conformidad con la sefial T7

En espera de una nueva demanda
de calentamiento




Funcioén

Esquema de asignacion de los bornes
Conexiones de 230 voltios

Motor del

quemador Electrovalvula Electrovalvula Electrovélvula Encendido Termostato Demanda de
12 etapa 23 etapa 32 etapa 22 et. calentamiento
Conector
4 1 2 3 18/7/8 19
1 [Tl Ul
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 19 20
SO 101 1 JOI X JOI
RN L
Somprobacion  {lanee @ Resblogueo a Vioualaacion. Recalentador SATEnEEn  tierra Tierra  Yolobomba bomba
—J Conector —_—
o 11 ] [10] [20] [21] [ 25 6 J4l4l| 35
M1 1 [ 1 pigiy! M
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Borne

LI

LI

LI

LI

L ] JOI 1 1O JOJe] JO]

Borne Denominacion Conector Borne Denominacién Conector
1 Fase del motor del quemador 21 Sefial de comprobacion de la llama
2 Tierra 4 22 Neutro 1 1
3 Neutro 23 Fase
4 Fase de la electrovalvula 12 etapa 24 Fase 10
5 Tierra 1 25 Sefial de manostato de aire
6 Neutro 26 Fase 20
7 Fase de la electrovalvula 22 etapa 27 Sefal de desbloqueo a distancia
8 Tierra 2 28 Neutro 2 1
9 Neutro 29 Fase de la sefal de fallo
10 Fase de la electrovalvula 3?2 etapa 30 Fase
11 Tierra 3 31 Recalentador/contacto de liberacion 25
12 Neutro 32 Tierra
13 Fase del encendedor 33 Neutro
14 [Tierra 5 34 [Fase L1
15 |Neutro 35 [Tierra 6
16 Fase del termostato 2%/32 etapa (T6) 36 Neutro
7 [Senal T7 (2° etapa) T6/7/8 37 [Terra
18 Senal T8 (32 etapa) 38 Tierra
19 Fase del termostato 12 etapa (T1) 39 Fase del grupo motobomba
20 Sefal de demanda de calentamiento 19 40 Tierra 35
(opcién T2)
41 Neutro
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Funcioén

Esquema de asignacion de los bornes

Conexiones de baja tension

Borne

Pantalla-Interfaz PC

[] [

—h
—h

®:
®
[ ¥
o
o=
( I
@3

=

Conector 'I 7

36

10/2012 - Art. Nr. 4200 1047 9500A

I
Conector
: 23 24 25 26 27 28
Borne
000000
Servomotor de la
vélvula de aire
Borne Denominacion Conector Borne Denominacion Conector

1 No utilizado 18 No utilizado 31
2 [No utilizado 17 19 [No ufiizado

3 No utilizado 20 No utilizado

4 [No ufifizado 27 [No ufiizado 30
5 No utilizado 27 22 No utilizado

6 No utilizado 28 23 Servomotor de la valvula de aire

7 No utilizado 24

8 [No utilizado 29 25 15
9 No utilizado 26

10 27

11 28

12

12 Pantalla-Interfaz PC 16

15

16

17




Funcioén

Bomba
La bomba es de engranajes. La conexion
99 & 92 & 41 43 dela misma debe hacerse con.qobl'e’tubo 1 Racor de aspiracion G 1/4
T LN 32 a través de un filtro de desgasificacion. 2 Racor de descarga G 1/4
= Para la conexion entre la cisterna de 3 Salida de presion M8x1
asoleo y el filtro de desgasificacion, es L .
;g)referiblg optar por la op%i()n monotubo. 3.1 Racorllatlgunlo hacia
La bomba incluye un filtro de aspiracion y pulverizador 1 ) G1/8
un regulador de la presion de gasdleo. 3.2 Racor latiguillo hacia
_ Antes de la puesta en marcha, debe pulverizador 2 G1/8
{41 4q2 instalarse un manoémetro para medir la 4 Toma para el manémetro
Y presion (4) y el vacio (5). 5  Toma para el vacuémetro
6.1 Ajuste del regulador 1
6.2 Ajuste del regulador 2
Y1 Electrovalvula de 12 etapa
Y2 Electrovalvula de 22 etapa
Y3 Electrovalvula de 32 etapa
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Montaje

Montaje del quemador

Preparacién del frontal de la caldera

* Prepare la placa de fijacién del
quemador/puerta de la caldera segun
el esquema contiguo.

« Fije el diametro interior a en
195 mm.

+ Para la fijacién de la brida del cabezal
de combustion, deben realizarse 4
perforaciones M10 (diametro de
perforacion de 220 a 260 mm) segun
el esquema contiguo.

Ja Db c d
195 220-260 M10 45°

Profundidad de montaje del tubo del
® — quemador y guarnecido de
albadileria

Para los generadores sin pared delantera
o enfriada y en ausencia de indicaciones

> 60 contrarias del fabricante de la caldera, es
@ _..’- - necesario realizar un guarnecido de

albanileria o un aislamiento 5 segun la
ilustracion contigua. El guarnecido de
albahileria no debe sobresalir del borde
delantero del tubo de llama y su conicidad
no debe ser superior a 60°. El hueco de
aire 6 debe rellenarse con un material de
aislamiento elastico y no inflamable.

1l ] En caso de calderas de hogar ciego, debe
¢ | respetarse la profundidad minima de
L ~ penetracion A del tubo de llama teniendo
en cuenta las indicaciones del fabricante

—4 —— - - » > delacaldera.
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Montaje del cabezal de combustion
+ Atornille los pasadores a la placa de
fijacion del quemador/puerta de la

caldera y monte la junta de
aislamiento. Para efectuar una
perforacién < 260 mm, realice los
orificios con una forma oblonga y con
las dimensiones necesarias.

* Retire los dispositivos de combustion
del cabezal.

* Fije el cabezal de combustion con 4
tuercas (4)

Montaje del cuerpo del quemador

* En el cuerpo del quemador, afloje al
max. las dos tuercas superiores Z1y
retire las dos tuercas inferiores Z2.

« Incline el cuerpo hacia delante y
enganche los dos pasadores superiores
en las dos muescas de la cabeza de
fijacién del quemador.

* Deje que el cuerpo del quemador
repose sobre el distanciador y apriete
las 4 tuercas.

« Sies preciso, el cuerpo puede montarse
con la voluta en la parte superior. En ese
caso proceda en el sentido contrario al
del de montaje.

No es posible ninguna otra posicion del

cuerpo.

A Para un montaje en posicién con
la voluta hacia arriba, desencaje la
pantalla, girela 180°, y vuélvala a
colocar.

Sistema de evacuacion de humos
Con el fin de evitar posibles emisiones
acusticas desagradables, se
recomienda evitar las piezas de
conexién con angulos rectos durante la
conexion de la caldera a la chimenea.



Montaje

Control de los dispositivos de combustion

Conexion eléctrica

B C D E
VL5.950 DP 8 6 4 3
VL5.1200DP | 3 6 3 3

Lainstalacion eléctricay los trabajos
de conexidn deben realizarlos
exclusivamente un electricista
especializado. Se deben respetar
obligatoriamente las prescripciones
y directivas en vigor, asi como el
esquema eléctrico suministrado con
el quemador.

Conexién eléctrica

» Compruebe si la tension eléctrica de
alimentacion se corresponde con la
tension de funcionamiento indicada
de 230 V, 50 Hz de corriente
monofasica con neutro y toma de
tierra.
Fusible en la caldera: 6,3 A

El quemador debe poder desconectarse

de la red por medio de un dispositivo de

corte omnipolar acorde con la normativa

vigente.

Ademas, debe instalarse un dispositivo de

proteccién contra cortocircuitos en el

tramo anterior de la alimentacion eléctrica

del quemador.

Los cables de conexion para el motor del

quemador y la tension de control se fijan y

guian a través de los pasacables 1y 2.

Deben conectarse a la regleta de bornes

segun el esquema eléctrico.

Montaje de los dispositivos de

combustién

* Inserte el cabezal de combustion en el
tubo de llama.

 Apriete los tres tornillos W.

» Conecte los cables de encendidoH en
el encendedor.

* Monte los latiguillos F entre la bomba
y la linea de pulverizador.

* Monte la célula B3 en la tapa.

Control de los dispositivos de

combustién

Antes de montar los dispositivos de

combustién, proceder a las

comprobaciones siguientes:

» Comprobar el calibre de los
pulverizadores, en caso necesario,
sustituirlas por las prescritas en el
cuadro de la pagina 40.

» Comprobar el ajuste del bloque de
electrodos y de la anilla de llama
segun el dibujo.

« Comprobar y ajustar segun la imagen
el valor entre los pulverizadores y la
anilla de llama.

A tal efecto deberan respetarse las
secciones de conductores siguientes:

Seccién minima Seccién maxima
[mm?] [mm3]
Alimentacion monofasica 15
(tensién de control) ’ 4
Alimentacion trifasica 25
(motor de ventilacion) ’

Conexion eléctrica del motor del

quemador

El quemador estéa preparado para soportar

una tension eléctrica de alimentacion de

400 V - 50 Hz de corriente trifasica con

neutro y toma de tierra.

» Compruebe el sentido de giro del
motor de ventilacion accionando
manualmente el contactor del
quemador.
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Puesta en marcha

Comprobaciones previas a la puesta en marcha

Datos de ajuste
Conexion de gasoleo

Comprobaciones previas a la puesta

en marcha

Conviene comprobar los siguientes puntos

antes de la puesta en marcha.

» Montaje del quemador de
conformidad con las presentes
instrucciones.

+ Ajuste previo del quemador segun las
indicaciones del cuadro de ajuste.

+ Ajuste de los dispositivos de
combustion.

 El generador de calor debe estar listo
para funcionar; deben respetarse sus
recomendaciones de utilizacion.

» Todas las conexiones eléctricas
deben realizarse correctamente.

+ Sentido de rotacién del motor de
ventilacion (véase flecha en el carter

del quemador).

» El generador de calor y el sistema de

calefaccion deben estar lo
suficientemente llenos de agua; las
bombas de circulacién deben
funcionar.

» El regulador de temperatura, el

regulador de la presion, la proteccion
contra la falta de agua y el resto de
dispositivos de limitacion y de
seguridad que puedan encontrarse
presentes estan conectados y
operativos.

* La chimenea debe estar despejada y

el dispositivo de aire adicional, si se
encuentra instalado, en
funcionamiento.

» Debe garantizarse un aporte
suficiente de aire fresco.

» La demanda de calor debe estar
operativa.

» Los depositos de combustible deben
estar llenos.

* Los conductos de combustible deben
estar montados segun las reglas del
oficio, su estanqueidad comprobada y
purgados.

» Debe existir un punto de medicién
conforme a las normas; el conducto
de humos hasta el punto de medicién
debe ser estanco, de tal forma que los
resultados de medicion no se falseen.

Potencia del Cauddl de Bioq""?;e Presion dela
q,erkvrsdor gag':ao 45°Bo) 0B Goh btzr;a Cota Posicion de la vélvula de aire
Quemador (Danfoss) Y
mm
1.etapa| 2. etapa| 3. etapa| 1. etapa| 2. etapa | 3. etapa | 1. etapa| 2. etapa | 1. etapa | 2. etapa | 3. etapa Encendido | 1. etapa Pasode 2 etapa Paso de 3. etapa
240 | 440 | 50 | 20 | 360 | 500 | 55 35 1 2 5 10 10 20 30 35 45
W5950DP | 280 | 500 | 700 [ 250 | 430 | 620 | 65 45 11 2 |20 15 15 30 40 45 50
30 640 900 300 | 520 | 759 75 6,5 11 2 3H 18 18 30 40 55 80
280 450 660 260 | 400 | 56,0 6,5 35 11 2 20 10 10 18 25 R 40
W.51200DP | 330 600 00 300 | 540 | 800 75 6 11 2 30 20 20 28 35 50 70
330 720 | 1100 | 340 | 660 | 940 85 75 11 2 40 2 2 30 40 55 0
En negita: Entrega a la salida de fabrica; 1 kg de gasdleo 10 °C = 11,86 kWh

Los datos de ajuste anteriores son ajustes
basicos. Los datos de ajuste de fabrica
aparecen en negrita y sobre fondo gris. En
un caso normal, estos ajustes permiten la
puesta en marcha del quemador.
Compruebe siempre de forma minuciosa
los valores de ajuste. En general, en
funcion de la instalacion suelen ser
necesarias algunas correcciones.

Conexion de gaséleo

La conexion de gasoleo debe realizarse a
través de un filtro de desgasificacion. Este
filtro debe situarse de modo que se
garantice la posicion correcta de los
latiguillos. Los latiguillos no deben estar
pinzados.

Para los valores limite de las longitudes y
las alturas de aspiracion, consulte la
directiva para la realizacion y el
dimensionado de instalaciones con
aspiracion.

Esta directiva es parte integrante de las
bases de planificacion de ELCO. El filtro
de aspiraciéon no debe estar a menos de 5
cm del fondo de una cisterna cubica ni a
menos de 10 cm del fondo de una cisterna
cilindrica.
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Conexion de gasoleo

Para garantizar la seguridad de la
instalacioén, es indispensable intentar
realizar lo mas cuidadosamente posible el
montaje de la alimentacién de gasoleo y
seguir las normativas locales.

Importante:

* Presidon maxima en la entrada de la
bomba < 1,5 bar.

» Depresion max. en la bomba <
0,4 bar.

» Conecte los latiguillos a la bomba.

* Procure realizar correctamente la
conexion de la canalizacion de
alimentacién y de la canalizaciéon de
retorno.
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Antes de la puesta en marcha,
debe aspirarse gasoleo con una
bomba manual y comprobarse la
estanqueidad de los conductos de
gaséleo.

A



Puesta en marcha

Ajuste del aire

Ajuste de la presidon del gasoleo

Ajuste del aire

El ajuste del aire de combustién se realiza

en dos puntos:

* lado de descarga, por la ranura de
abertura entre el deflector y el tubo del
quemador.

+ lado de aspiracion mediante la valvula
de aire accionada por el servomotor
Y10.

<1 42
32

<1 47
31

oour W WwN-
N =

<<=
WN -~

Racor de aspiracion
Racor de descarga

Salida de presion

Racor latiguillo hacia
pulverizador 1

Racor latiguillo hacia
pulverizador 2

Toma para el manémetro
Toma para el vacuémetro
Ajuste del regulador 1
Ajuste del regulador 2
Electrovalvula de 12 etapa
Electrovalvula de 22 etapa
Electrovalvula de 32 etapa

G 1/4
G 1/4
M8x1
G1/8

G1/8
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El ajuste del aire en el cabezal de

combustién ademas del caudal de aire,

influye también en la zona de mezcla y la

presién de aire en el tubo del quemador.

Giro del tornillo de ajuste A

- hacia la derecha: mas aire

- hacia la izquierda: menos aire

 Ajuste el valor Y de acuerdo con el
cuadro de ajuste.

Ajuste del aire mediante una valvula
de aire

El ajuste del aire del lado de aspiracion se
realiza mediante una valvula de aire. Este
es accionado por el servomotor Y10.

Ajuste de la presion del gasoleo

La presion de gaséleo se ajusta por medio
del regulador de la presion de gasoéleo 6.1
parala 12y la 22 etapa, y 6.2 para la 32
etapa. Para llevar a cabo las
comprobaciones, conecte un manémetro
R1/8" a la toma 4.

Rotacién hacia:

- derecha: aumento de la presion

- izquierda: disminucion de la presion

Comprobacién de la depresién

El vacuémetro para la comprobacién de la
depresion debe estar conectado en latoma
5, R1/8". Depresion maxima autorizada:
0,4 bar. Una depresidon mas elevada lleva
aparejada la gasificacion del gaséleo y la
aparicion de crujidos en la bomba, con el
riesgo que esto supone para la misma.
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Puesta en marcha

Preajuste sin [lama

El ajuste se realiza en 2 fases:
- preajuste sin llama

- ajuste con llama para realizar los
ajustes con precision en funcion de

los resultados de combustion

* En el cuadro de control: active los

Importante

En este momento no hay definida ninguna
posicién de ajuste del

servomotor, por lo que es imposible poner
en marcha el quemador en estas

condiciones.

interruptores S1/H10.1 - S28f%.
La primera vez que se activa el quemador,
el cajetin muestra la siguiente pantalla.

42

» Al pulsar cualquier botén
aparece la siguiente
pantalla:

Se muestra la vision de conjunto
de los menus y esta
seleccionado el menu de ajuste
de las posiciones de la valvula
de aire.

» Abra el menu de ajuste
pulsando una vez la tecla

.

En este punto hay que introducir
el cédigo de acceso (véase la
etiqueta de detras de la
pantalla)

« El valor se incrementa o
disminuye mediante
sucesivas pulsaciones en
(v]o(al.

* Unavezregulada la primera
cifra, desplace el cursor
hacia la derecha con una
pulsacion en [» .

» Repita la operacion hasta la
ultima cifra.

» Valide el cédigo de acceso
pulsando una vez (.

El cajetin abre entonces el
modo de ajuste. La pantalla
muestra los preajustes de
fabrica para las distintas
posiciones de la valvula de
aire.

Aparecen las siguientes
posiciones de la valvula de
aire:

- posicion de encendido (al
abrir el menu, el cursor se
situa en esta posicion)

- posicion de la valvula de
aire en 12 etapa

- posicion de la valvula de
aire durante la apertura de
la valvula de gasoleo
22 etapa

- posicion de la valvula de
aire en 2?2 etapa

- posicién de la valvula de
aire durante la apertura de
la valvula de gasoleo
3?2 etapa

- posicion de la valvula de
aire en 3?2 etapa

|~ | vt 4507

|71

Coémo modificar el valor de ajuste de una posicién del

servomotor:

- Para modificar el valor de una posicion, desplace el cursor
hasta la posicién correspondiente con las teclas [ﬂ o) [7]

- Seleccione el valor que desee modificar con la tecla @ el
valor elegido parpadea.

- El valor se incrementa o disminuye (en incrementos de
0,1°) mediante pulsaciones sucesivas en (<] o (»). Para
realizar modificaciones importantes, mantenga pulsada la
tecla (<o [»; el valor aumentara o disminuira rapidamente.

- Valide el nuevo valor con la tecla (. El valor deja de
parpadear.

Nota:

Se pueden ajustar las distintas posiciones en un amplio intervalo
de valores. No obstante, por motivos de seguridad, el cajetin
obliga a respetar un intervalo minimo de 2° entre las distintas
posiciones (salvo entre la posiciéon de encendido y la 12 etapa).
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Puesta en marcha

Preajuste sin llama
Instrucciones generales antes del arranque del quemador

Fin del menu de preajuste sin llama

Una vez determinadas todas las posiciones del servomotor en funcion de los ajustes deseados,
es posible pasar a la seccion siguiente de la puesta en marcha, "Ajuste con llama".

Para ello, sitte el cursor en la parte inferior de la pantalla en el simbolo y valide pulsando la

tecla ().

Si fuera necesario salir del menu sin guardar los preajustes, sitle el cursor en el simbolo E y valide
con la tecla (.

|~ [t
l71%3
RIE = = =

Preparacion del arranque del
quemador

Antes de arrancar el quemador, aspire el
gasoleo con labomba manual hasta que el
filtro esté lleno del todo. A continuacién,
ponga en marcha el quemador activando
el regulador de la caldera. Abra el tornillo
de purga del filtro de gaséleo para
asegurar una purga completa de la
canalizacion de gasoéleo durante la fase de
preventilacion. Al hacerlo, no debe
alcanzarse una depresion 0,4 bar. Cuando
el filtro esté completamente lleno de
gasoleo y empiece a salir el gasoéleo sin
burbujas de aire, vuelva a cerrar el tornillo
de purga.

Optimice los valores de combustién
En caso necesario, optimice los valores de
combustion ajustando la posicion del
deflector (valor Y).

Con esta intervencion es posible modificar
el comportamiento del arranque, asi como
las pulsaciones y los valores de
combustion. Una disminucion del valor Y
conlleva un aumento del valor de CO,, el
comportamiento durante el arranque
(encendido) sera, no obstante, mas duro.
Si es necesario, compense la variacion de
caudal de aire adaptando la posicion de la
valvula de aire.

Atencion: para evitar la formacién de
condensacion, respete la
temperatura minima necesaria para
los gases de combustién respetando
las indicaciones del fabricante de la
calderay de conformidad con las
exigencias relativas a la chimenea.
Si debe corregirse el valor Y otra vez mas
durante el ajuste de la 32 etapa, conviene
comprobar los valores de ajuste de la 12
etapa y de la 22 etapa.

A Riesgo de deflagracion

Compruebe constantemente el CO, el
CO,y las emisiones de humo durante
el ajuste. En caso de formacién de
CO, optimice los valores de
combustién. El contenido de CO no
debe ser superior a 50 ppm.

Comprobacion de funcionamiento
Es necesario realizar una comprobacién
de la seguridad de la vigilancia de la llama
tanto durante la primera puesta en marcha
como después de las revisiones o tras un
periodo de inactividad prolongado de la
instalacion.

- Intento de arranque con la célula de
deteccién de llama oculta:
al término del tiempo de seguridad,
el cajetin de seguridad debe activar el
bloqueo de seguridad.

- Arranque con la célula de deteccion
de llama encendida: tras una
preventilacion de 10 segundos, el
cajetin de control y de seguridad debe
activar el bloqueo de seguridad.

- Puesta en funcionamiento normal; si
el quemador esta en funcionamiento,
oculte la célula de deteccién de llama:
tras un nuevo arranque y, una vez
finalice el tiempo de seguridad, el
cajetin de control y de seguridad debe
activar el bloqueo de seguridad.
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Puesta en marcha

Ajuste con llama

- Sino seproduce la La valvula de aire se situa en
demanda de posicion de encendido.
calentamiento de la
caldera, el quemador esta
en espera.

En este caso, aun es posible

volver al menu de ajuste anterior

"Preajuste sin llama". Para ello,

itue el cursor sobre el simbolo

Ejy valide con la tecla @

- Sise produce una
demanda de
calentamiento de la
caldera (contacto T1-T2
cerrado), el quemador se
pone en marcha.

Se abre la valvula de
combustible.

En espera de la sefial de llama

La valvula de aire se abre para
situarse en posicion de
preventilacion.

. Si no se produce llama al
Prueba del manostato de aire finalizar el tiempo de

seguridad, el cajetin pasa al
bloqueo de seguridad.

L . Si se detecta la llama,
Preventilacion y preencendido

estabilizacion de la llama

- El cajetin espera la
autorizacion de regulacion.
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Puesta en marcha

Ajuste con llama

Ajuste de la 1% etapa

Si la llama se ha detectado y se ha estabilizado, el cajetin pone el quemador en la 12 etapa en cuanto

recibe la autorizacion de regulacion.

- Ajuste la presion de gasoleo para la 12 etapa en funcién de la potencia deseada mediante el
regulador 6 de la bomba. Durante esta intervenciéon, compruebe permanentemente los valores
de combustion (CO, CO,, test de ennegrecimiento). Si es preciso, ajuste el valor Y y/o adapte
el caudal de aire.

Para ello, modifique la posicion del servomotor en 12 etapa. Proceda como se describe en la pagina

42, apartado "C6mo modificar el valor de ajuste de una posicion del servomotor"

- Atencion: cuando se modifica el valor de ajuste, el servomotor se desplaza en tiempo real. Por
tanto, es preciso comprobar de forma permanente los valores de combustion.

Funcién particular: comprobacién del encendido

Si se ha modificado la posicion de encendido, es posible realizar un nuevo arranque del quemador
para realizar una comprobacién de la nueva posicion de encendido sin necesidad de salir del menu de
ajuste.

Para ello, después de modificar la posicion de encendido, situe el cursor sobre el simbolo E y active
el nuevo arranque con la tecla |(.

Ajuste de la posicion de apertura de la vélvula de gas6leo de 22 etapa

Una vez ajustada la 12 etapa, es posible ajustar el valor de apertura de la valvula de gasoleo de la 22

etapa. Proceda de nuevo como se describe en el apartado "Cémo modificar el valor de ajuste de

una posicion del servomotor"

- Atencion: en este caso, el servomotor no se desplaza inmediatamente, sino que primero
permanece en la posicion de 12 etapa (la posicion real del servomotor se visualiza de forma
permanente en la parte inferior de la pantalla). La valvula de 22 etapa también permanece
cerrada. Primero puede modificarse la posicion de la valvula de aire de 22 etapa.

Ajuste de la 22 etapa

Para ajustar la posicion de la valvula de aire en 22 etapa, situe el cursor en la linea correspondiente en

la pantalla con la tecla [y . Si es preciso, modifique el valor de ajuste. Proceda como se describe en

el apartado "Cémo moaiticar el valor de ajuste de una posicion del servomotor".

- Para que el quemador pase realmente a la 22 etapa, pulse de nuevo la tecla (. El servomotor
sitda la valvula de aire en la posicion fijada. Simultdneamente, en cuanto se supera la posicion
de apertura fijada por el servomotor, la valvula de gasoleo de 22 etapa se abre. Compruebe
permanentemente los valores de combustion (CO, CO,, test de ennegrecimiento). Si es
preciso, ajuste el valor Y y/o adapte el caudal de aire.

Para ello, modifique la posicion del servomotor en 22 etapa. Proceda como se describe en la pagina

42, apartado "Como modificar el valor de ajuste de una posicién del servomotor"

- Atencion: cuando se modifica el valor de ajuste, el servomotor se desplaza en tiempo real. Por
tanto, es preciso comprobar de forma permanente los valores de combustion.

Funcién particular: sitle de forma distinta la aperturay el cierre de la valvula de gasoéleo

de 22 etapa

(valido igualmente para la valvula de gasoleo de 32 etapa)

El cajetin de seguridad ofrece la posibilidad de fijar la apertura de la valvula de 22 etapa durante el paso

de la 12 a la 22 etapa en una posicion distinta de la de cierre durante el paso de 22 etapa a 12 etapa.

- Para ello, como se indica anteriormente, es preciso fijar primero la posicién de apertura de la
valvula de gasdleo de 22 etapa.

- Por ultimo, sitde el cursor en el simbolo [y confirme con la tecla (). El simbolo seleccionado
se transforma asi /.

yane - Con latecla [1], situe el cursor sobre el valor de ajuste de la valvula de gasoleo de 22 etapa 'y
: fije la nueva posicion de cierre , como se describe en el apartado "Cémo modificar el valor
X de ajuste de una posicién del servomotor".
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Puesta en marcha

Ajuste con llama
Modo de funcionamiento

| /|~
E
| { |t

| /|-
E
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Ajuste de la 3% etapa

Para ajustar la posicion de la valvula de aire en 32 etapa, situe el cursor en la linea correspondiente

en la pantalla con la tecla [y]. Si es preciso, modifique el valor de ajuste. Proceda como se describe

en el apartado "Como moaiticar el valor de ajuste de una posicién del servomotor".

- Para que el quemador pase realmente a la 32 etapa, pulse de nuevo la tecla @ El servomotor
situa la valvula de aire en la posicion fijada. Simultaneamente, en cuanto se supera la posicién
de apertura fijada por el servomotor, la valvula de gasoleo de 22 etapa se abre. Compruebe
permanentemente los valores de combustion (CO, CO,, test de ennegrecimiento). Si es
preciso, ajuste el valor Y y/o adapte el caudal de aire.

Para ello, modifique la posicion del servomotor en 22 etapa. Proceda como se describe en la pagina

42, apartado "Como modificar el valor de ajuste de una posicién del servomotor"”

- Atencion: cuando se modifica el valor de ajuste, el servomotor se desplaza en tiempo real. Por
tanto, es preciso comprobar de forma permanente los valores de combustion.

Cierre del menu "Ajuste con llama"

El ajuste del quemador ya puede darse por terminado. No obstante, si fuera preciso, pueden
corregirse de nuevo cada uno de los valores de ajuste. Para ello, situe el cursor sobre el valor que
desee modificarse con las teclas (4] o [V ].

Por otro lado, existen las siguientes posibilidades de cerrar el menu "Ajuste con llama" en cualquier
momento:

- Reinicio del ajuste del quemador pasando por la fase de preajuste (sin introducir la
contrasefa). Para ello, situe el cursor sobre el simbolo E?.::) y valide pulsando la tecla g De
este modo, estaran disponibles todos los valores de ajuste previamente guardados.

- Almacenamiento de los valores fijados y finalizacién del proceso de ajuste. Para ello, situe el
cursor sobre el simbolo y valide pulsando la tecla |d. El quemador esta listo para funcionar
y puede controlarse con la regulacién de la caldera.

- Salga del menu de ajuste sin terminar el proceso de ajuste. Para ello, sitle el cursor sobre el
simbolo [ y valide pulsando la tecla (. Todas las posiciones del servomotor que se hayan
guardado se recuperaran en el siguiente acceso al menu de ajuste.

Modo de funcionamiento - Visualizaciéon del estado de funcionamiento, de la sefial de
Ilamay del tiempo de funcionamiento

Una vez terminado el ajuste del quemador, éste ultimo pasa al modo de funcionamiento.

El estado instantaneo de funcionamiento del quemador (funcionamiento en 12, 22 o 32 etapa) se
indica en la barra clara.

La célula inferior indica la intensidad de la sefal. El rango de visualizacion posible va de 0 yA a
13 pA. Una sefnal de buena calidad estara por encima de 3 pA.

Son validos los valores limite siguientes:

» Durante la comprobacién de la llama parasita, la sefial debe ser > 0,7 YA.

« Durante el tiempo de seguridad, la seial debe ser > 1,3 pA.

» Durante el funcionamiento, la seial debe ser > 1,1 pA.

La célula de la parte inferior derecha indica el tiempo de funcionamiento instantaneo del
quemador.
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Puesta en marcha

Ajuste del manostato de aire
Almacenamiento de los datos de ajuste en la pantalla

Ajuste del manostato de aire

* Monte un aparato de medicién de la
presion. Para ello, monte un racor en
T en el tubo de aire.

» Coloque el quemador en
funcionamiento en la 12 etapa.

« Ajuste el punto de corte a
aproximadamente 15% por debajo de
la presion de corte constatada.

Almacenamiento de los datos de ajuste en la pantalla

Si el proceso de ajuste del quemador se ha completado
correctamente, las posiciones del servomotor para todos los estados
de funcionamiento estan fijadas en el cajetin de seguridad. En la
pantalla se ha guardado una copia de seguridad de los valores.

Para visualizarlos, accione la tecla @ aparecera la pantalla contigua.
Pulse la tecla [» | para elegir el menu“Almacenamiento de los datos
de ajuste"” y valide con la tecla@.

Aparecera la siguiente pantalla. Los datos de ajuste estan guardados
en la pantalla.

En este punto existe la posibilidad de salir del menu de dos maneras:
- situe el cursor en el smboloF y valide con la tecla (.
- salga del menu sin registrar los valores, activando el simbolo ﬂ

4eo®

=
|/ [t 380° |~ | et
|73 3 10,0 |73 3
| § it  420° | § it  420°

» @ N » ~
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Mantenimiento

Conservacion

Los trabajos de mantenimiento en la

calderay en el quemador debe llevarlos a

cabo Unicamente un especialista en

calefaccion debidamente formado a tal

efecto. Para garantizar la realizacion

anual de los trabajos de mantenimiento,

se recomienda firmar un contrato de

mantenimiento. En funcién del tipo de

instalacién pueden ser necesarios

intervalos de mantenimiento mas cortos.

» Antes de cualquier intervencién de
mantenimiento y limpieza, corte por
completo la alimentacién eléctrica
(circuito de control + alimentacién

separada del motor).
+ Utilice piezas de recambio originales.

Trabajos recomendados dentro del

marco del mantenimiento anual del

guemador:

- Prueba del quemador, medicion al llegar a
la sala de calderas

- Limpieza de los dispositivos de
combustion y sustitucion, si es preciso, de
las piezas defectuosas

- Limpieza de la turbina y del ventilador y
comprobacion del acoplamiento de la
bomba

- Comprobacion del pulverizador;
sustitucion en caso de que resulte
necesario

- Comprobacion o sustitucion de los filtros
de gasoleo (bomba, conducto)

- Comprobacion visual de los latiguillos de
gasoleo; sustitucion en caso necesario

- Comprobacion visual de los componentes

eléctricos del quemador; eliminacién de
los dafos en caso de que resulte
necesario

Comprobacion del arranque del quemador
Con el quemador en funcionamiento,
comprobacion de la presion del gasoleo y
la depresion en la bomba del quemador.
Prueba de funcionamiento del detector de
llama y del cajetin de seguridad
Correccion, en caso de que resulte
necesario, de los valores de ajuste
Elaboracion de un proceso verbal de
medida

Comprobaciones generales
- Comprobacion del funcionamiento del

boton de parada de emergencia.

- Comprobacion visual de los conductos de

gasoleo presentes en la sala de calderas.

Comprobacién de los dispositivos de

combustion

* Retire la cubierta del quemador.

+ Extraiga la célula fotoeléctrica B3 y
séquela con un pafio limpio y seco.

» Desenrosque los latiguillos de gasdleo.

+ Afloje los tres tornillos W de la tapa.

» Extraiga los dispositivos de
combustion.

« Ponga la linea de pulverizador en
posicion de mantenimiento.

« Sustituya los pulverizadores.

» Compruebe los electrodos de
encendido y los cables de encendido;
sustitiyalos en caso de que resulte
necesario.

+ Limpie el deflector.

» Compruebe los ajustes al volver a
montarlo.

Desmontaje de la placa

* Interrumpa la alimentacién eléctrica
del motor (conector 4P).

» Para ello, afloje, sin retirarlos, los 7
tornillos X de fijacion de la placa de
motor.

» Haga pivotar la platina (sistema de
bayoneta), retirela y depositela con
cuidado (sin dafar la toma de presion
del hogar).

» Limpie el carter, la voluta y la caja de
aire, compruebe que todo esté en
buen estado.

+ Si es preciso durante la limpieza,
retire el reciclaje de aire; para ello,
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retire los 4 tornillos Z y suelte el
reciclaje.

+ Limpie la turbina de ventilacion y

compruebe que esté en buen estado.

Montaje de la turbina

Durante la sustitucion del motor o de la
turbina, consulte el esquema de
colocacion contiguo. El disco interno A de
la turbina debe estar alineado con la
platina B. Introduzca una regleta entre los
alabes de la turbinay sitte Ay B ala
misma altura. Apriete el tornillo sujetador
de la turbina.



Mantenimiento

Conservacion

Sustitucién del tubo de llama.

Para esta operacion, es necesario abrir el

hogar o desmontar el quemador.

- Variante 1: Acceso por la puerta del
hogar

+ Desmonte el cabezal de combustion

+ Afloje una o dos vueltas los 3 tornillos
de fijacion S de la entrada del tubo de
llama. (Allen 3).

» Abra la puerta del hogar.

* Retire el tubo de llama, compruébelo
y, en caso de deformacion, proceda a
su sustitucion.

» Para volver a montarlo, proceda en
orden inverso.

* Rellene el hueco existente entre la
puerta del hogar y el tubo del

« Cierre la puerta del hogar.

- Variante 2 : Desmontaje del
quemador

» Desmonte el cabezal de combustion.

» Desconecte las conexiones
eléctricas.

» Desmonte y retire el carter del
quemador (4 tuercas M10). Procure
no dafar los cables eléctricos.

+ Afloje el cabezal de combustion y, a
continuacién, proceda como se indica
en 1.

» Para volver a montarlo, proceda en
orden inverso.

/E El tubo de llama puede estar
caliente

Limpieza del filtro de la bomba

El filtro se encuentra en el cuerpo de la

bomba. Debe limpiarse en cada visita de

mantenimiento. Para ello debe procederse
como sigue:

» Cierre la llave de paso de gasdleo.

» Coloque un recipiente debajo de la
bomba para recuperar el gaséleo que
se pierda.

» Retire los tornillos W y la tapa.

» Vuelva a montar el filtro y cierre la
tapa con una junta nueva.

* Apriete bien.

» Abra de nuevo la llave de paso de
gasoleo.

» Compruebe la presion y la
estanqueidad.

Valvulas gasoéleo

Las valvulas de gasoleo no necesitan
ningun mantenimiento particular.

No esta autorizada ninguna reparacion a
excepcion del cambio de las bobinas.
Las valvulas defectuosas debera
sustituirlas un técnico competente, que
realizara nuevas comprobaciones de
estanqueidad, funcionamiento y
combustién.
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quemador con un material refractario.

 Extraiga el filtro, limpielo o sustitayalo.

Limpieza de la caja de aire

Desmonte la platina (7 tornillos X).
Desmonte la platina eléctrica (4
tornillos V).

Retire la caja de aire (4 tornillos T),
limpiela y méntela de nuevo en orden
inverso.

Procure que la valvula de aire y del
servomotor se encuentren
correctamente colocados.

Limpieza de la cubierta

No utilice productos clorados o
abrasivos.

Limpie la cubierta con agua y un
producto de limpieza.

Vuelva a montar la cubierta.

A Importante

Después de cada intervencion:
compruebe los parametros de
combustién en condiciones reales de
uso (puertas cerradas, cubierta
montada, etc.). Anote los resultados
en los documentos apropiados.

Comprobacién de las temperaturas
de los gases de combustién

Compruebe con regularidad la
temperatura de los gases de
combustion.

Limpie la caldera cuando la
temperatura de los gases de
combustion supere el valor de puesta
en marcha en mas de 30 °C.

Utilice un indicador de temperatura de
los gases de combustion para facilitar
la comprobacion.
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Mantenimiento

Resolucion de problemas

Causas y resolucion de problemas No debe repararse ningun componente
En caso de anomalia deben comprobarse importante en el plano de la seguridad;
las condiciones de funcionamiento normal:  estos componentes deben sustituirse

1. ¢Hay corriente eléctrica? por piezas con la misma referencia.

¢ Hay gasoleo en la cisterna?

2.
3. ¢ Estan abiertas todas las valvulas /A Utilice exclusivamente piezas
4.

ierre? usivam
q‘_T_C('jerr‘T' tosd lacic de recambio originales.
¢ 1000s los aparatos de regulacion Antes de realizar los trabajos de

de seguridad, como por ejemplo . P
)ell termgstato dela caIFc)jeraJ el P mantenimiento y Ilmpleza, corte
dispositivo de proteccion contra la Des Sg:%nglggsdt;c; netlgrcvtgncgib n:
falta de agua, el interruptor de fin p . )
compruebe los parametros de

de carrera, etc. estan regulados - e
combustion en condiciones reales de

correctamente? d bi
Si la anomalia no desaparece tras estas uso (puertas cerradas, cubierta
comprobaciones, compruebe las montada, etc.). Anote los resultados
funciones de los distintos componentes en los documentos apropiados.

del quemador.

Simbolo Observaciones Causas Soluciones
El quemador no arranca Disminucion o fallo de Compruebe la causa de disminucion o ausencia
tras el cierre termostatico. tension de alimentacion de tension.
eléctrica.
No se indica ningun fallo en
el cajetin de control y de Fallo en la zona del cajetin. | Sustituya el cajetin.
seguridad.
El termostato no arranca el | Sin demanda de calor por Compruebe/sustituya el termostato.
quemador. parte de los termostatos
Cajetin defectuoso Sustituya el cajetin.

El quemador se enciende al | El cajetin se ha bloqueado Desbloquee el cajetin.

activarlo durante breves voluntariamente de forma
instantes y, a continuacion, manual.
se apaga.
El quemador no arranca. Manostato de aire: no esta
en posicion de parada.
Ajuste erréneo. Proceda a un nuevo ajuste del manostato.
Compruebe el cableado.
Contacto soldado. Sustituya el manostato.
El quemador se enciendey | Llama parasita durante el Compruebe la chispa de encendido/ajuste los
se apaga tras la tiempo de preventilacion o electrodos/sustituyalos
preventilacion el tiempo de preencendido. | Compruebe/sustituya la electrovalvula de

gasoleo
Compruebe/sustituya la célula
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Mantenimiento

Resolucion de problemas
Menu de diagnostico de fallos

Simbolo Observaciones Causas Soluciones
El quemador se enciendey | Ausencia de llama Verifique el nivel de gasdleo en la cisterna.
se apagatras la aperturade | transcurrido el tiempo de Rellene la cisterna si es preciso.
las electrovalvulas seguridad Abra las valvulas.

Compruebe la presion de gasdleo y el
funcionamiento de la bomba, del acoplamiento,
del filtro y de la electrovalvula.

Compruebe el circuito de encendido, los
electrodos y sus ajustes. Limpie los electrodos.

Fallo de la llama durante el La llama se apaga durante la Limpie y sustituya la célula

funcionamiento. fase de funcionamiento ’
Si es preciso, sustituya las piezas siguientes:
electrodos de encendido/cables de encendido/
encendedor/pulverizador/bombal/electrovalvula/
cajetin de seguridad.

Fallo del servomotor Suciedad en la vélvula de aire | Cambie el servomotor

Blogueo de la valvula de aire
Problema interno en el
servomotor

Menu de diagndstico de fallos

Para acceder al menu de diagnostico de fallos, pulse cualquier tecla, cuando el quemador esté listo
para funcionar, cuando el quemador esté en funcionamiento o cuando esté en posicion de seguridad.
Es imposible acceder al menu de diagnostico de fallos, durante la fase de arranque.

Aparece la pantalla general de menus. Con las teclas | —] D o D situe el cursor en el simbolo
del menu de diagnéstico de fallos y valide con la tecla I4.I

La informacion sobre el dltimo fallo se indica mediante el simbolo parpadeante. Debajo se indica
la intensidad de la llama, la tension de red, la posicién de la valvula de aire, el nUmero de
arranques del quemador y el tiempo de funcionamiento del quemador en el momento del bloqueo
de seguridad.

Con las teclas _] al ] puede recuperarse informacion sobre los ultimos 5 fallos ocurridos (el numero
de fallo se visualiza en la esquina superior izquierda de la pantalla). Después de la informacion sobre
los ultimos 5 fallos se visualizan el numero de teléfono del servicio posventa y el nimero de contrato
de mantenimiento (ningun valor viene introducido de fabrica).

+ Salga del menu con la tecla (J).

Introduccion del n.° de teléfono de la empresa de mantenimiento y del n.° del contrato de
mantenimiento

Cuando el simbolo siquiente aparezca en la pantalla:

* Mantenga la tecla IJ pulsada hasta que la primera cifra comience a parpadear (con una simple

presion corta se sale del menu).
+ Con las teclas (A} o [—] ajuste la cifra con el valor deseado (guidn bajo = campo vacio)
» Con latecla [» L pase a la siguiente cifra.
+ Cuando el nimero esté completado, grabelo con la tecla (.
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Mantenimiento

Menu de estadisticas de funcionamiento

Menu de estadisticas de funcionamiento

Para acceder al menu de estadisticas de funcionamiento, pulse cualquier tecla con el quemador listo
para funcionar, con el quemador en funcionamiento o con el quemador en posicion de bloqueo de

seguridad. Es imposible acceder al menu de diagnéstico de estadisticas de funcionamiento durante la

fase de arranque.

Aparece la pantalla general de menus. Con las teclas | 1] —] D o] 4 , sitie el cursor en el simbolo del
menu de diagndstico de fallos y valide con la tecla 4.I

[EI ]meLL]J agrupa siete pantallas. La navegacion entre las diferentes pantallas se realiza con las teclas
Ay V.

- Tiempo de deteccion de la llama durante el ultimo arranque

- Tiempo medio de deteccion de la llama durante los uUltimos 5 arranques

- Numero total de arranques del quemador

c2
(W]
QO

Numero total de fallos

c2
]
a

- Numero total de horas de funcionamiento

c2
mu

- Total de horas de funcionamiento en 22 etapa

c2
oo

- Total de horas de funcionamiento en 32 etapa

c

- Total de arranques del quemador desde la ultima puesta a cero del contador
- Numero total de fallos desde la ultima puesta a cero del contador

- Total de horas de funcionamiento desde la ultima puesta a cero del contador

Iginininme] l
gy ic M

000028 | st - Total de horas de funcionamiento en 22 etapa desde la ultima puesta a cero del contador
g l..l |

HHHHERIEE = = - Total de horas de funcionamiento en 32 etapa desde la ultima puesta a cero del contador

- Numero de fallos "Llama parasita"

- Numero de fallos "Ausencia de llama transcurrido el tiempo de seguridad”

- Numero de fallos "Pérdida de llama en funcionamiento"
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Mantenimiento

Menu de estadisticas de funcionamiento

Menu para el ajuste de laluminosidad y del contraste de la pantalla

- Numero de fallos "Manostato de
aire soldado"

- Nudmero de fallos "Manostato de

- Numero de fallos
"Recalentador de
gasoleo”

aire no se cierra durante el
funcionamiento"

- Numero de fallos "Salto del
contacto del manostato de aire
durante el funcionamiento"

+ Salga del menu con la

- Numero de fallos "Servomotor"

Este menu da acceso a los ajustes del contraste y de la luminosidad de la pantalla.

* Visualice la vision de conjunto de los ments con la tecla ), sitUe el cursor en el menu "ajuste
de la pantalla” y valide con la tecla [J. —

l Puede accederse al menu cuando el quemador esta tanto parado como en funcionamiento.

* Modifique los ajustes con las teclas @y [E para el contraste (modificacién en incrementos de
2)y las teclas [a]y EJ para la luminosidad (modificacién en incrementos de 2).
+ Para validar el nuevo ajuste, desplace el cursor al simbolo @ y valide pulsando la tecla [J.

ninlnl
oy

ninlnl
oy
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elco

www.elco.net

Hotline

ELCO Austria GmbH
Aredstr.16-18 0810-400010
2544 Leobersdorf

ELCO Belgium nv/sa
Z.1 Researchpark 60 02-4631902
1731 Zellik

ELCOTHERM AG
Sarganserstrasse 100 0848 808 808
7324 Vilters

ELCO GmbH
Dreieichstr.10 0180-3526180
64546 Morfelden-Walldorf

ELCO ltalia S.p.A.
Via Roma 64 800-087887
31023 Resana (TV)

ELCO Burners B.V.
Amsterdamsestraatweg 27 035-6957350
1411 AW Naarden

-

00O «Ariston Thermo RUS LLC»

Bolshaya Novodmitrovskaya

St.bld.14/1 office 626 +7 495783 0440
127015 Moscow -Russia

B EREEERDCE

MpoussepeHo B EC. Fabricado en la UE.
HepnorosopHoi gokymeHT. Documento no contractual.
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