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Garantie

Die Arbeiten zur Installierung und Inbe-

triebnahme mussen unter Einhaltung

aller Vorschriften von einem Fachmann

vorgenommen werden.

Die geltenden Bestimmungen sowie die

in dieser Anleitung enthaltenen Anwei-

sungen sind unbedingt einzuhalten. Die,

auch nur teilweise, Nichtbeachtung

dieser Vorschriften, kann den Hersteller

zur Ablehnung jeglicher Haftung veran-

lassen. Konsultieren Sie bitte ebenfalls

folgende Dokumente:

- die dem Brenner beigefligte Garan-
tieurkunde,

- die allgemeinen Geschéfts-
bedingungen.

Sicherheitsbestimmungen

Der Brenner wurde fur die Installation an
einem betriebstichtigen Generator mit
Anschluss an Abgasleitungen fur Ver-
brennungsriickstédnde konstruiert. Er
darf nur in Raum betrieben werden, die
eine ausreichende Versorgung mit Ver-
brennungsluft und die Ableitung even-
tueller schadigender Rickstande
ermdglichen.

Der Feuerungsautomat und die Vorrich-
tungen zur Stromabschaltung erfordern
eine Stromversorgung von 230 VAC 5%
50Hz*'% mit geerdetem Nulleiter.

Anderenfalls muss der Brenner unter
Verwendung eines Isoliertransformators
und der entsprechenden Schutzvorrich-
tungen (Sicherungen,30mA-Fehler-
stromschutzschalter) ans Netz ange-
schlossen werden. Der Brenner muss
mit einer den geltenden Normen ent-
sprechenden omnipolaren Abschalt-
vorrichtung vom Netz getrennt werden
kénnen. Das Bedienpersonal hatin allen
Bereichen gréBte Vorsicht walten zu
lassen und insbesondere die Beriihrung
mit nicht-warmeisolierten Bereichen und
den Stromkreisen zu vermeiden. Das
Bespritzen der stromflihrenden Teile ist
zu verhindern. Bei Uberschwemmun-
gen, Branden, Brennstofflecks oder
Betriebsstérungen (Geruch, verdéachtige
Gerdusche) den Brenner abschalten,
die Hauptstromzufuhr und Brennstoff-
versorgung unterbrechen und einen
Techniker anfordern. Die Feuerstatten,
ihre Zubehorteile, die Rauchabziige und
Anschlussleitungen sind mindestens
einmall jéhrlich und vor der Inbetrieb-
nahme des Brenners zu warten und zu
reinigen. Beziehen Sie sich dabei auf die
geltenden Bestimmungen.
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A1 Feuerungsautomat

B1 lonisationsbriicke

F6  Luftdruckwachter

GP  Flussiggasblende

M1 Geblasemotor

pL Luftdrucknippel

T1 Zindtransformator

Y10 Luftklappenstellantrieb

3 Gasarmaturanschlussflansch
Vier Befestigungsschrauben zur
Gerateplatte

Typenschild (2 Stellen)
Einhadngevorrichtung
Gehause

9 Elektroanschluss (7P+4P)
14  Entriegelungsknopf des Automaten
15  Gaszufuhreinstellschraube
16  Abdeckhaube

17 Brenneranschlussflansch

18 Brennerrohr

113 Luftkasten



Ubersicht

Gesetzliche Bestimmungen

Brennerbeschreibung

Lieferumfang

Gesetzliche Bestimmungen “FR”

Wohngebéaude:

- Verordnung vom 2. August 1977 un
die seither erlassenen Zusatz- und
Anderungsverordnungen: Technische
Bestimmungen und Sicherheitsvor-
schriften fiir Anlagen mit Brenngasen
und Flussigkohlenwasserstoffe
innerhalb von Wohnbauten und ihren
Nebengeb&duden

- Norm DTU P 45-204: Gasanlagen
(vorher DTU Nr. 61-1
- Gasanlagen - April 1982
und seither erlassene Zusétze).

- Norme DTU 65.4: Technische Vor-
schriften fur Heizungsanlagen.

- Norm NF C15-100 - Niederspan-
nungsanlagen + Regeln.

- Gesundheitsverordnung des
Departements.

Einrichtungen mit 6ffentlichem

Publikumsverkehr:

- Brandschutzverordnung in 6ffentli-
chen Gebé&uden:

Allgemeine Vorschriften:
- Artikel GZ (Brenngas- und Flissig-
kohlenwasserstoffanlagen)

- Artikel CH (Heizung, Bellftung,
Kahlung, Klimaanlagen und Dampf-
und HeiBwassererzeugung);

Besondere Bestimmungen fur jeden Typ
offentlicher Geb&ude. @

AuBerhalb Frankreichs
Einhaltung der lokalen Gebrauche und
Bestimmungen.

Brennerbeschreibung

Der Gasbrenner VG 01.85 D ist 2-
stufige, Gasgeblasebrenner mit schads-
toffarme Verbrennung (low NOXx). Dieser
Brenner kann an den Betrieb mit vers-
chiedenen Heizkesseltypen angepasst
werden. Er ist in einer einstellbaren
Brennkopflange verfugbar. Er arbeitet
mit allen in der Tabelle aufgefiihrten
Gasen (s. Technische Daten), unter
Vorbehalt einer angemessenen und den
verfligbaren Driicken entsprechenden
Einstellung sowie unter Beachtung der
Heizwertschwankungen dieser Gase.

Lieferumfang
Der Brenner und seine Abdeckhaube
wird in einem Paket von etwa 12 kg
mitgeliefert:
- den Beutel mit Montagezubehér,
- die Dokumentenmappe mit:

- Betriebsanleitung

- Schaltplan,

- Heizraumtafel,

- Garantieurkunde
- Gasarmatur.
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Installation

Montage
Gasanschluss

Elektroanschluss

a (mm)

b (mm)

95-104

150-170

Montage

Der Brenner wird mit dem beigeflgten

Flansch am Kessel befestigt. Bohrung

geméan Zeichnung ausfihren.

Die Flanschdichtung kann als

Schablone genutzt werden.

¢ Den Flansch und seine Dichtung auf
Kessel montieren 1. Bei Bedarf kann
er mit dem Geblése nach oben
montiert werden 2.

¢ Brennerrohrin Flansch einflihren (Ein-
fihrung: Siehe Kesselanleitung).

¢ Den Brenner hinten leicht anheben
und Flanschring festziehen.

Gasanschluss

Der Anschluss der Gasversorgungs-

leitung und der Gasarmatur muss von

einem Fachmann vorgenommen werden.

Der Gasleitungsdurchmesser muss so

gewahlt werden, dass die

Druckverluste nicht 5 % des Netzdruckes

Ubersteigen. Montage der Gasarmatur

¢ Stopfen auf A, B et C entfernen.

* Prifen, ob die Ringdichtung J1
vorhanden ist und korrekt auf Flansch
C liegt.

* Gasarmatur rechts oder links und
dann das Ventil (in Pfeilrichtung) mit
den Spulen in oben senkrechter
Position befestigen.

Ein Gaskugelhahn muss vor der Gasar-
matur eingebaut werden (nicht mitgelie-
fert). Die verwendeten Anschliisse und
deren Gewinde mulssen den geltenden
Normen entsprechen (KegelauBen-
gewinde und zylindrisches Innen-
gewinde mit garantiert dichtem
Verschluss im Gewinde). Diese Ver-
bindungen kénnen nicht mehr geldst
werden. Ausreichend Platz fiir den
Zugang zu den verschiedenen Reglern
vorsehen. Die Gasleitungen missen mit
einem schaumbildenden Produkt auf
Dichtheit geprift werden. Es darf kein
Leck festgestellt werden.

Elektroanschluss

Die elektrischen Leistungsmerkmale:

Spannung, Frequenz, Leistung sind auf

dem Typenschild angegeben.

Mindestquerschnitt der Leiter: 1,5 mm?2

Schutzvorrichtung min. 6,3A mit

Verzdgerung.

Fur die Anschlisse konsultieren Sie

bitte die dem Brenner beigefugten und

auf den Steckern 7P+4P aufgedruckten

Schaltpléne.

¢ Polung zwischen Phase und Null ein-
halten. Die Erdung muss angeschlos-
sen und getestet werden.

Zwischen Erdung und Null darf keinerlei
Spannung (gleich- oder Wechselstrom)
anliegen. Nétigenfalls einen Isoliertrafo
mit 250VA installieren. Die Gasarmatur
wird mit vorverkabelten Steckern ange-
schlossen.

Option:

Externer Anschluss eines:

- Warnsignals zwischen S3 und N.
Stundenzéhlers zwischen B4 und N.

Umstellung von

Erd- — auf Flissiggas

¢ Die vier Schrauben 5 um 5 Drehungen
I6sen.

* Gerateplatte ausrasten und herauszie-
hen.

* Geréteplatte am Haken 7 aufhdngen.

» Kontermutter der Gasleitung im Uhr-
zeigersinn vollstédndig heraus-
schrauben.

e Hutmutter E entgegen dem Uhrzeiger-
sinn Iésen.

¢ Brennkopf ausbauen.

¢ Die zwei Schrauben an Stauscheibe
und Erdgasblende D l6sen.
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¢ Den auf der Gerateplatte befindlichen
Flissiggasblende GP nehmen, auf
den Gasstern setzen und Stauscheibe
anbringen.

* Die zwei Schrauben einsetzen und
fest anziehen.

¢ Baugruppe in umgekehrter Reihen-
folge wieder montieren.

¢ Vorhandensein und Anbringung des
O-Rings J2 prifen.

* Geréateplatte befestigen.



Inbetriebnahme

Prufung vor der Inbetriebnahme

Einstellungen

Die Inbetriebnahme des Brenners setzt
gleichzeitig die Inbetriebnahme der
Anlage unter der Verantwortung des In-
stallateurs oder seines Vertreters
voraus. Nur er garantiert die Uberein-
stimmung der Installation mit den
geltenden Bestimmungen. Vor Beginn
der Arbeiten muss der Installateur Uber
die durch die zustandige Stelle oder den
Konzessionar des Vertriebsnetzes aus-
gestellte “Gas-Konformitatserklarung”
verfligen und die vor dem Gaskugel-
hahn befindlichen Leitungen auf
Dichtheit gepruft und entliftet haben.

Prifung vor der Inbetriebnahme

¢ Uberprifen:

- der verfligbaren elektrischen
Spannung und Vergleich mit der
vorgeschriebenen Spannung,

- der Polung zwischen Phase und
Null,

- der Potentialdifferenz zwischen Null
und Erdung.

Strom abschalten.

Prufen, dass keine Spannung anliegt.

Brennstoffventil schlieBen.

Beachtung der Bedienungsanwei-

sung des Kesselherstellers und der

Einstellung.

¢ Uberprifen
- der Ubereinstimmung von Gasart

und Betriebsdruck mit dem Bren-
nertyp.

- dass die Frischluftversorgung des
Brenners und der Abgaswege
wirklich in Betrieb und mit der Bren-
nerleistung und dem Brennstoff
kompatibel sind.

- den Betrieb des Zugreglers am
Abgasrohr.

Dichtheitspriifung

¢ Einen Manometer an den vorgeschal-
teten Druckmessnippel 119 am Ventil
anschlieBen.

* Gaskugelhahn 6&ffnen.

¢ Versorgungsdruck messen.

¢ Mit einem schaumbildenden Produkt
die duBere Dichtheit der Gasarmatu-
renanschliisse Uberprifen.
Es darf kein Leck festgestellt werden.

* Nétigenfalls die vor dem Kugelhahn
befindlichen Leitungen entllften.

¢ Entliftung und Kugelhahn schlieBen.

Luftdruckwéchter F6

Werkeinstellung : 10daPa. Dieser Wert
ermdglicht die Inbetriebnahme des
Brenners unter allen Bedingungen. Mit
der Schraube V kénnen Einstellungen
nach Bestatigung des Durchsatzes und
Verbrennungstests vorgenommen
werden.
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Einstellungen
Brennkopf:

Bei Lieferung ist der Brenner auf Erdgas
(G20) eingestellt.

Zugang zum Brennkopf:

* Die vier Schrauben 5um 5 Drehungen
I6sen.

* Geréteplatte aushédngen und heraus-
ziehen.

* Gerateplatte am Haken 7 aufh&ngen.

¢ Kontermutter der Gasleitung im Uhr-
zeigersinn vollstandig l6sen.

* Hutmutter E entgegengesetzt dem
Uhrzeigersinn l6sen.

* Brennkopf herausnehmen.

¢ Position der Ziindelektrode und der
lonisationssonde Uberprifen
(Abbildung).

Bei Verwendung von Fliissiggas muss

die auf der Platine befindliche GP-

Blende auf der Stauscheibe angebracht

werden (siehe Umstellung).

* Baugruppe in umgekehrter Reihen-
folge wiedermontieren.

¢ Vorhandensein und Anbringung des
O-Rings J2 Uberprifen.

¢ Dichtheit tberprifen.

Verbrennungsluft:
¢ Luftklappenéffnung mit Hilfe des
Stellantriebs Y10 einstellen.
+ Luft = — CO, und umgekehrt ohne
CO-Erzeugung.

Sekundérluft:

Das MaB Y bestimmt die Luftmenge

zwischen Stauscheibe und Brennerrohr.

Diese Einstellung erfolgt durch Drehen

der Schraube 15. Das Ablesen erfolgt an

dem von 0 bis 35mm skalierten Zylinder.

Bei Erhéhen dieses Wertes (gegen den

Uhrzeigersinn)

- fallt der CO5-Wert und umgekehrt,

- fallt der Nenndurchsatz und
umgekehrt,

- ist die ZUndung “héarter” und
umgekehrt.



Inbetriebnahme

Beschreibung, einstellungen
Verbrennungsluft

Stellantrieb Y10

1 Vier verstellbare rote Nocken, von
denen drei einstellbar sind
Markierung der Nockenstellung
bezogen auf die Skalen 4
Stellschraube der Nocken

Zwei zwischen 0 und 18 geteilte
Skalen (nicht einstellbar)

Zeiger der Luftklappenstellung
Abziehbarer Steckverbinder

oo A N

Nockenfunktion

Nocke Funktion

S Schraube zur Einstellung der
Nocken

I Versorgung Ventil 2. Stufe (MV2)

Il Versorgung Ventil 1. Stufe (MV1)

MV 2
]I A Die Nocken Il und Il sind verbun-
Mv1 | TI0 den.
¢ Einstellung zwischen dem Wert
der Nocke IV und dem Wert der
1.stufe| TV Nocke V.
IV Luftdurchsatz 1. Stufe.
\Y Luftdurchsatz 2. Stufe.
2.Stufe| ¥

. Nockeneinstellung
Leistung (Skala)

Brenner kW

1. 2. 1.St 2. St

St. St. |NockeIV| Nocke V

45 60 2 8
ViGD1.85 55 72 6 13

DUO
55 84 6 18
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Einstellungen

* Brennerhaube abnehmen.

* Nulleinstellung der Nockentrommel
kontrollieren.

* Nocken gemaB Kesselleistung und
den in nebenstehender Tabelle
angegebenen Werten voreinstellen.

A Dafur:

¢ Nocken mithilfe der Schrauben S

einstellen. Die Winkelstellung kann an

der Positionsmarkierung der

einzelnen Nocken abgelesen werden.

/A Einstellbereich Stellantrieb :
160° (zwischen Skalenwert 2
und 18). Es ist nicht zulassig,
Luftklappenoffnung unter 20°
(Skalenwert 2) einzustellen.



Inbetriebnahme

Gasarmatur

F4 Gasdruckwachter
Y13 Hauptgasventil

Y14 Ventil 2. Stufe
Y15 Sicherheitsventil
Betriebsindikator V1, V2

Elektroanschluf3 Druckwéachter

(DIN 43650)

Eingangsflansch

Filter (unter Deckel)

Gasdruckmessnippel G 1/8

bevor Filter (beidseitig mdglich)

Gasdruckmessnippel pa nach

V1, G 1/8 (beidseitig moglich)

9 Gasdruckmessnippel pe G 1/8
(beidseitig mdglich)

10 Ausgangsflansch

11 Elektroanschlu3 Gasventil (DIN
43650)

119 pBr Gasdruckmessnippel pBr M4

(V2)

© N o o A~ W

Ventil MBZRDLE 407 B01 S20

MBZRDLE... Ab Werk ist:

Kompakteinheit mit folgenden Kompo- - das Ventil auf die in der Tabelle
nenten: angegebenen Leistungswerte vorein-
1 Filter, 1 einstellbarer Druckwéchter, gestellt )

1 nicht einstellbares schnell 6ffnendes - die Progressivitat auf eine Offnung von
und schlieBendes Sicherheitsventil, zwei Umdrehungen eingestellt

1 einstellbarer Druckregler, 2 Ventile mit - das Ventil 2. Stufe maximal gedffnet
Schnellverschluss flr 1. und 2. Stufe, - der Druckwachter auf den Minimalwert
mit Einstellung von Durchfluss und eingestellt.

Progressivitat bei der Offnung.
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Inbetriebnahme

Einstellungen
Gasventil

RGNS

106 119 F4 Y6 104 Y3-14 119

" Einstellung des
Druckreglers

S 20 = von 40 bis 200 daPa

versiegelte
S

Blockier-
schraube

F4  Druckwéachter
Y13 Ventil 1. Stufe
Y14 Ventil 2. Stufe
Y15 Sicherheitsventil
104 Druckregler
106 Sieb

119 Messnippel

Einstellung des Gasdruckwéchters

¢ Durchsichtige Haube abnehmen.
Auf der Vorrichtung befindet sich der
Index A und eine bewegliche runde
Skalenscheibe.

» Auf der Skalenscheibe vorl4ufig den
kleinsten Wert einstellen.

Einstellung des Druckreglers:

Der Druck aus dem Druckregler wird in
pBr gemessen.

Der eingestellte Druck liefert den
gewulnschten Durchsatz.

Vorgangsweise bei der Einstellung
Die Einstellung fur die 2. Stufe erfolgt
ausschlieBlich durch Betétigen des
Druckreglers; das Ventil 2. Stufe (Knopf
C) ist maximal gedffnet.

Die Einstellung der Progressivitat bei
der Zindung und beim Stufenlbergang
erfolgt durch Betatigen des Knopfes B.
Die Einstellung fur die 1. Stufe erfolgt
durch Betétigen des Drehkranzes D.

Einstellung der Progressivitéat
Diese hydraulische Bremsfunktion wirkt
auf den Zinddurchfluss und auf den
Stufeniibergang.
¢ Plastikschutzkappe B aufdrehen.
* Umgedreht als Verstellwerkzeug
verwenden.
* Drehrichtung:
—Pfeil: hdhere Progressivitét
+Pfeil: niedrigere Progressivitat

Spezialfall

Einstellung Nenndurchfluss

Dieser Vorgang ist nur dann notwendig,

wenn der abgelesene Durchfluss bei

40daPa am Druckregler zu hoch ist.

FolgendermafBen vorgehen:

* Blockierschraube herausdrehen, ohne
die versiegelte Schraube gegenlber
zu I6sen. Der Gesamtweg der Kappe
C betragt 4,5 Umdrehungen.

¢ Im Uhrzeigersinn (—Pfeil) drehen:
Durchflussmenge sinkt und umgekehrt.

Eine Korrektur der Druckeinstellung

kann erforderlich sein.

* Blockierschraube wieder anziehen.

Durchflussregelung 1. Stufe

¢ Blockierschraube herausdrehen, ohne
die versiegelte Schraube gegeniiber
zu lésen.

¢ Drehkranz D handisch (ohne
Werkzeug) im Uhrzeigersinn drehen:
die Durchflussrate sinkt und um-
gekehrt.

¢ Blockierschraube wieder anziehen.
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Inbetriebnahme

Programm des Feuerungsautomaten SG 513

" - - Der Feuerungsautomat GAS SG 513 ist
Dricken Sie auf | ... fuhrtzu ... ein periodisch arbeitendes Gerat
den Knopf R dessen Programm durch eine Mikropro-
wahrend ... zessorsteuerung geregelt wird. Gleich-
; : zeitig analysiert es Stérungen durch
éél\i\[]enrggﬁr“e.tls 9 Eg;rrl%;:rl_ung kodierte Lichtsignale.
riegelung des Tritt am Automaten eine Sté’)rung_.auf,
Automaten leuchtet der Knopf R auf. Der Stérungs-
) kode leuchtet alle 10 Sekunden auf, bis
... zwischen 9 Loschung der der Automat neu entstért wird.
und 13 Statistiken des Dank des nicht fllichtigen Speichers
R Sekunden ... Automaten kann eine spéatere Konsultation vorge-
1w ¢t _ nommen werden. per Automat halt ohne
| I:IIIIIIIIIIIIII ...mehrals 13 Keine Aus- Signal an, wenn die Spannung unter die
. ; Sekunden ... wirkung auf den erforderliche Mindestspannung féllt.
- Automat. Erreicht diese Spannung wieder ihren
Normalwert, startet der Automat selbst-

tatig .

Blink-Code Fehlerursache A XO{ Ein't undGAu.ibau des |
- - - - - utomaten GGerat spannungslos-
%1111 Kein Flf'ammer?3|gnal nach" Ablauf der SICh"eI’hEI'[SZGIt. machen. Der Automat darf nicht
ITx111 Fremdlicht bei der Vorbeliftung und Vorziindung. gedffnet oder repariert werden.
11 Luftdruckwéchter: Kontakt schlieBt nicht.
111 Luftdruckwéchter: Kontakt 6ffnet sich beim Start oder im
laufenden Betrieb.
TR 31 Luftdruckwéchter: Kontakt verschweif3t.
[THIE ] Flammenausfalls im laufenden Betrieb.
[T%TIT—IIIII |Manuelle Stérabschaltung (siehe auch Verriegelung)
Blink-Code Erlauterung
Kurzes Lichtsignal
| Langes Lichtsignal
* Kurze Pause
- Lange Pause

Austiihrliche Informationen (iber Betriebsart und Stérungen finden Sie in den Automaten SG 513 Uber spezifische Geréte.

[anns} Erforderliche Eingangssignale
— Ausgangssignale
| — 1 [ N ]
: | thy |-6Bs max ly |1-6Bz max
¢ = =N k48
3 — = =
— - tr 17s
; : — : | tvz 3s
— — ts 3 s 3
[ = — =
= — tv? Bs —
S I = | :
B - —l S -
9= 1 ] [] ] 1 ] ] [] || H
9 ? [] &3 [ 3 1.2 C B A__8
e 4
. “J - 7 ® o
B G ’ AL - ® = o
. T~ :
BN, @ oz =\ > \
7 ~
Begrenzer Luftdruckwéchter Brennermotor Gasventil Regelung  Transformator Flammenwachter Stellantrieb Stérung  Entriegelung
1 Einschaltung Automat, Motor und Stellantrieb 5  Einschaltung Gasventil tiw  Wartezeit Luftdruckwéchter
2 Prifung Luft 6  Flammeniberpriifung tlik  Offnungszeit des Stellantriebs und
3 Ende der Vorbeluftung 7  Einschaltung Stellantrieb und Gasventil; Abzug Vorbeltftung
4 Einschaltung Transformator Betriebsbedingungen tr  SchlieBzeit des Stellantriebs
und Ende der Vorbellftung 0  Regelabschaltung tvz  Vorziindzeit
10 Stérmodus ts  Sicherheitszeit
tv2 Mindestzeit zw. Gasventil 1 u. 2
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Inbetriebnahme

Funktionskontrolle
Zundung

Einstellung und Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen

Prifung des Programmablaufes

¢ Gaskugelhahn 6ffnen und sofort
wieder schlieBen.

e Brenner unter Spannung setzen.

» Steuerkreislauf schlieBen.

¢ Feuerungsautomaten verriegeln und
dessen ordnungsgemafRen Betrieb
Uberprifen.

Das Programm muss wie folgt ablaufen:

- Vorbeliftungszeit 20s (die Gesamtvor-
bellftungszeit kann 20s Ubersteigen),

- Zindung der Elektroden 3s,

- Offnung der Ventile,

- SchlieBen der Ventile héchstens 3s
nach ihrer Offnung,

- Brennerabschaltung wegen mangeln-
den Gasdruck oder Verriegelung des
Feuerungsautomaten durch
Erléschen der Flamme.

Bei Unsicherheit den oben beschrie-

benen Versuch wiederholen.

Die Zuindung darf erst nach erfolgreicher

Ausfilihrung dieses sehr wichtigen Tests

vorgenommen werden.

Zindung

Warnung:

Die Ziindung kann erfolgen, wenn alle in
den vorherigen Kapiteln aufgefihrten
Bedingungen erflllt sind.

¢ Ein VielfachmeBgeréat mit MeBbereich
0-100pA DC an Stelle der lonisations-
briicke anschlieB3en.

¢ Gaskugelhahn 6ffnen.

* Thermostatkreis 1. Stufe schlieBen.

* Feuerungsautomat entriegeln.

Der Brenner funktioniert.

* Thermostatkreis 2. Stufe schlieBen.

¢ Sofort nach Erscheinen der Flamme
Verbrennung (CO - CO,) kontrollie-
ren.

* |lonisationsstrom ablesen (Wert
zwischen 8 und 20pA).

* Messen und vergleichen (Tabelle)

- des Gasdurchsatzes am Zahler,
- des Gasdrucks pBr und 119,
- des Luftdrucks pL.

* Wenn nétig, nachstellen:

- den Gasdruck mit dem Knopt C
(Ventil)

- den Luftdruck mit der Nocke V
(Stellantrieb)

e Einstellung verfeinern (Maf3 Y) und
Stufenubergénge (hochwérts und tief-
warts) mittels Kappe B.

¢ Verbrennungswerte kontrollieren.

Den vom Brennerhersteller vorgeschrie-

benen CO,-Werte und die vom Kessel-

hersteller fur die Abgastemperatur

einhalten, um die geforderte Nutzleis-

tung zu erreichen.

¢ Brenner in 1. Stufe betreiben. Wie
hierunten vorgehen, aber Kranz D (fur
Gasdurchsatz) und Nocke IV (fur
Luftdruck) betatigen.

¢ Wahrend des Brennerbetriebes die
Dichtheit der Gasarmaturenan-
schlisse mit einem schaumbildenden
Mittel Gberprifen

Es darf kein Leck festgestellt werden.

Sollte die Analyse der Verbren-

nungswerte einen zu hohen CO-Wert

ergeben, entsprechend dem Schema
die nétigen Anderungen vornehmen :
1 Standard, 2 Geéndert.

* Die beiden (auf der Gerateplatte
befindlichen) Distanzringe C zwischen
Stauscheibe A und Blende D montie-
ren.

| Einstellung und Kontrolle der Sicher-
- / heitseinrichtungen
! s Gasdruckwéchter
Gasdruck im Kopf Luftdruck
Brenner- Luftklappen- im Kopf MaB
. stellung
leistung pBr pL
Y10
Typ kW Y
G20 G31 (Skala)
daP daP daPa
ara ara mm
1. | 2 1. 2. 1. 2. 1.8t 2.5t 1. 2.
St. | St. | St. | St | St | St | NockelV | Nockel | St. [ St.
45 | 60 | 34 | 58 | 47 | 72 2 8 38 38 15
VG01.85
puo | 58 | 72| 42 | 72 | 63 | 108 6 13 27 | 43 25
55 | 84 | 43 | 93 | 62 | 132 6 18 28 50 30

10

06/2009 - Art. Nr. 4200 1021 1000A

* Deckel abnehmen, um zur Einstellung
zu gelangen.

¢ Ein Manometer auf den vorgeschalte-
ten Druckmessanschluss 119
anbringen.

e Tatsachlichen Verteilerdruck ablesen.

¢ Brenner in Betrieb nehmen.

¢ Kugelhahn langsam schlieBen.

Bei Erreichen des theoretischen Mini-

maldruckes (siehe Tabelle):

¢ Unter Drehen der Schraube E im Uhr-
zeigersinn (+) den Abschaltpunkt
suchen.

Der Brenner stoppt wegen mangelndem

Gasdruck.

* Schraube eine Drehung gegen den
Uhrzeigersinn drehen (-)

¢ (Differential 15 bis 25daPa).

¢ Einstellung durch einen neuen
Versuch bestéatigen. Der Druckwéch-
ter ist eingestellt.

Luftdruckwéchter

¢ Klemmenabdeckung abnehmen.

¢ Ein Manometer (T-Stiick in Druck-
leitung einbauen) auf Druckmess-
anschluss + installieren.

* Kugelhahn wieder 6ffnen.

Wenn der Brenner wieder angesprun-

gen ist, langsam die Schraube V im Uhr-

zeigersinn drehen (+). Den

Abschaltpunkt suchen und messen

(Storabschaltung).

* Schraube V um eine Drehung gegen
den Uhrzeigersinn drehen (-)

¢ (Differential 10-20daPa).

¢ Brenner erneut starten.

¢ Langsam Luftansaug6ffnung des
Brenners verschlieBBen.

* Vor Stérabschaltung mit fester Ver-
riegelung prifen, dass der CO-Wert
unter 1000ppm bleibt.

¢ Anderenfalls die Druckwéachter-
einstellung erhdéhen und den Versuch
wiederholen.

¢ Gasmessgerate entfernen.

* Druckmessanschlisse wieder
schlieBen.

* Brenner erneut starten.

Dichtheit vor dem Ventil und zwischen

Flansch und Kesselwand prifen.

¢ Die beiden Kabel des VielfachmeBge-
rates gleichzeitig entfernen.

Der Brenner muss sofort in Stérabschal-

tung mit fester Verriegelung schalten.

¢ |onisationsbricke wieder einsetzen.

e Hauben wieder anbringen.

* Brenner erneut starten.

* Die Verbrennungswerte unter tatsach-
lichen Betriebsbedingungen (ge-
schlossene Tlren usw.) sowie die
verschiedenen Kreislaufe auf
Dichtheit Gberprifen.

* Die Ergebnisse in den entsprechen-
den Unterlagen dokumentieren.

* Brenner auf Automatikbetrieb einstel-
len.

* Die fiir den Betrieb notwendigen Infor-
mationen erlassen.



Wartung

A

Wichtig

Die Wartungsarbeiten einmal jéhrlich

und nétigenfalls 6fter durch einen

Techniker ausfiihren lassen.

» Stromversorgung zur allpolige Vorrich-
tung unterbrechen.

* Prifen, dass keine Spannung anliegt.

¢ Brennstoffzufuhr unterbrechen.

¢ Dichtheit Gberprifen.

Keine unter Druck stehendes Mittel

verwenden. Die Einstellwerte sind im

Abschnitt “Inbetriebnahme” angege-

ben. Originalteile des Herstellers

verwenden.

¢ Abdeckhaube des Brenners
abnehmen.

Reinigung

Hauptzugang zur Gerateplatte

* Die vier Schrauben 5 mit finf
Drehungen I6sen.

» Geréteplatte aush&ngen und vollstan-
dig herausziehen.

* Geréteplatte an Haken 7 aufhangen.

Luftkasten

¢ Die Schraube K entfernen.

¢ Luftkasten ausbauen.

¢ Luftkasten und Dammstoff mit einem
trockenen Pinsel vom Staub
befreien.

¢ Geblasebaugruppe wieder einbauen.

Geriteplatte

¢ Das Innere des Gerateplattes, das
Geblase, des Brennerrohres, der
Ansaugluftfihrung, Luftklappe, Luft-
anschluss des Druckwéachters mit
einem Pinsel vom Staub befreien.

Brennkopf

» Kontermutter der Gasleitung im Uhr-
zeigersinn vollstédndig heraus-
schrauben.

* Hutmutter E entgegen dem Uhrzeiger-
sinn vollstandig herausschrauben.

¢ Gaskopf herausnehmen.

e Zlundkabel von der Elektrode und das
lonisationskabel von der Sonde
trennen.

e Zustand und Einstellung der Zind-
elektrode bis auf Anschlag im
Gasstern, der lonisationssonde, der
Stauscheibe Uberprifen.

¢ Wenn nétig, Teile auswechseln.

e Baugruppe in umgekehrter Folge des
Ausbaus wieder einbauen.

* Vorhandensein und Anbringung des
O-Rings J2 Uberprifen.

* Dichtheit kontrollieren.
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Ausbau des Brennerrohres
* Den 7-poligen Stecker ziehen.

¢ Die beiden Schrauben der Gasarma-
tur auf Gehause ablegen.

* Schraube der Befestigungsschelle
I6sen.

¢ Brenner herausnehmen und auf dem
Boden abstellen.

¢ Die vier Schrauben des Brennerohres
mit finf Drehungen l6sen und
Brennerohr entnehmen.

¢ Brennerohr auswechseln, indexieren
und befestigen.

¢ Die Gruppe in umgekehrter Folge des
Ausbaus wieder einbauen.

* Wenn nétig, Raum zwischen
Schauloch und Brennerohr mit feuer-
festem Material ausfillen.

Gasventile

Die Ventile bedirfen keine besondere
Wartung.

Kein Reparatur ist gestattet.

Die defekten Ventile missen durch
einen Techniker ausgetauscht werden,
der anschlieBend Dichtheits-, Betriebs-
und Verbrennungstest durchfuhrt.

Uberpriifung der Anschliisse
Am Anschlusskasten, am Gebldsemotor
und am Stellantrieb.

Reinigung der Abdeckhaube

Keinerlei chlorhaltige oder scheuernde

Produkte verwenden.

¢ Abdeckhaube mit Waschlauge
reinigen.

¢ Abdeckhaube wieder aufmontieren.

Bemerkungen

Nach jedem Eingriff

¢ Die Verbrennungswerte unter tatsa-
chlichen Betriebsbedingungen (ges-
chlossene Tiren usw.) sowie die
verschiedenen Kreislaufe auf
Dichtheit tberprifen.

* Die Ergebnisse in den entsprechen-
den Unterlagen dokumentieren.
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Stérungsbeseitigung

A

Bei Stérungen missen folgende Uber-

prufungen kontrolliert werden:

* Ist Strom vorhanden ?

* Gasversorgung : Gasdruck und Ven-
tiléffnung ?

* die Regelgeréte,

die Stellung der Unterbrechungs-

schalter der Schalttafel.

Wenn die Stérung weiter besteht:

* Blink-Code beachten und ihre
Bedeutung aus nachstehender
Tabelle entnehmen.

Zur EntschlUsselung weiterer Informa-
tionen des Automaten sind Sonderge-
rate erhaltlich, die sich an den

Automaten SG 513 anpassen lassen.

Alle sicherheitsrelevanten Komponen-
ten dirfen nicht repariert werden,
sondern muissen durch Teile mit
derselben Bestellnummer ersetzt
werden.

/A Nur Originalersatzteile verwen-
den.

Hinweise:

Nach jedem Eingriff:

* Unter echten Betriebsbedingungen
(geschlossene Ture, Haube montiert
usw.) die Verbrennung kontrollieren
sowie die einzelnen Leitungen auf
Dichtheit Gberprifen.

* Die Ergebnisse in den entsprechen-
den Unterlagen dokumentieren.

Stérung

Ursache

Abhilfen

Stillstand des Brenners.
Es tut sich nichts.

Gasdruck normal

Regelthermostatkette.

Ungenlgender Gasdruck.

UnzweckmaBige Einstellung oder
Stérung des Gasdruckwachters.
Fremdkorper in der Druckmessleitung.

UnzweckméBige Einstellung oder
Stdérung der Thermostate.

Verteilungsdruck einstellen
Filter reinigen.

Gasdruckwachter Uberprifen oder
ersetzen.

Druckaufnehmer reinigen (kein Druck-
medium benutzen).

Thermostate einstellen oder
austauschen.

Brenner startet nach Thermostat-
abschaltung nicht.

Keine Stérungsanzeige am
Feuerungsautomat.

Abfall oder fehlende Spannung.

Stérung des Automaten

Ursprung des Absinkens oder des
Fehlens der Spannung uberprufen.

Automat austauschen.

Brenner startet nach Thermostat-
abschaltung ganz kurz, schaltet ab und

Automat wurde absichtlich abgeschaltet.

Automat entriegeln.

beim Start oder im Betrieb.

gibt folgendes Signal:

[x1n-1nnl

Automat steht unter Spannung. Lutdruckwachter: Kontakt verschwei3t. |Druckwéchter austauschen.

1l

Automat steht unter Spannung. Luftdruckwachter: Kontakt schlieB3t nicht. |Druckmessanschluss tberprifen (Fremd-
111 kérper) und die Verdrahtung kontrollieren.
IIER 4 | Luftdruckwéachter: Kontakt 6ffnet sich Druckwachter einstellen oder

austauschen.

Automat steht unter Spannung.

Fremdlicht bei der Vorziindung.

Dichtheit des Ventils prifen und/oder

Gasdurchsatz unzweckmaBig.
Stérung im Flammenuberwachungskreis.

Kein Zindbogen:
Zindelektrode(n) kurzgeschlossen.

Zundkabel beschadigt oder defekt.
Zindtrafo defekt.

Feuerungsautomat.

Magnetventile 6ffnen sich nicht.
Klemmen der Ventile.

[ auswechseln.
Automat steht unter Spannung. Keine Flamme nach Ablauf der Siche-
R4l rheitszeit:

Gasdurchsatz regeln.

Zustand und Stellung der lonisierungs-
sonde gegeniber der Masse prufen.
Zustand und Anschlusse des lonisie-
rungskreises Uberprifen (Kabel und
Messbriicke).

Elektrode(n) einstellen, reinigen oder
ersetzen.

Kabel anschlieBen oder ersetzen.
Trafo ersetzen.

Automat austauschen.
Verkabelungen zwischen Automaten,
Stellantrieb und Ventilen kontrollieren.
Spule Uberprifen oder austauschen.
Ventil ersetzen.

Automat steht unter Spannung.

x|

Ausfall der Flamme im laufenden Betrieb.

Kreis der lonisierungssonde Uberprifen.
Feuerungsautomat Uberprufen oder
ersetzen.
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FapaHTua
MoHTax 1 Nyck AOmKHbI ObITb
npou3BeaeHbl B COOTBETCTBUN C
NMPUHATON B HACTOALLMNIA MOMEHT
NPaKTUKOWN KBannULUMpPOBaHHbIMU
TEXHUKaMU; NpUaEPXKNBaNTECH
aKTyarnbHbIX HOPM, @ TaKkke
NPUBEAEHHBIX HUXKE UHCTPYKLMNA.
M3rotoButenb cHumaeT ¢ cebs BCsKyo
OTBETCTBEHHOCTb B Cfly4ae MofHoro
WMN YaCTUYHOTO OTKITOHEHWS OT HOPM.
CmMmoTpuTe Takxke:
- rapaHTUnHbIN cepTudmKar,
npunaraemblii K roperke;
- obLwme ycnosusi npoaax.

MpaBuna 6e3onacHocTH

lopenka npegHasHayYeHa Ans MOHTaxa
Ha TennoreHepaTope,
NoACOeAVHEHHOMY K AbIMOXOAY ANS
MPOAYKTOB CrOPaHns B COCTOSHUN,
NPUrogHOM K CEepBHCY.

Ee ncnonb3oBaHmne pa3peLleHo TonbKo
B NMOMELLEHUSAX C AOCTATOYHBIM
NPUTOKOM CBEXero Bo3ayxa ans
NPaBWUIbHOIO CXXUraHWs U ¢
BO3MOXHOCTbIO yaaneHusa AbiIMOBbIX
rasos.

Pa3mep 1 KOHCTpyKUMs AbiMoxoaa
AOIMKHbI COOTBETCTBOBATL TOMNMMBY
COrMacHO akTyarnbHbIM HOPMam 1
CTHagapTam. [Nofava HanpspkeHnsa
(230B nepem.Tok (+10, -15) % 50 L' %)
K 610Ky 3aLMThl M yNpaBreHus:, a Takke
K pasmblkatoLLMm npubopam JOMmKHa
OCYLLECTBMAATLCS Yepes 3a3eMIeHHbI
HenTpanbHbIN NPoBOA.

Mpw HecobntogeHUN 3TOrO YCNoBuUS
3MEKTPONUTaHNE ropesku OOMKHO
coaepxaTb U30MSILMOHHbIN
TpaHcgopMaTop Y COOTBETCTBYIOLLYIO
sawmty (30MA aBTOMaTMYECKMNI
BbIKNtOYaTENb U NNaBKUi
npefoxpaHuTenb).

[lormkHa GbITe NpeaycMoTpeHa
BO3MOYXHOCTb M30SIMPOBAHMS FOPEnkn
OT CUCTEMbI NMOCPEACTBOM
MHOTOMOJTFOCHOIO BbIKNoYaTeENs
COrfacHo AeNCTBYOLWMM cTaHaapTam.
MepcoHan gomkeH paboTaTb 04eHb
OCTOPOXHO BO BCEX CINyYasiX, a 0COGEHHO
n3beraTb NPSIMOrO KOHTAKTa C YacTsMM
6e3 Tennom3onsaummn 1 ANeKTPUYECKUMM
KOHTypamu.

BepernTe aneTpogeTanu ropenku ot
nonagaHunsi Ha HUX BoAabl. [MNpu
HaBOOHEHMUU, NoXxape, yTeuke Tonnmea
WM B KaknX-Nnbo ApyrMx onacHbIX
cuTyaumsix (3anax, noao3puTerbHble
WYMbI U T.[.) OCTAHOBWTE FOPErKY,
OTKIMIOYNTE OCHOBHOM UCTOYHUK
3MEKTPOSHEPruM 1 nojavy Tonnmea u
BbI30BUTE KBaNUULMPOBaAHHOTO
crneuunanucra.

Ob6s13aTenbHbIM YCNOBUEM SABMSETCS
Texyxon v YNCTKa BCEX TOMOK U
NpUHaANeXHOCTEN, AbIMOXOAO0B U
naTpyGKOB Kak MUHUMYM pa3 B rof
nepepn crapTom ropenku. N3yunte
AeNcTByoLME HOPMBI.
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Brok 3aWwmThl 1 ynpasneHus
MoHM3aUMOHHBIN MOCTUK

Pene naBneHus Bo3gyxa

GP  [Oudpdbysop anst nponaxa

M1 [Osuratens BeHTUNsTOpa
LUTyuep ot6opa AaBneHust Bo3ayxa
TpaHcdopmaTop posxura
CepBonpuvBop BO34YLLUHOW 3aCMNOHKM
CoeavHnTenbHbIN hrnaHew,
KrnanaHHoro ysna

4 uKCUpyIOLMX BUHTA rNaBHOM
naHenu

MaeHTndmkaumoHHas Tabnmuka
3axum Ans noaseca . naHenm
Kopnyc

OnekTponoaknoyeHune (7P+4P)
KHonka copoca

HacTtporika ronoBku ropenkm
Kpbiwka

DuKeHpyoLWmn raHew, ropenkm
>KapoBasi Tpyba

3 BospgylwHas kopobka
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O6wan nicpopmauua

OcHOBHbIe 3aKOHOAaTeNbHbIe HOPMbI
Xapaktepuctuku lopenka

OCHOBHbIe 3aKoHoAaTelNbHble

Hopmbl "FR"

- Xunble 3gaHus:

- ®paHuy3ckasi AMpeKkTMBa oT 2-ro
aerycta 1977 r. u nocnegywoLime
N3MeHeHUs1 / 4ONONHUTENbHbIE
OVPEKTUBbLI: TEXHNYECKNE HOPMbI U1
npasuna TexXHWk1 6esonacHocTy Npu
3KcnnyaTauum yCTaHOBOK MO
CXUraHMIo rasa U CXMKEHHbIX
YrNeBogopPOAOB, PACMONOXKEHHbIX
BHYTPM XUNbIX 30aHUIA 1
NPUMbIKAKOLLMX K HUM CIY>XeOHbIX
MOCTPOEK.

- Crangapt DTU P 45-204: 'a3oBble
ycTaHoBkM (paHee DTU n°61-1-

"a3oBble ycTaHOBKM - Anpenb 1982
r.+ nocneaytwLine JONOMHEHUs).

- Crangapt DTU 65.4 - TexHu4eckue
yCroBus ANst KOTernbHbIX

- ®paHuysckun ctangapt NF C15-100 -
MpaBuna akcnnyartaumm
HN3KOBOMbTHbIX 3MEKTPUYECKMX
yCTaHOBOK.

- ®paHLy3cuK BeJOMCTBEHHbIE
npaeuna no oxpaHe 340pOBbS

O6LecTBEHHbIE 30aHUSA:

- MNpaBuna 6e3onacHocu nNo
HeZoNyLLEHWIO NoXapa 1 NaHUKK B
06LLECTBEHHbIX 30aHUSX:

O6wume ycnoswusi:

- Cekumun GZ (roptounii ras un
CXMXKEHHble YyrneBooaopoabl);

- Cekuun CH (oTonneHue, BEHTUNALMS,
oxnaxaeHue, KOHOULMOHUPOBaHNE
BO3JyXa 1 NPOU3BOACTBO Napa u
ObITOBOW ropsivyen Boahbl);

Mcnonb3yoTcs yCcrnoBusl, yYuTblBatoLL e

KaXkabI TUN 00OLLECTBEHHOrO 34aHus.

3a pamkamu genctBusi Hopm "FR"
CM. MeCTHble npaBuna.

Xapaktepuctuku Nopenka

["asoBas ropesnka VG01.85 D saBnsetca
annapaToMm C HarHeTaHMeM BO3ayxa, C
HU3KUM BbIOPOCOM 3arpsi3HSIIOLLMX BELLECTB
(Hu3koe copepxaHnne NOX) u ¢ gByms
CTyneHsiM1 paboTbl - Ha NOMHOM WIM Ha
HYNEeBOM pexume. JTa roperka
npucnocabnmBaeTcs K pasnuyHbIM TUMam
KOTNoB. [oOpernka MoXeT NOCTaBNSATLCA C

perynupyemMon no anuHe paboyei rofloBKOW.

lopenku paboTatoT Ha NtoBGoM yKkazaHHOM
B Tabnuue rase npu COOTBETCTBYHOLLEN
peryrimpoBKe C y4eTOM AeiCTBYHOLLETO
[aBneHvs rasa. CnegyeT yunTbiBaTh, YTO
TennoTa CropaHusi 3TVX rasos MOXeT
N3MEHSITLCS.
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YnakoBka
["opernka 1 Kpbillka NOCTaBNSATCA B
ynakoBke, BecsiLen 12 kr n
cofepxallen:
Habop MOHTaXHbLIX KOMMEKTYHOLLMX,
- Manky ¢ AOKyMeHTauuen cnegyroLero
- coaepXaHus:

- UIHCTPYKLMS MO SKCNyaTaumm,

- 3NEKTPOCXEMb,

- LWMTOK ANs KOTEeNbHON,

- rapaHTUHbIA cepTudmkat
- KnamnaHHbIV y3en.
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YcTaHOBKa

MoHTax
NMopknroyeHue rasa

AneKTponoakKrovyeHme

a (mm)
95-104

b (mm) c d
150-170 M8 45°

MoHTax

YcTaHoBWTe ropenky Ha KoTen ¢

1cnonb3oBaHveM npunaraemoro dnaHua.

MpocsBepnnTe MOHTaXHbIE OTBEPCTUS B

COOTBETCTBUM CO CXEMOW, NpUBEAEHHON

HanpoTuB.

dnaHeL MOXeT UCNoNb30BaTLCSH B Ka4ecTse

HanpasnsoLero wabnowa.

» YcTtaHoBuTe hnaHew ¢ yNnoTHEHNEM Ha
KoTne. MNpoBepbTe Ha repMETUYHOCTb.

[openka gomkHa ycTaHaBnNMBaTbLCA Takum

obpa3zom, 4Tobbl "ynuTka" cmoTpena BHu3 1.

Ecnu Heobxoanmo "ynutky" MOXHO

YCTaHOBWUTb B HanpaBfieHn BBEPX 2.

» BcTaBbTe xaposyto Tpyby Bo chnaHel|
(CM. MHCTPYKLWIO K KOTIY B OTHOLLIEHWM
rny6uHbl BHeOpeHus).

» 3aTAHWTe 3aXMMHOE KOnbLo, crerka
NpUNOAHMMAs 3aHI0K0 4YaCTb rOpenku.

MopknioyeHue rasa

MopkntoueHne cuctemsl

pacnpegeneHus rasa u knanaHHoro

y3na OOMKeH BbINOMHATb

KBannuLUMpOBaHHbIA NepcoHarn.

TpyOHble cekuMmM OOIMKHbI

paccunTbIBaTbCSA Takum 06pasom,

YTOObI NOTEPM Hanopa He NpeBbIWanm

5% oT pacnpenenuTensHOro AaBneHus.

KnanaHHbIM y3en

» CHumuTe konnadku ¢ natpybkos A, B
nC.

* [poBepbTe HanNM4Me n NONoXeHe
KonbLeBoro ynnotHeHnst J1 Ha
cnaHue.

YkpenuTe TpyOy k ropernke (cnpasa

1nu crnesa), a 3aTem KnanaH
(obpaTnTe BHMMaHWE Ha
HanpasJieHVe NoToKa), Mpyu 3ToM
KaTyLIKN yCTaHaBNUBaloTCA B
BepxHee BepTUKarnbHOe
nonoxeHue.
3anopHbIv knanaH (He NocTaBnseTcs)
AOSKeH BbITb YCTaHOBMEH MeXay
KrnanaHHbIM Y3110M U MarucTpanbto
nogayu rasa. Micnonbsyemble pUTUHIN 1
pe3bObl AOMKHBI COOTBETCTBOBATL
TpeboBaHMAM OEeNCTBYHOLLMX
CTaHAapToB (KOHMYecKas
oxBaTblBaeMasi 1 napannensHas
oxsartblBatoLlas pe3bba ¢
obecneveHnem rasoHenpoHNLAemMocTH).
OTOT TMM y3na He noanexuT pasbopke.

AnekTponoaknoyeHue
CooTBETCTBYHOLLME SMEKTPUYECKME
OaHHble - HanpskeHue, YactoTa u
MOLLHOCTb - yKa3aHbl Ha
naeHTMdMKaLumMoHHoOM Tabnmuke.
MuHMManbsHoe ceYeHne NPoBOAHNMKA:
1,5 MM2
MnaBkui NnpegoxpaHnTens
MWHMManbHOM 3awmnTbl 6,3 A C
3aepPXKON cpabaTbiBaHuUS.
OnekTpuyeckne coeguHeHus
npuBeaeHbl HA MOHTaXHbIX CXeMax:
CXeMa Ha roperike 1 cxema B BUae
TpadhapeTHOM neyaTn Ha rHesge
TP+4P.
* [poBepbTe NONSIPHOCTL MEXAY
dason n HerTpansto. Mposoa

3a3eMreHns JoMmKkeH ObiTb

MOAKIOYEH N NPOBEPEH.
Mexny 3aseMneHnem n HenTparnbio He
[AOIMKHO ObITb HaNpsPKeHUs
(nocTosiHHOro unu nepemeHHoro). Ecnn
HeobXxoaMMo, ycTaHOBUTE
nsonupytowmin TpaHccopmatop 250 BA.
["a3oBbIN KnanaHHbIN y3en
noaKnioyaeTcs NocpeacTBOM
pa3bemoB, NpeaABapUTenbHO
o6ecneYveHHbIX ANeKTPONPOBOAKON.

Nmetowmecs gononHuTensHble
BO3MOXHOCTMU:

- ABapuiiHbI curHan mexay S3 u N

- CueTtunk(n) Bpemenu mexay B4 n N.

Mepexon

NpUpoaHbIA ra3 —> nponax

+ OcnabbTe 4 BUHTa 5 Ha NATb 060POTOB.

+ OTgenuTe naHenb U NOTAHUTE A0
NOJSTHOro OCBOBOXAEHMS.

* [loaBecbTe NaHenb NCMONb3ys TOUKY
nogseca 7.

» OcnabbTe (N0 4YacoBOW CTperke)
OrOKMPOBOYHYIO rariky Ha ra3oBov
ronoBke.

* MMonHocTblo ocnabbTe (NpoTMB
YacoBou cTpenku) BuHT E co
chepuryeckon ronoBkom

* CHMMUTE FrONOBKY roperiku

* CHMMUTE 2 ODUKCUPYIOLLNX BUHTA

Typbynsitopa, auddysop D.
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* YcTtaHoBute anddpysop GP gna
nponaHa (XpaHWTCs Ha NaHenu) Ha
3Be30000pa3Hyto ra3oByto rofoBkKy,
3aTeM ycTaHoBMET TypbynsiTop.

* [poyHo 3aTaHNTE 2 BUHTA

» CHOBa CMOHTUPYWTE BCE KOMMOHEHTbI
B 06paTHOM nopsake.

* [poBepbTe HanuMyme KonbLEeBOro
YyNAoTHeHUs J2 1 ero KoppekTHoe
NnonoxeHue.

+ 3aTsHUTE naHenb.
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Myck

MpeaBapuTenbHbIA KOHTPOSb

Hactponku

Myck ropenku cBsizaH ¢
OOHOBPEMEHHBLIM MYCKOM YCTaHOBKM
MOHTa)HWUKOM U ero
npeacTaBUTENeM; NnLLb OHU MOTYT
rapaHTMpoBaTb COOTBETCTBME
KOTENbHON YCTHOBKW TpeboBaHWsAM
YTBEPXKOEHHOW NPaKTUKK U
OeNCTBYIOLLMX HOPM.

BHauvane MOHTaXHMWK JOMKeH Nony4nTb
"CepTtudpmkat cootsetcTaus'",
BblAaBaeMbI YNONTHOMOYEHHbIM
OpraHoM Mnu ceTeBbIM yrnpaBrieHNeM,
NpoBepUTL TPYGONPOBOL HA YTEUKY U
OCYLUWTb €ro A0 3anopHOro KnanaHa.

MpenBapuTenbHbIA KOHTPOSb:
* [MpoBepbTe

- mogadvy HanpsKeHUsi U CpaBHUTE
€ro C HanpsbkeHWeM Ha
naeHTUUKaLMOHHON Tabnnyke

- MONSIPHOCTb MEeXy NpoBoAaMM
asbl 1 HenTpanu

- pa3HOCTb NOTEHUMNANOB Mexay
npoBoAamu 3a3emMIeHns
HenTpanu.

* BbIkntounTe anekTponuTaHume.

+ [lpoBepbTe OTCYTCTBUE HANPSKEHMUS

+ 3akponTe rasoBblii knanaH

* [NpoynTanTe MHCTPYKLUMM
N3roTOBUTENSI KOTIA Y MHCTPYKLUW MO
TepMoperynaTopy

* [MpoBepbTeE:

- COOTBETCTBME TuNa rasa u
OaBreHnst TUMNy NCNonb3yemom
ropernku,

- COOTBETCTBME NoAaYvm Bo3ayxa aAnsi
rOpeHust B KOTENMbHYIO 1 BbIXJIOMHOM
TpyObl AN NPOAYKTOB CropaHusi
NPOU3BOATENBHOCTU FOPENKN U
napameTpam TOMnuBa,

- NpaBubHOE PYHKLMOHUPOBaHWE
Ablmooaa

MpoBepka Ha yTeuky

* lMogkniounTe MaHOMETP K LUTyLepy
oTbopa aaenenHus 119 Ha Bnycke,
pacnonoXeHHOMY Ha KnanaHHOM
yane.

» OTKpOWTE 3anopHbIN KnanaH.

+ lNpoBepbTe AaBrneHVe nogayu.

* Vcnonb3yiiTe cneumnanbHyto neHy Ans
NPOBEPKN BHELLHEN repMeTUYHOCTU
COeAVMHEHNN KnanaHHOro yana.
YTeukn He JomKHO HabnaaTbes.

» Ecnu Heobxoanmo, ocywnte
TpybonpoBoA 3a 3anopHbIM
KranaHom.

* [NoBTOPHO 3aKponTe CNNBHOW 1
3anopHbI KnanaH.

Pene paBneHus Bosayxa F6

Pene pnaBneHus Bo3gyxa
npeaBapuTenbHO HAaCTPOEHO Ha

10 palla. Ota HacTpolka obecneynBaeT
NyCK ropesnku npu noodbix
obcTosiTenbcTBax. BUHT V MmoxeT 6bIThb
MCMNonb30BaH ANS BbINONMHEHUS
PEerynnpoBOK Nocrie NPoBepKM pacxoia
M TecTa cropaHusi.
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Hactponku

"oonoBka ropenku:

Mpu nocTaske ropenka HacTpoeHa Ha
CXXuraHue npupogHbix rasoB (G20).

,D,J'Iﬂ [0CTyna K rofioBKe ropesku:

* OcnabbTe 4 BUHTa 5 Ha nNATb
obopoToB.

» OTpenvTe naHenb U NOTSHUTE A0
NOTHOro 0CBOBOXAEHMS.

+ [NoagBecbTe NaHenb NCNOMb3yst TOYKY
nogseca 7.

* OcnabbTe (N0 YacoBoOW CTPEnkKe)
6110KMPOBOYHYIO rariKy Ha rasoBoMn
ronoBkKe.

* MonHocTbio ocnabbTe (NpoTMB
YacoBow CTpernku) BUHT E co
cdhepmnyecKor ronosKom

* CHMMUTE ronoBKy ropersku

+ [lpoBepbTe NonoxeHve 3ananbLHOro
anekTpoaa Ha yrnope npoTue
3Be30000pa3Hol ra3oBO rOOBKMY,
a TaKke nNpoBepbTe NONOXeHne
WOHN3aLMOHHOIO 30HAA (CM. CXeMY)

Ecnn nnaHupyeTcs ncnonb3oBaTh ra3

nponaH, audysop GP Ha nanenu

[OIMKeH ObITb YCTAHOBMEH Ha

Typ6ynﬂTop (cm. nyHkT Mepexon).
CHoBa cobepute naHenb, BbINOMHSAS
nocnegoBaTenbHOCTb pas6ome B
obpaTHOM nopake.

* [Npu cGopke NnpoBepbTE HanNuyne
KonbLEeBOro ynnotHeHuns J2 n ero
KOPPEKTHOE MOMOXEHUE.

* Mocne cbopku NpoBepbTE YCTPOWUCTBO
Ha yTEeuKy.

Bo3gyx ons ropenus:
» OTperynupynte oTKpbITUE 3aCIOHKU C
nomoLbo cepeonpusoga Y10.
+Bo3gyx=-CO, n HaoboporT, 6e3
co3gaHua CO

BTOpuyHbIN BO3OyX:

Pasmep Y onpegensiet o6bem

BTOPVYHOTO BO34yXa Mexay

TypOynsiTopoM 1 xapoBow Tpy6on.

HacTpowka BbinonHaeTca BUHTOM 15.

Moka3aHusi cCUUTLIBAKOTCS NO BEPHBLEPY,

rpagynposaHHomy oT 0 go 35 mm.

lMpu yBENMYEHUN 3TOrO 3HAYEHUS

(MpoTuB YacoBoW CTpenku):

- CO, yBenuunsaetcsa 1 HaobopoT

- HOMWHaInbHas BbIXOA4HAst MOLLHOCTb
yMeHbLLaeTcst U HaobopoT

- MyCK CTaHOBUTCA "xecTye" u
HaobopoT.



Myck

OnucaHune, HaCTPOMKHN
Bo3ayx cxuraHus

CepBopgBuratenn Y10
1 YeTblpe perynmpyemMbix KpacHbIX
3 13 KOTOpPbIX KpacHble Kynadka

2 MapkupoBka nonoxeHus
KyrnaykoB OTHOWUTEBHO LuKanb! 4
S YCTaHOBOYHbIN BUHT KynaykoB
4 [Be HeperynvpyeMmbIx LKanbl ¢
nenennem ot 0 go 18
5 CTpenka nonoxeHus BO3AYLUHON
3aCMNOHKM
6 CbeMHble LUTEKEPHbIE
coeanHuTenu
PYHKUMA KyNavyKoB: HacTtponku
Kynayok  ®yHkuus » CHMMUTE KOmnnak ropenku
S BuHT perynupoBku kynaykos * [1pOKOHTpONUPYINTE HyneBoe
I Mutanne knanaxa 2°" ctynexu nornoxeHue Kynadkosoro 6apabaHa.
(MV2) y * YcTaHOBUTE Kynayku cornacHo
] Mutanue knanara 1°" ctynexu MOLLIHOCTM KOTIa U NpuBEAEHHOMN
MV 2 ]I A (MV1) Enom Tabnuue aaHHbIX.
MV 1 ]I[ Kynauku Il v 1l cBsizaHbl Mexay /A [Onsa atoro:
cobor. * HactpowiTte kynayok npv nomoLuu
* Perynupyite nx 3HaveHus Mexagy BMHTa S. YrnoBoe NonoxeHue MOXxHo
1. Stufe H 3HaveHvem kynadka IV un cynTaTb NO OTMETKE MO3NLINIA
3HaveHveMm kynadka V. OTAENbHBIX KyNayvKkoB.
IV Pacxop Bo3gyxa Ha 1°” cTynenm.
2. Stufe I \% Pacxopn Bozayxa Ha 2°" cTyneHu. /A Ownana3oH perynupoBaHusi
cepBoAnpuBoAa cocTaBnsieT
160° (Mexxay AeneHuamu 2 n 18).
He 3akpbiBanTe 3aCnoHKy B
nonoxeHue meHbLue 20°
Mourocn, | TTeT=area (menetve 2).
«Br alcaogiie
cansTIad
lopenka
1asct. | 2aact
1as cT. | 2as CT. | Kyna-4oK | Kyra-4ok
\' \'
45 60 2 8
VG01.85
DUO 55 72 6 13
55 84 6 18
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Myck

Fa30BbIN KONNEKTop

MB ZRDLE 407 B01 S20
KomnakTHbIN Mogynb CO cneayoLwmmm
KOMMOHEHTaMMU:

1 dunbTp, 1 perynupyemoe pene
AaBneHusi Bo3ayxa, 1 Heperynvpyemeiin
ObICTPOAENCTBYOLLMNA
npeaoxpaHUTenbHbIN KnanaH,

1 perynatop gaeneHus, 2 knanaHa
ObICTPOro 3akpbITva Anga 1-ou 1 2-on
CTYMEHN, C HaCTPOMKOM pacxoaa n
NPOrpeccun Npu OTKPbITUK.

18

A la livraison:

- KnanaH npegBapuTensHO
OTperynupoBaH Ha 3Ha4yeHus
MOLLIHOCTM, yKa3aHHble B Tabnuue

- CTeneHb nporpeccuun oTperynnposaHa

Ha OTKpbIBaHKeE Ha ABa oBGopoTa,
- knanaH 2°" cTyneHy NoHOCTbLIO

OTKPLIT, pere AaBreHns

OTPEryIMpPOBaHO HAa MUHUMYM.

- perne AaBrieHust OTPerynMpoBaHo Ha

MWUHUMYM.

06/2009 - Art. Nr. 4200 1021 1000A

F4 Pene paBneHus

Y13 [MaBHbIN KNanaH

Y14 KnanaH 2-on ctynexmn

Y15 lMpepoxpaHuTenbHbIA KnanaH

MHavkaTtop pabotbl V1, V2

OnekTponoaknoveHne perne

naenenus (DIN 43650)

BxogHow donaHeL

PunbTp NOA KPbILLKON

Ot60p pnaenenuns G 1/8 nepen

NLTPOM BO3MOXEH C OBYX

CTOpOH

8 OT60p aasneHust pa nocne V1
C AABYX CTOPOH

9 OTt60p pnaBnexus pe G 1/8 ¢
OBYX CTOPOH

10 BbixogHon dnaHel,

11 OneKTPOnoAKIoYEHNE
anektpoknanaHa (DIN 43650)

119 pBrOT60p paBneHusi rasa pBr M4

(V2)

~No O, AW



Myck

Hactpounku
a3oBbLIN KNanaH

RGNS

106 119 F4 Y6 104 Y3-14 119

 BuHT
perynupoBsku
perynsTopa
naeneHns
rasa

S 20 = o1 40 go 200 galla

F4 Pene paBneHus

Y13 KnanaH 1 ctynenu

Y14 KnanaH 2°" cTyneHu

Y15 TMpepoxpaHuTenbHbIi knanaH
104 Perynartop AaBneHus

106 BHewHwn ubTp

119 OT60p OaBneHust

PerynupoBka pene gaBneHus rasa

* CHMMUTE NPO3payvHYH KPbILLKY.
YCTpONCTBO UMEeT yKkasaTerb A
rpagyvpoBaHHbIN MOABWXHbIA OUCK.

» BpemeHHo oTperynupyiTte pene
OaBneHns Ha MUHUManbHoe
3HaYeHue no rpagympoBaHHOMY
ONCKy.

HacTpowka perynstopa:
M3mepeHre aaBneHue Ha BbIxode
perynsTopa ocyliecTsnsieTcs B pBr.
OTperynupoBaHHOe JaBneHue
obecneyvmBaeT HyXHbIN pacxoa.

061t NOPSAOK PerynmpoBKn
Perynuposka 2°" ctyneHu
OCYLLECTBNAETCS TONbKO
BO3[ENCTBMEM Ha PerynaTop
fAaBneHust; knanad 2% ctynexn
(kHonka C) NONHOCTLIO OTKPLIT.
[Mpn cMeHe cTyneHen perynvpoBska
CTeneHn BoCnnamMmeHeHust
OCyLLEeCTBNAETCS BO3AENCTBEM Ha
py4Ky B. N

Perynuposka 1 ctynexu
OCyLLEeCTBNAETCSH BO3AENCTBMEM Ha
konbuo D.

LRU

3aKpbITRIA BUHT

Brokupos
YHbIN BUHT

HacTtpo#ka creneHu nporpeccu
OTa (byHKUMSA rmapaBnmM4ecKoro
TOpMO3a AeNCTBYET Ha pacxod npwu
po3xwure n Npy nepexoae ot OgHON
CTYMNeHW K Opyron.

. OTprTVITe NnacTMKOBbIN Konna4vok B.

* [lepeBepHUTE €ro 1 UCNonb3ynTe Kak
raeYHbIN KoY.

* Npu BpaLLeHUKn B HanpaBneHuu:
CTPEeriKu - : CTEMEHb Nporpeccum
OyneT yBennumBaTtbCa
CTpenkKu + : cTeneHb Nporpeccumn
YyMEHbLUaeTCst

Ocob6bIn cnyyvan

HacTpoika HoMnHanbLHOro pacxoaa

TpebyeTcs TONbKO B TOM crny4vae, ecnu

pacxof, CYUTaHHbIN NpW AaBNeHNU

40 palla Ha perynsTope CrnLWKOM

6onbLUON.

BbinonHute cnepytolee:

* OTKpyTUTE CTOMOPHbBIN BUHT, HE
Tporasi OKpalUEHHbI BUHT HAMpPOTUB.
[OnvHa xona anemenTa C coctaBnseT
4,5 oboporTa.

* Bpaluarnite BUHT NoO YacoBoW cTperke
B HanpaBfeHU CTPENKMU - :
pacxon YMEHbLUNTCS U HA0bOopOoT.

Bo3amoxHO noHagobuTcs

KOPPEKTMPOBKa HAaCTPOMKM OABIEHMS.

* 3aTAHUTE CTOMOPHbIN BUHT.

HacTpoiika pacxopa Ha nepBom
CTyneHm
+ OTKpYTWTE CTOMOPHbIN BUHT, HE Tporas
OKpaLUeHHbI BUHT HanpoTuB.
* [loBepHuTe konbLo D Bpy4Hyto
(6e3 npyMeHeHns MHCTPYMEHTOB)
MO 4acoBOW CTpeske: pacxon
yMeHbLUaeTcs 1 HaoboporT.
+ CHoBa 3aTsHWUTE CTONOPHbIN BUHT.
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Myck

dyHKUMoHanbHasa cxema yctpoucrtea SG 513

HaxaTtne Ha ....BbI3bIBaET...

kHomKy R B

TEYEHMe...

...MeHee ocBoboxaeHune

9 cekyHa... unu 6noknpoBaHune
npubopa
yrnpaBneHus

...oT 9 o cTMpaHue

13 cekyHga... CTaTUCTU-YECKNX
[NaHHbIX

...bonee He BNUsieT Ha

13 cekyHga... npuoop
ynpaeBneHus

Koa OnwncaHne HencnpaBHOCTH
[ TITI OTCyTCTBYET curHan doakena B KOHLE Nepyofa BpeMEeHN
6e30nacHo 3a4epKM
T TTI PaccesiHHOe CBETOBOE M3MyYeHNe B TeHEHME NpeaBapUTENbHON

BEHTUNALMK N pO3XKUra

Pene faBneHns BO34yXa: KOHTAaKT He 3aMblkaeTca

Pene naBneHus BO34yXa: KOHTAKT pa3MblkaeTCa nNpu nycke nnu e
aKcnnyaTtauuun

Pene paBneHus BO34yXa: KOHTAKT 3anvnaet

[aweHne dakena B akcnnyatauum

YCTPONCTBO Bbino GrIOKMPOBaHO HAMEPEHHO

OnucaHnue
KopoTkuin cBeToBow curHan
[nvHHbBIN CBETOBOW CUrHan
KopoTkuin nepepbiB
OnvHHBIN NnepepbIB

Bonee noapo6Hast nHopmaums o pexxume paboTbl M 0 HEMCNPABHOCTU MOXET OblTb nonyveHa u3 namstn 6noka SG 513 ¢
UCMorb30BaHNEM CrieLmarnbHoii annapaTypbi.

Bnok 3awwmTbl 1 ynpasneHus a3
npepsbiBucToro aenctemsa SG 513
aBnseTca npubopom, B KOTOPOM
nporpaMma BbINOSHAETCA
MUKPOKOHTpornnepomM. MNpubop Takke
obecneuymBaeT aHanu3
HencnpaBHOCTEW C MOMOLLbIO
KOOMPOBaHHbIX CBETOBbIX CUTHAsOB.
Ecnu npmbop HeuncnpaseH, 3aropaeTcs
kHonka R. Kog HeucnpaBHoCTM
nosienseTcs kaxasle 10 cekyHa Ao Tex
nop, noka He OyAeT BbINOMHEH BO3BpaT
npubopa B NCXOQHOE COCTOSIHWE
(cbpoc).
[anbHenwmne obecnenosaHus
BO3MOXHbI C MOMOLLbIO CYUTBLIBAHMSA
AaHHbIX 13 3HEProHe3aBUCMMON NaMSATH
MWKPOKOHTpoOnnepa.
Mpnbop npekpaiiaeT
bYHKLUMOHMPOBaHWe, eCrn HanpsKeHne
nagaet Huxe Tpebyemoro
MWHUMaInbHOro ypoBHS. OH
aBTOMaTMYeCKN 3anycKkaeTcs BHOBb,
KOra BoCCTaHaBNMBaeTCA HopMarnbHoe
HanpshxeHue. TepMocTaTMyecku
perynMpyemMoe BbIKIo4YeHne
06513aTenbHO Yepes kaxable 24 vyaca.
/A CHaTUe 1 HacTpolika npubopa
BbIMOMHAETCA NOcre ero
obecTtoumBaHus. MNMpubop He
NOANEXUT BCKPbITUIO UMK
PEMOHTY.

SG 513

orm  Heobxoaumble BXOAHbIe CUrHarbl
— CurHanbl ctapta
_:_ tle 1-68s max lw 1-68s max
- — — tlk  4@s
— — tr 17s
— — — vz 3s
- = l ts 3 ts 3
= E tvé Bs E
- [ 1 ] ] 1 [1 [] [ [] || H
9 7 4 ] [ 3 1.2 C B A__8
™ 4
S Jr : 7 ® -
By x o M & 7 ® Ao
L B, 1% . : \
v ~
Orpannuntens  Pene gaenenHus [svratens [a3oBbIN Perynatop TpaHcdopmaTtop Pene dakena CepBo-Asuratens Momexa C6poc
BO3ayxa ropesnku KnanaH

1 Myck npubopa ynpaeneHus, ABuratens u 5 Mopaya HanpshkeHWs Ha ra3oBbIi knanaH tlw Bpems yaepxaHus pene aasneHvs Bosgyxa
cepsoasuraTens 6 KoHTponb dakena tlk Bpems oTKpbITUS cepBoABUraTens U NpeasapuTenbHOM
2 T[poBepka AaBneHust BO3ayXxa 7  TNopava HanpsbkeHUs Ha CepBOABUraTenNb 1 rasoBbiit npoAyBKu
3 KoHeL, npeagapuTensHoi npoaysku KnanaH; coctosiHue paboTbl tr  Bpems 3akpbiTVsi cepBoaBuraTens
4 Myck TpaHcdopmaTopa 1 KoHeL, NpeABapuTenbLHON 0 PerynupoBo4Hoe oTknoYeHne tvz Bpemsi npeaBapuTEnLHOrO podxura
npoayBsku 10  ABapwiiHbIi pexum ts  Bpems GesonacHoi 3aaepxku
tv2 MwuHuMmanbHOe BpeMs Mexay ra3oBbiM knanaHom 1 u 2.
20 06/2009 - Art. Nr. 4200 1021 1000A




Myck

UcnbiTaHue UuKna
Po3xur

HaCTpOVIKVI N NpoBepPKU OGnoka 3aWwuTbl n ynpaBlieHusA

UcnbiTaHue uukna

» OTKpoWTE U cpasy Xe 3aKpomnTe
3anopHbIV KnanaH.

 BknounTe ropernky.

+ 3aMKHUTE Lienb perynmpoBaHus

» [ebnokupywTte 650K 3aWNTBI U
ynpaBneHusl U NpoBepbLTE Ero Ha
KOPPEKTHYIO paborTy.

MocnepoBaTensHOCTb NPOrpaMMbl

OOmkHa 6bITb creayoLLei:

- KOHTpPONMpyeMoe BpeMsi
npenBapuTeNnbHON BEHTUIALMK:
20 cek. (obLiee Bpemsi
npeaBapuUTeribHON BEHTUNSALMN
MOXeT npeBbiwaTh 3Th 20 cek.),

- paboTa 3ananbHoro anekTpoga: 3 cek.,

- KnanaHbl OTKpbIBalTCH,

- KnanaHbl 3aKpbIBalOTCS HE No3agHee,
YeM yepes 3 cekyHbl MOCne OTKPbITHS,

- roperika ocTaHaBnMBaeTCs 13-3a
OTCYTCTBUS JaABIEHMS ra3a unm
6GrokMpoBKM Broka 3awmThl U
ynpaBneHusi Bcneactene
ncyesHoBeHus dakena.

Mpu coMHeHusix noBTOpUTE

BbllUeNnpuBeAeHHOe UCTbITaHKe.

opeHue BO3MOXHO NWLb nocre

BbINONTHEHUSI 3TOMO BAXXHOTO UCMbITAHWS

3ananbHoro uMkna.

Po3axur

MpenynpexaeHuve:

Po3Xur ycTponcTBa BO3MOXEH TOSbKO
nocre BbINOSTHEHUS1 BCeEX TpeboBaHWUI,
nepeyYncrneHHbIX B NpeablayLmnx
pasgenax.

MopkntoumTe MMKpoaMnepMeTp co
wkanon 0-100 MKA NOCTOAHHOIO TOKa
BMECTO MOHU3aLMOHHOIo MocTuka B1
(npoBepbTe NONSAPHOCTL).

OTKpoWTe 3amnopHbI knanaH. .
3amkHuTe Lenb TepmocTaTa 1
CTYNeHMU.

[ebnokupynTe 60K 3aWuUThl 1
ynpaeneHus.

FopenKa Oynet pabotartb.

3amkHUTE Lienb TepmocTaTa 207
CTYMNEHMW.
KoHTponupywite cropaHue (CO - CO,)
C MOMEHTa NoSIBNEHNS MNaMeHn.
lMpoBepbTe TOK MOHM3ALMK (3HaYEHNE
mMexay 8 u 20 MkA).
M3mepbTe u cpaBHuUTe (Tabnuua):
- pacxop rasa Ha cyeTyuke
- faBneHve rasa B Touke pBr n Touke
119 co CTOpPOHbI BNyCKa,
- JaBreHue Bo3ayxa B Touke pL.
Mpy Heobx0aAMMOCTUN OTperynupymnTe:
- AaBrieHue rasa pyykou C knanaxa.
- AaBreHue Bo3ayxa kynaykom V
cepBoanpueoa.
YTOouHUTE perynupoBky (pasmep Y) n
CMeHy CTyneHen (yBenuyeHve n
yMeHbLUeHue) py4ykon B knanana.
lNpoBepbTe NapameTpbl CKUraHUS.

Heo6xoaMMo BbINOMHATL
pekoMeHAaLnn U3roToBUTENS B
OTHOLLEHWUM TemnepaTypbl AbIMOBOIO
rasa (koten) n CO, (ropenka) ¢ Lenbto
nony4yeHus TpebyemMoro ypoBHsi
TEXHUYECKUX XapaKTEPUCTUK.

BepHuTeck Ha 1Y'° cTyneHb.
BbinonHute Ty e npoueaypy, 4To
npvBeaeHa Bbille, HO BO3AENCTBYITE
Ha kornbuo D knanaHa gns
perynumpoBKkuM pacxofa rasa u Ha
kynadok IV ons nonyyeHns Hy>Horo
OaBreHunst Bo3gyxa.

Mpu paboTe ropenku npoBepbTE
coeaMHEeHWs KnanaHHoro yana Ha
YTEUKM C UCMONb30BAHMEM MEHDI,
npeaHasHa4YeHHoN Ans 3Tow Lenu.

YTeuku He AOMKHO HabnAaTbCA.

Ecnv aHanus Tecta cxuraHus
MoKa3biBAET CIMULLIKOM BbICOKMI
ypoBeHb CO, U3aMeHuTe ero, UCnosb3ys

“ cnegyouime cxembl:
/ 1 ctaHpgapT, 2 nsmeHeHune
. * YcraHoBuTe 2 nonepeynHsl C
c) (HaxogaTcsa Ha NnNacTuHe) Mexay
TypbynaTtopom A n anddysopom D.
Aaaeaied aaca aTeTade a6

MowHocTs aTodeee PR iTéTase aToasee

ropenku pBr at gao,‘il 1€ pL
caneTiee

KkBr Pasmep Y
lopenka G20 G31 Y10 232 "
daPa daPa
1aa | 2aa | 1aa | 2aa | 1aa | 2as fascr. | 2amcr.
Kyna-4yok |Kyna-4ok| 71ascr. 2ascr.

CT. CT. CT. CT. CT. CT.
v 1

45 | 60 | 34 | 58 | 47 | 72 2 8 38 38 15

VEOLB5 | oo | 2o | 42 | 72 | 63 | 108 6 13 27 43 25
DUO
55 | 84 | 43 | 93 | 62 | 132 6 18 28 50 30
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HacTpoiku n npoBepku 6noka
3aWmThbl U yNpaBneHus
Pene naenenus rasa.

CHUMUTE KPbILLKY ANS NOonyvyeHust

[OCTyna K PerynimpoBOYHOMY BUHTY.

MogkniounTe MaHOMETP K LUTYyLepy

oTbopa AaBneHns 119 co CTOPOHbI

BRycka.

[MpounTante nokasaHus
aKTMYeCKOro AaBreHns nogayn.
KITHOYUTE TOPETIKY. .

MepaneHHO 3akponTe 3anopHbIi

KrnanaH.

Mpy [OCTKEHUM TEOPETUYECKOrO
MUHVManbLHOTO AaBneHus (M. Tabnuuy):

Onpegenure ToUKY OTCEYKM
noBopoTom BuHTa E no yacoson
cTpenke (+).

FopenKa AOJNKHa OCTaHOBUTLCA MU3-3a
He,D,OCTaTO‘-IHOFO AaBlleHnd rasa.

+ [loBepHWTE BUHT NPOTMB YaCOBOM

cTpenku (-) Ha ognH 06opoT
COOTBETCTBYET 3Ha4eHuto oT 15 go
5 palla).

MpoBepbTe HACTPOIKY MOBTOPEHMEM

ucnbiTaHus. Pene aaBnexHus

HaCTPOEHO.

/ Pene paBneHusi Bosgyxa

CHUMUTE KOHLIEBYHO KPBILLIKY.
MopkntounTe MaHOMETP K TOUKe +
oT60pa AaBNEHMs.

+ BHOBb OTKpoONTE 3aMnopHbIN KnanaH.
MNMocne NOBTOPHOIO Po3XWura ropernku

MeaneHHO NOBEePHUTE BUHT \")

no

yacoBoWn cTpernke (+). Onpegenute n
n3MepbTe TOYKy OoTceuykn (be3onacHas
6n0|<14pos|<a)

* MNoBepHuUTE BUHT V NpOTUB YaCcOBOMN
CTpenku (-) Ha oAnH NOBOPOT Af1s
HacTpoWiku Tpebyemoro 3HavyeHust
nepenag 10-20 galla).

HOBb 3anyCcTUTe rOperKy.
[NocTeneHHo 3akponTe NPUTOK
BO3yXxa K roperske.

MpoBepbTe, 4TOOLI 3HAYeHe CO
ocTtaBanocb Hmxe 1000 mnH-1 oo
6e30onacHoi GrOKMPOBKMU.

Ecnn 3Ha4deHne apyroe, yBennybte
HaACTPOUKY pene aasneHnda Bo3gyxa un
I'IOBTOpHO BbINOJTHUTE UCNbITAHUE.

» OTKNO4MTE NPUGOPLI N3MEPEHNS
[aBneHus rasa.

BakponTe wryuepbl oTb6opa
[aBneHus.

[MOBTOPHO BKIMHOUMTE FOPENKY.
MpoBepbTe Ha yTEYKM 3a KrnanaHHbIM
y3MnoMm 1 mexay dnaHuem u nuuesom
YacTblo roperku.

OAHOBpPEMEHHO OTKNo4YMTEe 0ba
kabenst MuKkpoamnepmeTpa.

[opernka JOMmKHa HeEMeANEeHHO
GnokupoBaTbcsl B 6€30NacCHOM pexume.

YcTaHoBMTE MOHM3ALMOHHbBIN MOCTUK
obpaTHO Ha cBOE MecCTo.
YcTaHoBMTE KPbILLKM Ha CBOU MecTa.
BHOBb 3anycTuTe ropernky.
MpoBepbTe NapameTpbl CXUraHWs Npu
OENCTBYIOLLMX 3KCNMYTaLNOHHbIX
YCINOBUSAX (ABEPU 3aKpbITbl U T.4.)

N NpOTECTUPYWTE pasnnyHble
COeVHEeHNA Ha yTeuKy rasa.
3anuwwnTe pesynbTaThl B
COOTBETCTBYIOLLUME JOKYMEHTbI.
YcTaHoBuMTe ropenky B
aBTOMaTUYECKUIN pexnm paboTol.
HanpasbTe uHdopmaumio,
TpebyloMyto Ang aKkcnnyaraumm, BCeM
3anHTEepecoBaHHbIM N1uaMm.
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Texyxon

BaxHasa nHcopmaumsa

He meHee ogHoro pasa B roa

HeobxoanMo perynsipHO BbINOMHATL

onepaumm TEXHNYECKOro

o6CcnyxuBaHus, ¢ NpMBeYEHNEM

KBanuuLMpoBaHHOIo NepcoHana.

* OTKMOYMTE 3MEKTPONUTAHNE OT
MHOrOMOJFOCHOrO NepekntyYaTens.

* Ybegutecb B OTCYTCTBUM TOKA.

* [MepekponTe NpUTOK rasa.

+ [lpoBepbTe Ha yTeuKy rasa.

HacTpokun AomkHbl ObITb TAKUMK Kak

ykasaHo B pasgene lyck.

Mcnonb3yiiTe TONbKO OpuUrMHasnbHble

3an4yacTu N3roToBUTENSI.

+ CHUMMTE KPbILLKY FOPEesIKu.
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Ouunctka
O6LWmMin 4OCTYN K OCHOBHOW NaHenm

OcnabbTe YeTbipe BUHTa 5 Ha NATb
obopoToB.

OTpenvTe naHenb U NOTSHWUTE A0
NofHoro ocBoboXaeHus.

MopBecbTe NnaHenb, UCNOMb3yst TOYKY
noaeeca 7.

BospaywHasn kamepa

CHumuTe BUHT K.

CH1MUTE BO3AYLLHYIO Kamepy.
Mcnonb3ynTe Cyxyto KUCTOYKY AN
yAaneHus nbinu u3 BO3a4yLLIHOM

Kamepbl U 3ByKOﬂOFJ'I0LIJ,aIOIJJ,el7I NeHbl.

CMOHTUpYNTE BHOBb

Ynutka
* Vcnonb3aywTe KUCTOUKY ANs yaaneHus

NbINM BHYTPW YIIUTKW, BEHTUNATOPA,
»apoBoW Tpy6bl, BO3AYLLIHOW
3aCNOHKM U perne AaBrneHns Bo3gyxa
Ha BbIXoAe.

lonoBka ropenku

OcnabbTe (Mo YacoBoW CTpernke)
CTOMNOPHYIO ranky Ha rasoBow
rornoBke.

MonHocTblo ocnabbTe (MpoTyB
4YacoBOW CTPESIKM) BUHT CO
chepunyeckon ronoskon E.

CHUMUTE rOnoBKY FOpEnkKu.
OTcoenunHWTE 3ananbHbli kabenb oT
3aNeKkTpoaa 1 MOHN3aUMOHHBIN Kabenb
- OT 30HAA

MpoBepbTe yCTaHOBKY 1 COCTOSIHME
3ananbHOro anekTpoda Ha ynope
NpoTMB 3Be340006pa3HON ra3oBom
rorioBKW, 3anasnbHOro 3o0H4a U1
Typbynsitopa.

Mpn HEOOXOAMMOCTM 3aMeHUTE 3TU
aetanw.

CobepuTe BHOBb.

Mpu cbopke NpoBepbTE HaNM4Me n
NOMoXeHWe KomMbLEBOrO YMIOTHEHNUS
J2.

MpoBepbTe Ha yTeuKu.
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Pa36opka xxapoBoi Tpy6hbl

OTtcoeaunHnTe pasbem 7P.

CHMMUWTE BUHT, KpENSLLMIA KNnanaHHbIN
y3en Ha kopnyce.

OTKpyTUTE BMHT 3aXMMHOrO KofbLa.
V3BneknTE ropernky 1 noroxuTe ee Ha
norn.

OTkpyTUTE 4 BMHTAa XapoBoW TpyObl
Ha nNsTb 060pPOTOB U CHUMUTE ee.
3ameHuTe, yCTaHOBUTE Ha CBOE MECTO
1 3aUKCUpPYINTE XapoByto TpyOdy.
[ns c6opku BbINOMHUTE Ty Xe
npoueaypy B 06paTtHOM nopsigke.
Mpu HeobxogMmoCTK 3anonHuTe
NPOCTPaHCTBO Mexay
ucnbiTaTenbHbIM OTBEPCTUEM U
»KapoBoW TpybOW OrHeymnopHbIM
marepuanom

Mocne 3aBepLueHMs NpoBepbTE Ha
YTEYKMN.

Fa3oBble KnanaHbl

a3oBble KranaHbl He TPebylT Kakoro-
TO creumnanbHOro TEXHNYECcKoro
obcnyxuBaHusi. KnanaHel He nognexar
peMoHTy. HeucnpasHble knanaHbl
OOMKHbI BbITb 3aMeHeHbI
KBaJ'IVICbI/ILI,I/IpOBaHHbIM TEXHUKOM,
KOTOpbIV 3aTeM MOBTOPUT Mpoueaypsbl
NpPOBEpPKMN Ha YyTEYKY,
(hYHKLMOHMPOBHaWe 1 NapameTpsl
cropaHums.

MpoBepka coeanHeHUn
Ha knemmHom kopobke, Asurartene
BO34yXOyBK/ U Ha cepBoaBUraTerne.

OuncTKa KpbILKK

3anpeLllaeTcsa ncnonb3oBaTb
XIOpPUPOBaHHbIE UNK abpasuBHble
NpoayKThbI.

OuncTnTE KpbILLKY BOAOM,
cofepallel MotolLee CpeacTBo.
YcTaHoBUTE KPbILLKY Ha CBOE MECTO.

MpumeyaHue
Mocne kaxaon onepauum TEXHNYECKOro
o6cnyxuBaHus:

MpoBepbTe NapameTpbl CropaHust npu
OEeNCTBYIOLLMX SKCNNYTaLUOHHbIX
YCNOBUSX (ABEPU 3aKPbITbI, KPbILLKa
Ha cBOeM MecTe U T.4.), a Takke
NpoBepbTE Pa3NINYHbIE CUCTEMbI Ha
yTeuku rasa.

3anuwuTe pesynbTaThbl B
COOTBETCTBYIOLLINE JOKYMEHTbI.



Texyxon

B cnyyae HencnpaBHOCTU HEOOXOAUMO

npoBepuTL

* BKIHOYEHO N HanpsikeHwue,

* nofady rasa (gaBrneHue u oTKpbiTUe
Knanana),

* 3M1EMEHTbI yNpaBneHus,

* MONIOXEeHMe nepeknovaTens Ha
naHenu ynpaeneHus.

Ecnn HencnpaBHOCTL COXpaHsieTCs:

* CyntanTe CBETOBbIE CUTHarbI,
nogaeaemble NpMOOPOM 3aLmnThbl 1
yrpaBneHUs 1 BbISICHATE NX 3HAa4YeHNe
B Tabnuue Huxe

B HUNMunmM nmetoTcs cneumanbHble
YCTPOWCTBA, KOTOpblE MOTYT ObITb
aganTupoBaHbl K ycTporncteam SG 513
ans obecneyeHns NoHMMaHus nobon
Apyron nHdopmarmm, cosgasaemMomn
6rOKOM 3aLUMTbI U ypaBeHUS.

Bce koMnoHeHTbl obecneyeHus

©e30nacHOCTM He AOMKHbI

PEMOHTUPOBATLCA, OHU ML

noanexar 3amMeHe Ha UAEHTUYHbIE

KOMMOHEHTBI.

/A VcrnonbayiTe Tonbko
OpUrMHanbLHLIe aeTanm
M3roToBUTENS.

MpumeyvaHus:

Mocne BbiNnonHeHus paboT

Heob6xoanmo:

* [poBepuTb NapameTpbl CropaHns B
pabounx ycrnosusix (oBepLpbl
3aKpbITbI, KPbILLKA HAXOAUTCS Ha
CBOEM MECTE U T.4.), a TaKkke
repMeTUYHOCTb KOHTYpa.

+ 3anuwwTe pe3ynbTaThl B
COOTBETCTBYHOLLNE AOKYMEHTI.

HeucnpaBHoCTb

MpuynHbI

Cnoco6bl ycTpaHeHus

['openka He yHKUMOHMpPYyeT
Huuero He npoucxoauT

HopmanbHoe aasneHuve rasa

TepmMocTaTuyeckas uenb

CnuLiKom HU3Koe JaBrieHue rasa.

HenpaBunbHO OTperynmpoBaHo unm
HeucnpaeHO pere AaBneHus rasa.

B kaHane otbopa gaBneHns NpUcyTCTBYOT
NMOCTOPOHHMWE YacTuLbI.

TepMocTaTbl HeMcnpaBHbl UMW HEMPaBUIbHO
OTpEerynmpoBaHbI.

OTperynupyiTe gaBneHve nogayu.
Mounctute unsTp.

[poBepbTe pene AaBneHn rasa unv saameHnTe
ero

Mounctute Tpybkmn otbopa AaBneHns

(6e3 xmnaKocTv nog AaBreHneM).
OTperynupyiTte unm saMmeHnTe TepMocTaThbl.

lopenka He nyckaeTcs Nocne 3amblkaHus
TEpPMOCTaTUYECKOW Lieny.

Brok 3alwmThbl 1 yNpaBneHus He yka3bl-BaeT Ha
Kakyto-nmbo HencnpaBHOCTb

MageHvie nn oTCYTCTBMNE HaMPSHKEHNS
nuMTaHus.
YCTPONCTBO HEMCNPABHO.

BbISSCHUTE NPWYMHY NageHnst Ui OTCyTCTBUS
HanpsKeHUs NUTaHWS
3amMeHnTe yCTPONCTBO.

IMpun nogaye HanpsXXeHUs ropesnka nyckaeTca
n beHKLI,VIOHMpyeT B Te4eHMe KOpOoTKoro
nepnopga BpemMeHu, 3atemMm oCtaHaBiMBaeTCa n
BblJaeT curHan:

[>x1n-anl

Brok 3awmTsl 1 ynpasneHua ObIn BbIKMOYEH
HamMepeHo.

BbinonHute Bo3spaTt ychOVICTBa B UCxoaHoe
nonoxeHue

[Mpnbop nop HanpspkeHeMm
Y

Pene naBneHus BO34yXxa: KOHTAKT 3annMnaeTt

3ameHuTe pene aaBneHus

MpuBop noa HanpskeHUeM

[T 11
(111

Pene pasneHus BO3[yxXa. KOHTaKT He
3aMblkaeTca

Pene naBneHus Bosgyxa: KOHTaKT
pa3mbIKaeTcs MpyW Nycke UK B SKCRyaTaumm

lMpoBepbTe TPybkM 0TOOpa AaBneHns
(MOCTOpPOHHME YacTULbl) U AMEKTPONPOBOAKY .

OTperynupyiite pene AaBneH1s Unm
3ameHUTe ero.

Mpubop nog HanpspkeHnem
%111

PaccesiHoe cBeTOBOE n3nyyeHue B TeHeHne
npeaBapuUTesribHOro po3Xura

[poBepbTe repMeTUYHOCTb KnanaHa u/mnm
3aMeHwnTe ero

Mpnbop noa HanpsKkeHnem OTcyTcTBYeT curHan cpakena B KOHLe nepuoga
Kdill BpEMEHW NpeaoXpaHUTENBHON 3a4epXKKM:
HeynoBneTBOpuTENbHbIN pacxop, rasa. OTperynupyiTe pacxof rasa.
HewucnpaBHa Lenb KOHTpons dakena. [MpoBepbTe COCTOSIHNE U MONOXEHNE
MNOHM3ALMOHHOTO 30HA4a MO OTHOLUEHUIO K
macce.
MpoBepbTe COCTOsIHME M COeaNHEHUS
MOHU3aLMOHHOM Lienu (kabernb 1
N3MepUTENbHBIA MOCTUK).
HeT 3ananbHom NcKpbI:
KopoTkoe 3amblkaHune 3ananbHoro anektpogda |OTperynupyTe, MOYMCTUTE U 3aMeEHUTE
(anekTpogos). anekTpoa(bl).
3ananbHbIi NPOBOA(a) MOBpPEXAEH unu MopcoeanHuTe n 3ameHnTe 3anarnbHble
HeuncnpaBeH. nposoga.
TpaHcgopmaTop po3xura HeucrnpaseH. MopcoeanHuTe unu 3ameHuTe kabenw.
Bnok 3awmThl 1 ynpaBneHus 3ameHuTe TpaHcdopmaTop. 3ameHute
npmbop ynpaBneHus.
MpoBepbTe aNeKTPonpPoBOAKY MeEXay
npubopom, cepBoaBuratenem 1 Maccomn.
OneKkTpomarHWTHbIe KranaHbl He [MpoBepbTe UNM 3amMeHNTE KaTyLLKY.
OTKpbIBaOTCS
MexaHuyeckoe 3aefiaHve KnanaHoB. 3ameHuTe knana.
Mpubop noa HanpsKkeHnem laweHue cakena B akcnnyaauun lMpoBepbTe Lenb MOHU3aLMOHHOIO 30HAA.
IR 4 MpoBepbTe BMoK 3aLMUThI U YNPaBAEHNUS! UK

3aMeHuTe ero.
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elco

www.elco.net

Hotline

ELCO Austria GmbH
Aredstr.16-18 0810-400010
2544 Leobersdorf

ELCO Belgium nv/sa
Z.1 Researchpark 60 02-4631902
1731 Zellik

ELCOTHERM AG
Sarganserstrasse 100 0848 808 808
7324 Vilters

ELCO GmbH
Dreieichstr.10 0180-3526180
64546 Morfelden-Walldorf

B EE &

ELCO Italia S.p.A.
Via Roma 64 800-087887
31023 Resana (TV)

ELCO-Rendamax B.V.
Amsterdamsestraatweg 27 035-6957350
1410 AB Naarden
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